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BEWAREN BIJ HET TOESTEL

Gebruik van dit toestel is niet toegestaan door personen, inclusief kinderen, met verminderde geestelijke vermogens, ernstige
lichamelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen hoe
het toestel te gebruiken van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Op kinderen moet zodanig toezicht worden gehouden dat zij gegarandeerd niet met het toestel spelen.

STORE NEAR THE APPLIANCE

Use of this appliance is not permitted for persons, including children, with limited intellectual abilities, serious physical limitations or
lack of experience and knowledge, unless they are supervised by, or have received instructions of how to use the appliance from,
a person who is responsible for their safety.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

BITTE BEIM GERAT AUFBEWAHREN

Die Benutzung dieses Gerats durch Personen, einschlieRlich Kindern, mit verminderten geistligen Fahigkeiten, ernsthaften kor-
perlichen Einschrankungen oder einem Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen, ist nicht gestattet, sofern sie nicht von einer
Person, die fir ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen beziglich der Benutzung des Gerates erhalten haben bzw. unter
deren Aufsicht stehen.

Kinder sind in solcher Weise zu beaufsichtigen, dass gewahrleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

A CONSERVER PRES DE L'APPAREIL

L'utilisation de cet appareil n’est pas autorisée a des personnes, enfants compris, aux capacités intellectuelles réduites, aux
capacités physiques restreintes ou qui manquent d’expérience et de connaissances, a moins qu’elles ne soient sous surveillance
ou qu’elles aient regues de la part d’'une personne responsable de leur sécurité des instructions sur la fagon d’utiliser I'appareil.
Un controle doit en tout cas étre effectué sur les enfants de fagon a s’assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

DA CONSERVARE VICINO ALLAPPARECCHIO

Questo apparecchio non puo essere utilizzato da persone, bambini compresi, con capacita mentali ridotte, con gravi limitazioni
fisiche o con carenze di conoscenze ed esperienze pratiche, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sul-
I'uso dell’'apparecchio da parte di una persona responsabile dalla loro sicurezza.

| bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con I'apparecchio

PRZECHOWYWAC W POBLIZU URZADZENIA

Niniejsze urzgdzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby doroste lub dzieci o ograniczonych zdolnosciach intelektualnych,
powaznym upos$ledzeniu fizycznym oraz braku wiedzy lub do$wiadczenia w zakresie jego eksploatacji, bez nadzoru osoby odpo-
wiedzialnej za ich bezpieczenstwo lub bez odpowiedniego przeszkolenia zapewnionego przez te osoby.

Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiedni nadzér nad dzie¢mi, aby nie bawity sie one niniejszym urzgdzeniem.

NL/ GB/ DE/ FR/ IT/ PL
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Levering/ Delivery/ Lieferung

Livraison/ Fornitura/ Dostawa

1.1 Leveromvang/ Scope of delivery/ Lieferumfang
Contenu de la livraison/ Composizione della fornitura/ Zakres dostawy

Controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en onbeschadigd is geleverd.

1: Warmteterugwintoestel

2: Ophangbeugelset; - 2x ophangstrips

3: Kanaalaansluitset; - 4x boordringen @125 mm

4: Documentatieset; - 1x installatievoorschrift

5: Aansluitset; - Montagemateriaal boordringen bestaande uit 16 bevestigingsschroeven

- Connectoren : 2-polige schroefconnector (eBus) en 9-polige schroefconnector
(alleen bij Plus uitvoering)

Before starting installation of the heat recovery unit, check that it has been supplied complete and undamaged.

1: Heat recovery appliance

2: Wall mounting bracket kit; - 2x suspension strips

3: Duct connecting kit; - 4x collars @125 mm

4: Documentation set; - 1x installation instructions

5: Connecting kit; - Mounting material collars, including 16 fixation screws

- Connectors : 2-pole screw connector (eBus) and 9-pole screw connector
(only for Plus version)



Levering/ Delivery/ Lieferung

Livraison/ Fornitura/ Dostawane/ Zastosowanie

Bitte iberpriifen Sie, bevor Sie mit der Installation des Warmerlickgewinnungsgerats beginnen, ob es komplett und unbeschadigt
geliefert wurden. Der Lieferumfang des Warmerlickgewinnungsgerat

1: Warmerickgewinnungsgerat

2: Aufhangeblgel-Satz; - 2x Aufhangeleisten

3: Kanalanschluss-Satz; - 4x Bundringe @125 mm

4: Dokumentationssatz; - 1x Installationsvorschrift

5: Anschlusssatz; - Montagematerial Bundringe, bestehend aus 16 Befestigungsschrauben

- Steckverbindungen: 2-polige Schraubsteckverbindung (eBUS) und
9-polige Schraubsteckverbindung (nur bei Plus-Ausfiihrung)

Avant de commencer l'installation de I'appareil a récupération de chaleur, veuillez contréler s'il a été livré complet et intact.
Le contenu de la livraison de I'appareil a récupération de chal

1: Appareil a récupération de chaleur

2: Kit d’étriers de suspension; - 2x bandes de suspension

3: Kit de raccordement de conduite; - 4x collerettes @125 mm

4: Le kit de documentation est composé de; - 1x livret d’instructions d’installation

5: Kit de raccordement; - Matériel de montage de collerettes composé de 16 vis de fixation

- Connecteurs : Connecteur barrette 2 points (eBus) et connecteur barrette 9 points
(seulement pour modele Plus)

Prima di iniziare l'installazione, controllare che I'apparecchio di ventilazione con recupero di calore sia completo e integro.
La fornitura dell'apparecchio di ventilazione con recupero di calore comprende i seguenti componenti;

1: Apparecchio di ventilazione con recupero di calore

2: Set di staffe di montaggio comprensivo di: - 2 lamine

3: Set di collegamento canali comprensivo di; - 4 bocchette @125 mm

4: Libretto di istruzioni per l'installazione; - 1x Istruzioni per l'installazione

5: Set di collegamento comprensivo di; - Materiale di montaggio bocchette comprensivo di 16 viti di fissaggio

- Connettori : connettore a vite a 2 poli (eBus) e connettore a vite a 9 poli
(solo nella versione Plus)

Przed rozpoczeciem instalacji urzgdzenia do odzysku ciepta (rekuperatora) nalezy sprawdzié, czy dostarczone urzadzenie jest

1: Rekuperator

2: Zestaw wspornikdw do zawieszenia; - 2 tadmy do zawieszenia urzgdzenia

3: Zestaw przytgczy do kanatow ; - 4 x pierscienie @125 mm

4: Zestaw dokumentow; - 1 Instrukcja instalacji

5: Zestaw przytaczy; - Materiaty do montazu pierScieni sktadajgce sig z 16 $rub do przymocowania

- Ztacza: Dwubiegunowe ztgcza wkrecane (eBus) oraz 9-biegunowe ztgcza wkrecane)
(tylko dla wersji Plus)
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1.2 Accessoires / Accessories / Zubehorteile / Accessori

Code

\[M8 Kunststof buis @125 mm / Lengte 2250 mm (8 stuks in doos)

€W Synthetic duct @125 mm / Length 2250 mm (box of 8)

/=l Kunststoff-Rohr @125 mm / Lange 2250 mm (Karton mit 8 Stlick)

Z3 Conduite en matériau synthétique @125 mm / Longueur 2250 mm (Boite de 8 unités)
1M Tubo di plastica @125 mm / Lunghezza 2250 mm (scatola da 8 pezzi)

XM Przewdd syntetyczny @ 125 mm / dtugo$¢ 2250 mm (8 sztuki w opakowaniu)

\[W Kunststof bocht 90° @125 mm (8 stuks in doos)

€W Synthetic bend 90° @125 mm (box of 8)

D=l Kunststoff-Bogen 90° @125 mm (8 Stiick im Karton)

Zall Coude en matériau synthétique 90° @125 mm (8 unités par boite) @
Il Gomito di plastica 90° @125 mm (scatola da 8 pezzi)

2Bl Kolano syntetyczne 90° @ 125 mm (8 sztuk w opakowaniu)

\|W Kunststof bocht 45° @125 mm (8 stuks in doos)

€W Synthetic bend 45° @125 mm (box of 8)

b=l Kunststoff-Bogen 45° @125 mm (8 Stiick im Karton)

Zal Coude en matériau synthétique 45° @125 mm (8 unités par boite) @
1M Gomito di plastica 45° @125 mm (scatola da 8 pezzi)

XM Kolano syntetyczne 45° @ 125 mm (8 sztuk w opakowaniu)

\|Wl Kunststof koppelstuk @125 mm (1 stuks in doos)

€I:8 Synthetic coupler @125 mm (box of 1)

D=l Kunststoff-Verbindungsteil 90° @125 mm (1 Stiick im Karton)

I3 Raccord en matériau synthétique @125 mm (1 unité par boite) @
1M Raccordo di plastica @125 mm (scatola da 1 pezzo)
M Mufa taczaca @ 125 mm (1 sztuka w opakowaniu)

Akoestische slang @125 mm / Afgewerkte lengte 1 m (1 stuks)
Acoustic duct @125 mm / Finished length 1 m (1)
Schalldd@mmender Schlauch @125 mm / einbaufertige Lange 1 m (1 Stlick) W
Flexible acoustique @ 125 mm / Longueur finie de 1 m (1 unité)

Tubo flessibile fonoassorbente @125 mm / Lunghezza finita 1 m (1 pezzo)

Thumik akustyczny @125 mm / dtugos$¢ koncowa (po rozciggnieciu) 1 m (1 sztuka)
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Elektrische naverwarmer

Electric postheater

Elektrisches Nachheizregister
Réchauffeur secondaire électrique
Post-riscaldatore elettrico
Elektryczna nagrzewnica wtdrna

=0

310730

Elektrische (extra) voorverwarmer

Electric (extra) preheater

Elektrisches (zusatzliches) Vorheizregister
Electrique (en sus) préchauffeur
Preriscaldatore elettrico (supplementare)
Elektryczna (dodatkowa) nagrzewnica wstepna

=

310740

Splitter RJ12

Splitter RJ12

Verteiler RJ12

Répartiteur RJ12
Sdoppiatore RJ12
Rozgateznik sygnatu RJ12

¢

510472

CO,-sensor opbouw uitvoering
CO, sensor surface-mounted
CO,-Sensor Aufbauausfiihrung
Détecteur de CO, modéle saillant
Sensore CO, tipo da quadro
Czujnik CO,- wersja zewnetrzna

511396

Zender draadloze afstandbediening 2 standen (incl. batterij)

Transmitter wireless remote control 2 positions (with. battery)

Sender drahtlose Fernbedienung 2 Stufen (einschl. Batterie)

Emetteur télécommande 2 positions (pile comprise)

Trasmittente telecomando senza fili 2 posizioni (pila compresa)

Nadajnik sygnatu do sterownika bezprzewodowego, dwupozycyjny (z baterig)

531785

Zender draadloze afstandbediening 4 standen (incl. batterij)

Transmitter wireless remote control 4 positions (with. battery)

Sender drahtlose Fernbedienung 4 Stufen (einschl. Batterie)

Emetteur télécommande 4 positions (pile comprise)

Trasmittente telecomando senza fili 4 posizioni (pila compresa)

Nadajnik sygnatu do sterownika bezprzewodowego, czteropozycyjny (z baterig)

531786

RH (vochtigheid)-sensor

RH (humidity)-sensor

RH (Feuchtigkeit)-Sensor
Capteur RH (capteur d’humity)
RH-sensore (sensore di umidita)
RH-detektor (detektor wilgotnosci)

RISIR!

310657

Filterset 1 x F7 filter (1 stuks)
Filter kit 1x F7 filter

Filter 1x F7 filter

Ensemble filtre 1x filtre F7
Set di 1 filtro F7

Zestaw filtra 1 x filtr F7

533001

Filterset 1x G4 & 1x F7 (2 stuks)
Filter kit 1x G4 & 1x F7
Filtersatz 1x G4 & 1x F7
Ensemble filtre 1x G4 & 1x F7
Set di 1 filtro G4 e 1 filtro F7
Zestaw filtra 1 x G4 oraz 1 x F7

533002




Levering/ Delivery/ Lieferung

Livraison/ Fornitura/ Dostawa

Ontvanger draadloze afstandbediening (t.b.v. batterij uitvoering)
Receiver wireless remote control (for battery version)

Empféanger drahtlose Fernbedienung (fir Batterie-Ausfiihrung)
Récepteur télécommande (pour modéle a pile)

I Ricevitore telecomando senza fili (per la versione a pile)

2B Odbiornik sygnatu bezprzewodowego sterowania (do wersji z baterig)

\/M Set draadloze afstandbediening 2 standen (1 zender & 1 ontvanger)

€l2W Kit wireless remote control 2 positions (1 transmitter & 1 receiver)

D[=l Satz drahtlose Fernbedienung 2 Stufen (1 Sender & 1 Empfanger)

Z3 8l Ensemble télécommande 2 positions (1 émetteur & 1 récepteur)

Il Set di telecomando senza fili a 2 posizioni (1 trasmittente e 1 ricevitore)

M Komplet bezprzewodowego sterowania dwupozycyjnego (1 nadajnik oraz 1 odbiornik)

\|M Set draadloze afstandbediening 4 standen (1 zender & 1 ontvanger)
el Kit wireless remote control 4 positions (1 transmitter & 1 receiver)
D]l Satz drahtlose Fernbedienung 4 Stufen (1 Sender & 1 Empfanger)
B3 Ensemble télécommande 4 positions (1 émetteur & 1 récepteur)
Il Set di telecomando senza fili a 4 posizioni (1 trasmittente e 1 ricevitore)

S Komplet bezprzewodowego sterowania czteropozycyjnego (1 nadajnik oraz 1 odbiornik)

i 4-Standenschakelaar wit met filterindicatie; inbouw; modulaire aansluiting.
Levering incl. inzetplaat en afdekraam

GB 4-way switch with filter indication; flush mounted;
modular connection. Delivered with insert plate and cover frame

DE 4-Stufenschalter weill mit Filterstatusanzeige; Einbau; Modularanschluss. Lieferung einschl.
Montageplatte und Verkleidungsrahmen

FR Sélecteur a 4 positions encastrable avec indication de filtre, blanc; branchement
modulaire. Livré avec plaque d’encastrement et applique

T Selettore a 4 posizioni, bianco, con spia del filtro; da incasso;
collegamento modulare. Dotato di piastra per I'incasso e placca

PL Regulator czteryzakresowy, bialy, Scienny z sygnalizacjg zabrudzenia filtra; modutowe
przytgczenie Dostarczany z ptytkg mocujgcg oraz obudowg

\[ Ventilatiedakdoorvoer D125 (geschikt voor toevoer, onder de pannen; geisoleerd)

€2l Ventilation roof sleeve D125 (suitable for supply, under the tiles; insulated)

DJ= | (iftungsdachdurchfiihrung D125 (geeignet fur Zuluft, unter den Ziegeln; isoliert) &
I3l Passage de toiture de ventilation D125 (convient pour 'amenée, sous les tuiles; isolé)

Il Raccordo di ventilazione per coperture D125 (idoneo per la presa d’aria sottotegola;isolato)
2B Czerpnia dachowa D125 (do doprowadzania powietrza, montaz pod dachdwkg; izolowana)

\/M \/entilatiedoorvoer gevel D125 (geschikt voor toevoer, geisoleerd)

€2l \/entilation sleeve exterior wall D125 (suitable for supply,insulated)

D=l | (iftungsdurchfiihrung Fassade D125 (geeignet fir Zuluft; isoliert)

H3ll Passage de fagade de ventilation D125 (convient pour 'amenée, isolé)

Il Raccordo di ventilazione per facciate D125 (idoneo per la presa d’aria, isolato)
Z/Ml Czerpnia $cienna D125 (do doprowadzania powietrza, izolowana)

]
\|N \entilatiedakdoorvoer D166 (geschikt voor afvoer; geisoleerd)
¢l Ventilation roof sleeve D166 (suitable for extract; insulated)
DJ=8 | (iftungsdachdurchfiihrung D166 (geeignet fir Abluft; isoliert)
I3 Passage de toiture de ventilation D166 (convient pour 'amenée, isolé)
Il Raccordo di ventilazione per coperture D166 (idoneo per I'emissione dell’aria, isolato)
XM Czerpnia dachowa D166 (do doprowadzania powietrza, izolowana)




Levering/ Delivery/ Lieferung

Livraison/ Fornitura/ Dostawane/ Zastosowanie

Geluiddemperkast @125 mm (2x)
Silencer box @125 mm (2x)

Schalldémpferbox @125 mm (2x)
2 Boite Silencieux @125 mm (2x)
1M Silenziatore scatola @ 125 mm (2x)

M Ttumik @125 mm (2x)

\|M Geluiddemper-/ luchtverdeelkast @75 mm (20x)
€=} Silencer-/ air distribution box @75 mm (20x)
D=8 Schalldampfer / Luftverteilung @75 mm (20x)
Z Silencieux / distribution d’air @75 mm (20x)

1M Silenziatore / aria distribuzione @75 mm (20x)

S Ttumik / dystrybucji powietrza @75 mm (20x)

\[W Demper- luchtverdeelkast 100 x 50 mm (12x)

€28 Silencer- / air distribution box 100 x 50 mm (12x)
)]=l Schalldampfer / Luftverteilung 100 x 50 mm (12x)
Z 0 Silencieux / distribution d’air 100 x 50 mm (12x)

Il Silenziatore / aria distribuzione 100 x 50 mm (12x)

XM Ttumik / dystrybucji powietrza 100 x 50 mm (12x)

\|M Demper- luchtverdeelkast 130 x 60 mm (12x)

¢} Silencer- / air distribution box 130 x 60 mm (12x)
D]l Schalldampfer / Luftverteilung 130 x 60 mm (12x)
J3ll Silencieux / distribution d’air 130 x 60 mm (12x)

1M Silenziatore / aria distribuzione 130 x 60 mm (12x)

M Ttumik / dystrybucji powietrza 130 x 60 mm (12x)

\|M Servicetool
¢I:W Servicetool
D]l Service Tool
Z3 Outil-entretien

Il Programma di assiste

M Oprzyrzadowania serwisowego




Toepassing/ Application/ Anwendung

Application/ Applicazione/ Zastosowanie

L is een ventilatieunit met warmtete -

rugwinning met een maximale ventilatiecapaciteit van 150 m%h
en energiezuinige ventilatoren.

+ traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via klokregeling
(meegeleverd bij toestel).

« filterindicatie op de klokregeling/ standenschakelaar.

+ een geheel nieuwe intelligente vorstregeling die ervoor
zorgt, dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen op-
timaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de
staadaard gemonteerde voorverwarmer inschakelt.

* laag geluidsniveau

+ standaard voorzien van automatisch werkende bypassklep

+ constant flow regeling

* energiezuinig

* hoog rendement

De Renovent Sky 150 Plus heeft t.0.v. standaard Renovent Sky
een uitgebreidere regelprint waardoor deze meer aansluitmo-
gelijkheden heeft.

is a ventilation unit with heat re -
covery with a maximum ventilation capacity of 150 m%h and
low-energy fans.

+ steplessly adjustable air flow rates through a control unit
(supplied with appliance).

« filter indication on the control unit / multiple switch.

+ a completely new intelligent frost protection system which
ensures that also at low outdoor temperatures the applian-
ce’s performance remains optimal and that, if necessary, it
activates the standard preheater.

+ low sound level

+ comes as standard with automatic bypass valve

+ constant flow control

* low energy consumption

* high efficiency

kan met de standaard meegele-
verde ophangbeugels zowel aan de wand als aan het plafond
worden gemonteerd. Voor juiste positie aansluitkanalen en af-
metingen zie §3.2.

Bij bestelling van een toestel altijd het juiste type opgeven; om-
bouwen naar een andere uitvoeringsvariant is naderhand heel
bewerkelijk.

netsnoer.

Bij het toestel wordt standaard een klokregeling meegeleverd
maar ook is aansluiting van een eenvoudige 4-standen scha-
kelaar mogelijk.

Wordt in plaats van een klokregeling een 4-standenscha-
kelaar aangesloten dan is het wijzigen van de instellingen
aan het toestel alleen met een laptop mogelijk!

Ook is het mogelijk een combinatie van klokregeling en meer-
standenschakelaar aan te sluiten.

When ordering an appliance always state the correct type;
subsequent conversion to a different version is highly labour-
intensive.

The appliance comes as standard with a control unit, but con-
nection of a simple 4-way switch is possible as well.

If a 4-way switch is installed instead of a control unit, the
settings of the appliance can only be changed with a lap-
top!

Connecting a combination of control unit and multiple switch is
another option.



Toepassing/ Application/ Anwendung

Application/ Applicazione/ Zastosowanie

merlickgewinnung mit einer max. Luftungsleistung von 150
m3/h und Energie sparenden Ventilatoren.

+ stufenlose Einstellbarkeit der Luftmengen uber das Bedien-
modul (im Lieferumfang enthalten)

+ Filterstatusanzeige am Stufenschalter/Bedienmodul

+ eine vollig neue, intelligente Frostschutzsteuerung, die ge-
wahrleistet, dass das Gerat auch bei niedrigen Aulentem-
peraturen weiterhin optimal funktioniert und bei Bedarf auch
das serienmafiig montierte Vorheizregister einschaltet

* niedriger Schallpegel

+ standardmafig mit einer automatisch funktionierenden
Bypass-Klappe ausgerUstet

+ Constant-Flow-Regulierung

+ energiesparend

+ hoher Wirkungsgrad

tion a récupérateur de chaleur avec une capacité de ventila-
tion maximale de 150 m%h et des ventilateurs économiques
sur le plan de la consommation d’énergie. Caractéristiques du

+ réglage en continu des débits d’air par le tableau de com-
mande.

+ présence d’un indicateur de filtre sur I'appareil et possibilité
d’indication du filtre sur le sélecteur de position.

+ tout nouveau réglage antigel intelligent qui veille a ce que
I'appareil continue de fonctionner de maniére optimale sous
de basses températures, et qui au besoin démarre le pré-
chauffeur monté standard.

* niveau acoustique faible.

+ équipé standard d’un clapet de bypass fonctionnant auto-
matiquement.

* réglage du flux constant.

+ économique en énergie.

+ rendement élevé.

kann mit den standardmaRig
im Lieferumfang enthaltenen Aufhdngebiigeln sowohl an der
Wand als auch an der Decke montiert werden. Fur die richtige
Position der Kanalanschllsse und Abmessungen siehe §3.2.

Bei der Bestellung eines Gerats immer die richtige Bauart an-
geben. Der Umbau zu einer anderen Ausfiihrungsvariante ist
nachtraglich sehr aufwandig.

Zum Gerat wird standardmaBig ein Bedienmodul mitgeliefert.
Aber auch der Anschluss eines einfachen 4-Stufenschalters ist
maglich.

Wird statt eines Bedienmoduls ein Stufenschalter ange-
schlossen, so ist die Anderung der Einstellungen am Ge-
rat nur mit einem Laptop moglich!

Auch ist es moglich, eine Kombination aus Bedienmodul und
Mehrstufenschalter anzuschlief3en.

peut étre monté aussi bien contre
un mur qu’au plafond, avec les étriers de suspension standard
fournis. Pour la position correcte des conduites de raccorde-
ment et leurs dimensions, voir le §3.2.

Veuillez toujours indiquer lors de la commande d’un appareil le
code correct du modeéle, car la transformation vers un modéle
différent est ultérieurement trés laborieuse.

Un module de commande est fourni standard avec 'appareil,
mais le branchement d’'un simple commutateur 4 positions est
également possible.

Si un commutateur 4 positions est branché a la place d’un
module de commande, la modification des réglages de
I'appareil n'est possible qu'au moyen d’un ordinateur por-
table !

Il est également possible de brancher en combinaison un mo-
dule de commande avec un commutateur a plusieurs positions.




Toepassing/ Application/ Anwendung

Application/ Applicazione/ Zastosowanie

€ un’unita ventilante con recupero
del calore, dotato di ventilatori a basso consumo energetico
che garantisce e una capacita di ventilazione di 150 m®h. Ca-
ratteristiche :

* regolazione a variazione continua delle quantita di aria per
mezzo del pannello di comando (in dotazione).

+ spia del filtro sul selettore/pannello di comando.

* un regolatore antigelo intelligente di nuova progettazione
che garantisce il funzionamento ottimale dell’apparecchio
anche in presenza di temperature esterne basse e che atti-
va, se necessario, il preriscaldatore di serie.

* livello sonoro basso

+ valvola bypass automatica in dotazione standard

+ regolazione continua del flusso

* basso consumo energetico

+ alto rendimento

to centrala wentylacyjna
z funkcjg odzysku ciepta, maksymalnej wydajnosci 150 m3/h
oraz energooszczednych wentylatorach.

* bezstopniowe regulowanie iloSci powietrza za pomoca pa-
nelu sterowania

+ sygnalizacja zabrudzenia filtra na urzadzeniu oraz
mozliwosc¢ jej wyswietlania na zespole wytacznikéw;

+ calkowicie  nowy inteligentny  system  ochrony
przeciwzamrozeniowej zapewniajgcy - nawet przy niskich
temperaturach zewnetrznych - dziatanie urzadzenia w op-
tymalnym zakresie oraz - w miare potrzeb - aktywowanie
domysine nagrzewnicy wstepnej;

* niskie poziom hatasu;

» zespot jest standardowo wyposazony w automatyczny by-
pass;

+ stata kontrola przeptywu;

* niskie zuzycie energii;

* wysoka wydajnos¢.

pud essere montato sia a parete
che a soffitto per mezzo delle staffe in dotazione. Per la posi-
zione corretta dei canali di collegamento e delle dimensioni si
veda il §3.2.

All'ordinazione dell'apparecchio si deve indicare il tipo deside-
rato; & molto laborioso modificare la configurazione dell'appa-
recchio in un successivo momento.

L'apparecchio ha in dotazione un pannello di comando ma &
anche possibile il collegamento di un semplice selettore a 4
posizioni.

In caso di collegamento di un selettore a 4 posizioni al po-
sto del pannello di comando le impostazioni dell’apparec-
chio si possono modificare soltanto con un laptop!

E anche possibile collegare una combinazione di pannello di
comando e selettore.

Niniejsza instrukcja montazu obejmuje standardowy Renovent
Sky oraz wersje Renovent Sky Plus.

moze zostaé zamon-
towane na Scianie lub na suficie za pomocg dostarczonych
wspornikéw do zawieszenia. Informacje na temat poprawn-
ego podigczenia przewoddw oraz ich wymiaréw znajdujg sie
w rozdziale 3.2.

Podczas zamawiania urzadzenia zawsze nalezy okresli¢
jego poprawny typ; poniewaz poOzniejsza zamiana na inng
wersjewymaga duzego naktadu pracy.

Standardowo urzadzenie wyposazone jest w modut do jego
obstugi. Mozliwe jest tez przytgczenie prostego 4-biegunow-
ego przetgcznika.

Jesli zamiast modutu do obstugi przytaczony zostanie
4-biegunowy przetacznik, to ustawienia mozna zmieniaé
wylacznie za pomoca laptopa!

Mozliwe jest tez podtgczenie kombinacji modutu do obstugi i
przetacznika wielozakresowego.



Uitvoering/ Version/ Ausfuhrung

Modéle/Esecuzione/ Wersje

3.1 Technische specificatie/ Technische specifications/ Technische information
Spécifications techniques/ Dati tecnici/ Informacje techniczne

1 \|M \/oedingsspanning [V/Hz]
€128 Supply voltage [V/HZ]
B]=l Betriebsspannung [V/Hz]
J3 Tension d’alimentation [V/Hz] 230/50
I Tensione di alimentazione [V/Hz]
MMl Napiecie zasilania [V/Hz]
2 \|M Beschermingsgraad
€I=0 Protection degree
D]=W Schutzart
38 Degré de protection P30
Il Grado di protezione
2 Klasa ochrony
3 \|I Afmetingen (L x B x H) [mm]
€I=8 Dimensions (w x d x h) [mm]
B]=0 Abmessungen (L x B x H) [mm]
[}l Dimensions (I x h x p) [mm] 1000 x 660 x 198
(Il Dimensioni (L x L x h) [mm]
Ml \Wymiary (szer. x wys. x gt.) [mm]
4 NN\ Kanaaldiameter [mm]
€I=8 Duct diameter [mm]
B]=8 Kanaldurchmesser [mm] @125
438l Diameétre de conduite [mm]
IT I;)iametro canale [mm]
2B Srednica przewodu [mm]
5 \|B Aansluitdiameter condensafvoer [‘]
€I=8 External diameter condensate discharge [“]
B]=8 Anschlussdurchmesser Kondensatablauf [*] 34
238 Diamétre extérieur d’évacuation de la condensation [“]
[N Diametro di raccordo scarico della condensa [“]
2 Zewnetrzna Srednica odptywu skroplin [“]
6 /N Gewicht [kg]
CI=Q Weight [kg]
B]=l Gewicht [kg]
2 Foids [kg] 24,5
Il Peso [kg]
2 \Waga [kg]
7 WM Filterklasse
€I=8 Filter class
B]=g Filterklasse G4
A3l Classe de filtre
I Classe di filtrazione
MMl Klasa filtra
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Ventilatorstand (fabrieksinstelling) - klokregeling

Fan setting (factory setting) - control unit
Lifterstufe (Werkseinstellung) - Bedienmodul
Position ventilateur (usine) - module de réglage
Posizione ventilatore - sul pannello di
(impostazione di fabbrica) comando
Ustawienia wentylatora (fabryczne) - modut regulacji Max.

4 standen schakelaar
4-way switch
4-Stufenschalter <
Sélecteur a 4 positions encastrabler
Selettore a 4 posizioni

4-biegunowy przetgcznik

10 WNM Ventilatiecapaciteit [m®h]
(€18 Ventilation capacity [m3/h]
B]=W | (iftungsleistung [m3/h]
Z3ll Capacité de ventilation [m¥h]
(Il Capacita di ventilazione [m®h]
S \\ydajnos¢ wentylacji [m3/h]

C
.
N
w

30 75 100 125 150

11 M Toelaatbare weerstand kanalensysteem [Pa]
€28 Permissible resistance ducts system [Pa]
B]=8 Zuldssiger Luftwiderstand im Luftkanalesystem [Pa]
H38 Résistance admissible du réseau de conduites [Pa]
(I Resistenza ammessa del sistema di canali [Pa]
M Dopuszczalny opdr instalacji [Pa]

2-6 13-38 | 22-66 | 35-105 | 50-150

12 WNM Opgenomen vermogen (excl. voorverwarmer) [W]
€= Rated power (excl. preheater) [W]
B]=8 | eistungsaufnahme (ohne Vorheizregister) [W]
Sl Puissance absorbée (hors préchauffeur) [W]
(NI Potenza assorbita (preriscaldatore escluso) [W]
Bl Pobor mocy (bez nagrzewnicy wstepnej) [W

11-12 19-27 27-37 38 -52 53-72

13 /B Opgenomen stroom (excl. voorverwarmer) [A]

€I=8 Rated current (excl. preheater) [A]
B]=8 Stromaufnahme (ohne Vorheizregister) [A] 0,14 - 0,20 - 0,27 - 0,36 - 0,49 -
38 Courant absorbé (hors préchauffeur) [A] 0,15 0,28 0,35 0,47 0,64
(I Corrente assorbita (preriscaldatore escluso) [A]

M Prad znamionowy (pezy nagrzewnicy wstepnej) [A]

14 N[l Max. opgenomen stroom (incl. ingeschakelde

voorverwarmer) [A]
€22 Rated power (incl. preheater) [A]
328 Max. Stromaufnahme (einschl. eingeschaltetem Vorheizreg.)
[A] 24
Ml Courant absorbé max. (préchauffeur en marche compris)
IT [A]Massima corrente assorbita (compreso preriscaldatore
attivato) [A]
PL Prad znamionowy (pezy nagrzewnicy wstepne;j) [A]

15 W\IM Cos ¢
€I=8 Cos ¢
B]=8 Cos ¢
3l Cos ¢
(I Cos ¢
I Cos ¢

0,44 - 0,46 - 0,47 -

0.34 042 0,47 0,48 0,49
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Geluidsvermogen
Ventilatiecapaciteit [m*/h] 45 75 105 150
Geluidsvermogen- Statische druk [Pa] 10 |50 100 | 25 |50 100 | 50 | 100 | 50 | 100
niveau Lw (A) Kastuitstraling [dB(A)] 27 133 | 39 | 33 |35 | 40 | 38 | 41 | 44 | 45

Kanaal “uit woning” [dB(A)] 27 | 36 42 34 |37 42 | 40 43 | 46 | 47

Kanaal “naar woning” [dB(A)] 41 |49 58 50 |53 57 57 60 62 64
In de praktijk kan door meettoleranties de waarde 1 dB(A) afwijken
Sound power
Ventilation capacity [m®/h] 45 75 105 150
Sound power Static pressure [Pa] 10 |50 100 | 25 |50 100 | 50 | 100 | 50 | 100
level Lw (A) Housing emission [dB(A)] 24 133 | 39 | 33 |35 | 40 | 38 | 41 | 44 | 45

Duct “from dwelling” [dB(A)] 27 |36 42 | 34 |37 42 | 40 | 43 | 46 | 47

Duct “to dwelling” [dB(A)] 41 |49 58 | 50 |53 57 | 57 | 60 | 62 | 64
In practice, the value may deviate 1 dB(A) as a result of measuring tolerances.
Schallleistung
Liiftungsleistung [m®h] 45 75 105 150
Schallleistungs- Statischer Druck [Pa] 10 |50 100 | 25 |50 100 | 50 | 100 | 50 | 100
pegel Lw (A) Larmabstrahlung Gehauses [dB(A)]| 24 |33 | 39 | 33 |35 | 40 | 38 | 41 | 44 | 45

Kanal ‘ins Freie’ [dB(A)] 27 |36 42 | 34 |37 42 | 40 | 43 | 46 | 47

Kanal ‘in die Wohnung’ [dB(A)] 41 |49 58 | 50 |53 57 | 57 | 60 | 62 | 64

In der Praxis kann durch Messtoleranzen der Wert um 1 dB(A) abweichen.

Capacité acoustique
Capacité de ventilation [m%h] 45 75 105 150

Niveau de capacité Pression statique [Pa] 10 50 | 100 | 25 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100
acoustique Lw (A) Emissions du boitier [dB(A)] 24 | 33 | 39 | 33 | 35 40 | 38 | 41 | 44 | 45

Conduite “en provenance de
I'habitation” [dB(A)]

Conduite “vers le logement” [dB(A)]| 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64
En pratique, la valeur peut diverger de 1 dB(A) en raison des tolérances de mesure

27 | 36 | 42 | 34 | 37 | 42 | 40 | 43 | 46 | 47

Potenza sonora
Capacité de ventilation [m®h] 45 75 105 150
Livello della Pressione statica [Pa] 10 |50 100 | 25 |50 100 | 50 | 100 | 50 | 100

potenza sonora Lw (A) | Emissione sonora dell'unita [dB(A)]| 24 33 | 39 | 33 (35 | 40 | 38 | 41 | 44 | 45
Canale “verso I'esterno” [dB(A)] 27 | 36 42 34 |37 42 40 43 | 46 47
Canale “verso 'abitazione” [dB(A)] | 41 |49 58 | 50 |53 57 | 57 | 60 | 62 | 64
Nella pratica la tolleranza dei valori e di 1 dB(A)

Moc akustyczna urzadzenia

Wydajnos$¢ wentylacji [m®h] 45 75 105 150

Moc akustyczna - Cisnienie statyczne [Pa] 10 |50 100 | 25 |50 100 | 50 | 100 | 50 | 100

poziom Lw (A) Emisja z obudowy [dB(A)] 24 |33 | 39 | 33 |35 | 40 | 38 | 41 | 44 | 45
Przewdd “z budynku” [dB(A)] 27 |36 42 | 34 |37 42 | 40 | 43 | 46 | 47
Przewdd “do budynku” [dB(A)] 41 |49 58 | 50 |53 57 | 57 | 60 | 62 | 64

W praktyce wartoSci te moga réznic sie o 1 dB(A) w wyniku pomiaru tolerancji.
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3.2 Aansluitingen en afmetingen/ Connections and dimensions
Anschliisse und Abmessungen/ Raccordements et dimensions
Collegamenti e dimensioni/ Potaczenia i wymiary

1 B\ Naar woning
¢l To dwelling

D=l Zuluft
H \Vers le logement

Il VVerso I'abitazione
28 do pomieszczenia

2 BN Naar buiten

(¢i:] To atmosphere 1
/=8 Fortluft

33l VVers I'extérieur Q
Il \/erso 'esterno

W na zewnatrz

3 J\M Uit woning
¢} From dwelling

D=l Abluft
H3 Sortie du logement

Proveniente
dall'abitazione

Ml 7 pomieszczenia

4 WM \Van buiten
€@ From atmosphere

o D]l AuRenluft ‘
3 En provenance de
= FR
I'extérieur Q
Proveniente
IT ,
dall'esterno

2N 7 zewnatrz

5 I\ Elektrische aansluitingen
¢Q Electric connections
D=8 Elektroanschlisse
33l Raccordements électriques
I Collegamenti elettrici
Ml Podtgczenie podzespotdw elektrycznych

6 J\IM Aansluiting condensafvoer
=B Connection condensate discharge
D=l Kondensatablauf-Anschluss

Raccordement de I'évacuation de la
condensation

Collegamento dello scarico della
condensa

M Podtgczenie odptywu skroplin
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3.3 Ventilatorgrafiek/ Fan graph/ Ventilatordiagramm
Graphique du ventilateur/ Grafico del ventilatore/ Charakterystyka wentylatora

200

150 1

100 1

[Pa] >

50 1

0 25 50 75 100 125 150 175

\[M / et op: De vermelde waarde in de cirkel is het vermogen (in Watt) per ventilator

e} Note: The value stated in the circle is the capacity per fan (in Watt)

D[=W Bitte beachten: Der in den Kreisen gezeigte Wert stellt jeweils die Leistung (in Watt) je Ventilator dar.
2 Attention : La valeur mentionnée dans le cercle est la puissance (en Watt) par ventilateur

WMl Attenzione: Il valore indicato nel cerchietto rappresenta la potenza (in Watt) di ogni ventilatore

W Uwaga: Warto$¢ podana w kétku to pobdr mocy przez jeden wentylator [W].
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3.4 Opengewerkt toestel/ Exploded view/ Darstellung/
Vue écorchée de I'appareil/ Apparecchio aperto/ Widok wewnetrzny urzadzenia

1 W Afvoerluchtfilter
¢l:8 Extract air filter
D]l Abluftfilter
I3 Filtre d’extraction d’air
I Filtro dell'aria in uscita
Z M Filtr powietrza wywiewanego

2 [\ Binnentemperatuurvoeler
¢>Q Indoor temperature sensor
D]l Raumlufttemperaturfiihler
H3l Sonde thermostatique intérieure
Il Sensore della temperatura interna
M8 Czujnik temperatury wewnetrznej

3 I Bypass
¢-Q Bypass
D]l Bypass
2 Bypass
1N Bypass
8 Bypassu

O

N
©
O OME

@ 1

4 WM Condensbak
¢l:8 Condensate bin
D]l Kondensatbehalter
H3ll Bac de condensation
Il Contenitore della condensa
XM Pojemnik do kondensatu (skroplin)

5 HNIM Afvoerventilator
¢} Extract fan
D]l Abluftventilator
H3 8l Ventilateur d’extraction
Il Ventilatore di scarico
2l \Wentylator wywiewny

6 NL Borgschroef voorpaneel

(gemonteerd in voorpaneel)
Locking screw front panel
(mounted in front panel)
Sicherheitsschraube Frontplatte (montiert in
Frontplatte)
Vis de sireté du panneau avant (montée dans le
panneau avant)
Vite di bloccaggio pannello
anteriore (montata sul pannello anteriore)
Sruba zabezpieczajgca panelu przedniego
(wkrecona do panelu przedniego)

7 R\W Connector X14
(¢I28 Connector X14
D]= X14-Steckverbindung
338 Connecteur X14
Il Connettore X14
HW Ztacze X14

|
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8 M Regelprint 16 B\ Modulaire connector t.b.v. standenschakelaar
€2} Control board (¢I=B Modular connector multiple switch
D=8 Steuerplatine D=8 Modularstecker Stufenschalter
J3 Circuit de réglage H3 Connecteur modulaire du sélecteur de position
Il Scheda di regolazione I Connettore modulare per il selettore
4 W Plytka sterownicza W Modutowe ztgcze zespotu wytgcznikow
9 H\™ Connector X4 17 R\ Service aansluiting
€2l Connector X4 ¢:l Service connector
D[S X4-Steckverbindung /= Serviceanschluss
238 Connecteur X4 HN Branchement maintenance
Il Connettore X4 Il Porta per I'assistenza
H8 Ztacze X4 W Zt5cze serwisowe
10 g\I Condensafvoer 18 W\ Doorvoer laagspanningskabel
€l Condensate discharge =N Sleeve low voltage cable
D=8 Kondensatablauf /=8 Durchfiihrung Niederspannunskabel
328 Fvacuation de la condensation H3 Passage du cable basse tension
Il Scarico della condensa Il Passaggio del cavo a bassa tensione
S/l Odptyw skroplin =Ml Przytgcze przewdd niskiego napiecia
11 m\IM Toevoerluchtfilter 19 B\/M Doorvoer kabel 230 V. naverwarmer of extra voorverwarmer
C:8 Supply air filter [ez] Sleeve cable 230 V. postheater or extra preheater
Y Zuluftfilter ¥ Durchfiihrung 230V Kabel Nachheizregister oder
N Filtr d'amenée dair zusatzliches Vorheizregister
Il Filtro dell'aria in entrata H Pass du cable 230 V post-chauffage ou préchauffeur suppl.
{9 Filtr powietrza nawiewanego Il Passaggio del cavo 230 V al post-risc. o al preriscaldatore
12 N Voorverwarmer PL rrbzyé’ragze kabl_a 230V do nagrzewnicy wtornej
o Preheater ub dodatkowej nagrzewnicy wstepnej
D]l \orheizregister 20 g\ Netsnoer 230 V.
2 Préchauffeur supplémentaire ¢l:} Mains cable 230 V.
IM8 Preriscaldatore D]l Netzkabel 230 V.
MM Nagrzewnicy wstepnej Hl Cable d’alimentation 230 V.
13 @M Buitentemperatuurvoeler A Cavo d,l al|melznta.2|one 230V.
XM Przewdd zasilania 230 V.
¢l:8 Outdoor temperature sensor
D=8 Aulentemperaturfihler 21 E\IM 9-Polige connector (alleen bij Plus uitvoering)
H3 Sonde de température extérieure €I:8 9-pole connector (only for Plus version)
I Sensore della temperatura esterna D] 9-polige Steckverbindung (nur bei Plus-Ausfiihrung
4B Czujnik temperatury zewnetrzne; Hall Connect. a vis a neuf pdles (seulement modéle Plus)
- Il Connettore a 9 poli (solo nella versione Plus)
B e sele &M 9-biegunowe ztgcze wkrecane (tylko dla wersji Plus)
€@ Heat exchanger
)=l \W3rmetauscher 22 B\IM Connector eBus
Z3¥ Echangeur de chaleur ci:3 Connector eBus
Il Scambiatore di calore 3] eBUS-Stecker
M \\'ymiennik ciepta 238 Connecteur eBus
: Il Connettore eBus
15 )\ Toevoerventilator PL S
€2l Supply fan
]l Zuluftventilator 23 J\IW Valbeveiliging voorpaneel
=~ \/entilateur d’amenée €2} Fall Protection front panel
I \/entilatore di immissione D[ Absturzsicherung Frontplatte
M \Wentylator nawiewny H3 Tomber panneau de protection
Il Cadere pannello di protezione
MM Spas¢ panel ochronny
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4.1 Omschrijving/ Description/ Beschreibung
Description/ Descrizione/ Opis

Het toestel wordt stekkerklaar geleverd en werkt volautoma-

tisch. De afgevoerde vuile binnenlucht warmt de frisse schone
buitenlucht op. Hierdoor wordt energie bespaard en wordt ver-
se lucht naar de gewenste vertrekken gevoerd.

De regeling is voorzien van vier ventilatiestanden.

=] 'he appliance comes plug and play and operates fully auto-

matically. The extracted indoor air heats up the fresh, clean
outdoor air. That saves energy and fresh air is sent to the re-
quired rooms.

The control system has four ventilation modes.

Das Gerat wird steckerfertig geliefert und funktioniert lautoma-

tisch. Die abtransportierte, verbrauchte Raumluft warmt die fri-
sche, saubere Aufienluft auf. Dadurch wird Energie eingespart
und frische Luft in die gewlinschten Raume geleitet.
Die Steuerung ist mit vier Luftungsstufen versehen.

=y L'appareil est livré prét a brancher sur le secteur et fonctionne

entierement automatiquement. L'air vicié provenant de l'inté-
rieur chauffe l'air frais et propre provenant de I'extérieur. De
I'énergie est ainsi économisée et l'air frais est amené vers les
piéces souhaitées.

Le réglage est pourvu de quatre positions de ventilation.

L'apparecchio € consegnato pronto per l'installazione e funzio-
na in modo completamente automatico. L'aria viziata in uscita
riscalda l'aria esterna fresca e pulita, garantendo quindi il ri-
cambio d’aria nei locali serviti e un notevole risparmio ener-
getico.

L'unita di regolazione ha quattro posizioni di ventilazione.

Niniejsze urzadzenie jest dostarczane w stanie gotowym do

podigczenia, a jego dziatanie jest w petni zautomatyzowane.
Powietrze wywiewane z pomieszczenia podgrzewa Swieze,
czyste powietrze z zewnatrz. Umozliwia to duze oszczedno$ci
energii oraz doplyw $wiezego powietrza do wybranych
pomieszczen.

System sterowania obejmuje cztery tryby wentylaciji.

Het luchtdebiet is per ventilatiestand instelbaar. De constant
volume regeling zorgt ervoor dat de luchtdebiet van de toe- en
afvoerventilator onafhankelijk van de kanaaldruk wordt gerea-
liseerd.

The air flow rate can be adjusted per ventilation mode. The
constant volume control system ensures that the air flow rate
of the supply and extract fans is realised independent of the
duct pressure.

Der Luftdurchsatz ist je Luftungsstufe einstellbar. Die Con-
stant-Flow-Regulierung sorgt dafir, dass der Luftdurchsatz
des Zuluft- und Abluftventilators unabhangig vom Kanaldruck
realisiert wird.

Le débit d’air est réglable par position de réglage. Le réglage
du volume constant veille a ce que le débit d’air du ventilateur
d’amenée et d’évacuation soit obtenu indépendamment de la
pression de conduite.

Per ogni posizione pud essere impostata la portata d’aria. Gra-
zie alla variazione continua del volume, la portata d’aria dei
ventilatori di immissione e di scarico viene regolata indipen-
dentemente dalla pressione nei canali.

Dla kazdego z nich mozna odpowiednio ustawi¢ wydatek po-
wietrza. System ,constant flow” zapewnia, ze strumienie po-
wietrza nawiewanego i wywiewanego sg state niezaleznie od
strat cisnienia w instalaciji.
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4.2

Bypassvoorwaarden/ Bypass conditions/ Bypass-Voraussetzungen

Conditions de bypass/ Condizioni di bypass/ Zasady funkcjonowania bypassu

De standaard gemonteerde bypassklep maakt het mogelijk
frisse buitenlucht toe te voeren, die niet wordt opgewarmd
door de warmtewisselaar. Vooral tijdens zomernachten is het
wenselijk koelere buitenlucht toe te voeren. De warme lucht in
de woning wordt dan zo veel mogelijk vervangen door koelere
buitenlucht.

De bypassklep opent en sluit automatisch wanneer aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan (zie onderstaande tabel

voor bypassvoorwaarden).

Met stapnummer 5, stapnummer 6 en stapnummer 7 in het
instelmenu toestel, (zie hoofdstuk 12) kan de werking van de
bypassklep worden aangepast.

Bypassklep | - De buitentemperatuur is hoger dan 10°C en
open - de buitentemperatuur is lager dan binnentemperatuur in woning en
- de temperatuur in de woning is hoger dan de ingestelde temperatuur bij stapnr. 5 in het instelmenu (standaard
ingesteld op 22°C)
Bypassklep | - De buitentemperatuur is lager dan 10°C of
gesloten - de buitentemperatuur is hoger dan de binnentemperatuur in de woning of
- de temperatuur uit de woning is lager dan de ingestelde temperatuur bij stapnr. 5 in het instelmenu minus de
ingestelde temperatuur bij de hysterese (stapnr. 6); deze temperatuur is af fabriek 20°C (22,0°C minus 2,0°C).

The standard bypass valve makes it possible to supply fresh
outside air that is not heated by the heat exchanger. Particular-
ly during summer nights it is desirable to supply cooler outside
air. Then the hot air in the dwelling is replaced by cooler outside
air in so far as possible.

The bypass valve opens and closes automatically when a num-
ber of conditions are satisfied (refer to the table below for by-

pass conditions).

The operation of the bypass valve can be adjusted in step num-

ber 5, step number 6 and step number 7 in the settings menu

(see chapter 12).

Bypass - The outdoor temperature is higher than 10°C and

valve - the outdoor temperature is lower than the indoor temperature in the dwelling and

open - the temperature in the dwelling is higher than the temperature set at step no. 5 in the settings menu
(set a standard at 22°C).

Bypass - The outdoor temperature is lower than 10°C or

valve - the outdoor temperature is higher than de indoor temperature in the dwelling or

closed - the temperature from the dwelling is lower than the temperature set at step no. 5 in the settings menu minus the
set temperature by the hysteresis (step no. 6), this temperature is factory 20 °C (22,0 °C minus 2,0 °C).

Die standardmaRig eingebaute Bypass-Klappe erlaubt die Zu-
fuhr von Frischluft, die nicht vom Warmetauscher aufgewarmt
wird. Besonders in sommerlichen Nachten besteht Bedarf an
kihler Frischluft. In solchen Fallen wird die warme Luft in der
Wohnung so viel wie mdglich von kihlerer Frischluft verdrangt.
Die Bypass-Klappe 6ffnet und schlief3t automatisch, wenn

einige Voraussetzungen erfiillt werden (siehe nachstehende i3
Tabelle flr Bypass-Voraussetzungen).

Mit Schritthummer 5, 6 und 7 im Einstellmenl des Gerats
(siehe Kapitel 12) kann die Funktion der Bypass-Klappe ange-
passt werden.

Bypass- - Die AuRentemperatur ist hdher als 10°C und

Klappe - die Aullentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur in der Wohnung und

geoffnet - die Temperatur in der Wohnung ist hoher als die eingestellte Temperatur bei Schrittnr. 5 im Einstellmenii
(standardmanRig eingestellt auf 22 °C)

Bypass- - Die AuRentemperatur ist niedriger als 10°C oder

Klappe - die AuBentemperatur ist hoher als die Raumtemperatur in der Wohnung oder

geschlos- - die Temperatur aus der Wohnung ist niedriger als die eingestellte Temperatur bei Schrittnr. 5 im Einstellmeni

sen minus die eingestellte Temperatur bei der Hysterese (Schrittnr. 6); diese Temperatur ist ab Werk 20 °C (22,0 °C
minus 2,0 °C).
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Le bypass monté standard permet d’amener de l'air frais de

I'extérieur sans qu'il soit réchauffé par I'échangeur de cha-
leur. C’est surtout pendant les nuits d’'été qu'il est souhaitable
d’avoir de I'air extérieur plus frais dans I'habitation. L'air chaud
dans 'habitation est alors trés rapidement remplacé par de I'air
extérieur plus frais.

Le clapet de bypass s’ouvre et se ferme automatiquement
lorsqu’un certain nombre de conditions est rempli (voyez le
tableau ci-dessous des valeurs de bypass).

Le fonctionnement du clapet de bypass peut étre adapté avec
le numéro d’étape 5, 6 et le numéro d’étape 7 du menu de
réglage, (voir le chapitre 12).

Clapet de - Latempérature extérieure est supérieure a 10°C et

bypass - la température extérieure est inférieure a la température interne du logement et

ouvert - la température du logement est supérieure a la température réglée au numéro d'étape 5 du menu de réglage
(réglée standard a 22°C)

Clapet de - Latempérature extérieure est inférieure & 10°C ou

bypass - la température extérieure est supérieure de la température interne du logement ou

fermé - la température sortant du logement est inférieure a la température réglée au numéro d’étape 5 du menu de
réglage moins la température défini par I'hystérésis (stapnr. 6), cette température est réglé par 20 °C (22,0 °C
moins 2,0 °C)

- La valvola bypass in dotazione standard consente I'apporto di

aria esterna non riscaldata, passando quindi oltre lo scambia-
tore di calore. Questa funzione €& utile soprattutto d’estate per
immettere aria fresca durante la notte. L'aria calda nell’abita-
zione verra quindi ricambiata con aria esterna piu fredda.

La valvola bypass si apre e si chiude automaticamente in pre-

senza di certe condizioni ambientali (si veda la tabella per le
condizioni di bypass).

Il funzionamento della valvola bypass pud essere imposta-
to per mezzo dei parametri 5, 6 e 7 del menu Impostazioni
dell’apparecchio (si veda il capitolo 12).

Valvola - La temperatura esterna & superiore ai 10°C e

bypass - la temperatura esterna & piu bassa rispetto a quella interna e

aperta - la temperatura interna € superiore a quella impostata nel menu al parametro n. 5 (valore standard 22°C)

Valvola - Latemperatura esterna ¢ inferiore ai 10°C o

bypass - Latemperatura esterna & piu alta della temperatura interna all’abitazione o

chiusa - la temperatura dell’aria in uscita & inferiore a quella impostata nel menu al parametro n. 5, diminuita della tem-
peratura impostata per l'isteresi (parametro n. 6) il cui valore di fabbrica & pari a 20°C (22,0°C meno 2,0°C).

Standardowo zamontowany bypass w urzadzeniu umozliwia

dostarczanie zewnetrznego $wiezego powietrza, ktére nie
jest podgrzewane przez wymiennik ciepta. W szczegdlnosci
podczas letnich nocy wymagany jest doptyw chtodniejszego
powietrza z zewnatrz. Ciepte powietrze znajdujgce sie w po-

zewnetrzne.

Bypass otwiera i zamyka sie automatycznie, kiedy spetnionych
zostanie kilka warunkow (patrz tabela ponizej)
Funkcjonowanie bypassu mozna regulowa¢ w pozycji 5, 6 oraz
7 menu ustawien (patrz rozdziat 12).

mieszczeniach schtadzane jest przez chiodniejsze powietrze

Otwarty - Temperatura na zewnatrz przekracza 10°C oraz

bypass - temperatura na zewnatrz jest nizsza niz temperatura wewnatrz pomieszczenia oraz

- temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz wartos¢ ustawiona w w pkt. 5 w menu ustawien (standardowo
ustawiona na 22°C).

Bypass - Temperatura na zewnatrz jest nizsza niz 10°C lub

zamkniety - temperatura na zewnatrz jest wyzsza niz temperatura wewnatrz pomieszczenia lub

- temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz warto$¢ ustawiona w pkt. 5 w menu ustawien minus temperatura
ustawiona przy histerezie (pkt. 6); temperatura ta ustawiona jest fabrycznie na poziomie 20°C (22,0°C minus
2,0°C).




Werking/ Operation/ Betrieb

Fonctionnement/ Funzionamento/ Funkcjonowanie urzadzenia

4.3 \Vorstbeveiliging/ Frost protection/ Frostschutz

Sécurité antigel/ Regolatore antigelo/ Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

Om invriezen van de warmtewisselaar bij zeer lage buitentem-
peratuur te voorkomen is de Renovent Sky uitgevoerd met een
intelligente vorstregeling. Temperatuursensoren meten de tem-
peraturen over de warmtewisselaar en, indien nodig, wordt de
voorverwarmer ingeschakeld.

Hierdoor blijft een goede ventilatiebalans, ook bij zeer lage

To prevent freezing of the heat exchanger at extremely low
outdoor temperatures, the Renovent Sky features intelligent
frost control. Temperature sensors measure the temperatures
across the heat exchanger and, if necessary, the preheater is
switched on. That guarantees a proper ventilation balance,
also at very low outdoor temperatures. If, with switched on

Um ein Gefrieren des Warmetauschers bei einer sehr kalten
AufRentemperatur zu vermeiden, ist der Renovent Sky mit ei-
nem intelligenten Frostschutz ausgerlstet. Temperatursen-
soren messen die Temperaturen Uber den Warmetauscher
und, bei Bedarf, wird das angeschlossene Vorheizregister
eingeschaltet. Dadurch bleibt eine gute Liiftungsbalance, auch

Pour éviter le gel de I'échangeur de chaleur en cas de trés
basses températures extérieures, le Renovent Sky est équipé
d’un régulateur antigel astucieux. Les sondes thermostatiques
mesurent les températures sur I'échangeur de chaleur et, au
besoin, le préchauffeur raccordé est mis en marche.

Il se maintient ainsi un bon équilibre de ventilation, méme en

Per evitare il congelamento dello scambiatore a temperature
molto basse, il Renovent Sky & dotato di un regolatore antigelo
intelligente. | sensori termici rilevano le temperature in entrata
sullo scambiatore, attivando, se necessario, preriscaldatore.

In questo modo la ventilazione rimane equilibrata anche a tem-
perature esterne molto basse. Qualora vi sia rischio di con-

W celu zapobiezenia zamarznieciu wymiennika ciepta przy
bardzo niskich temperaturach na zewnatrz, urzadzenie Re-
novent Sky jest wyposazone w inteligentny system kont-
roli przeciwzamrozeniowej. Czujniki temperatury mierzg
temperature wzdtuz wymiennika ciepta i w razie potrzeby
powodujg wigczenie nagrzewnicy wstepnej i dodatkowo za-

buitentemperatuur, gehandhaafd. Wanneer bij ingeschakelde
voorverwarmer(s) de wisselaar nog dreigt in te vriezen wordt er
traploos onbalans in het toestel aangebracht. In het gebruikers
informatie menu is te zien wanneer de vorstregeling van de
Renovent Sky in werking is getreden (zie § 6.4).

preheater(s), the exchanger temperature still starts to drop be-
low zero, stepless unbalance is created in the appliance. The

user information menu shows when the Renovent Sky frost
control system is activated (see § 6.4).

bei einer sehr niedrigen Auentemperatur, aufrecht erhalten.
Wenn bei eingeschaltetem/n Vorheizregister(n) der Warmetau-

scher noch zu gefrieren droht, wird stufenlos Druckungleichge-

wicht im Gerat hervorgerufen. Im Benutzerinformationsmenii

wird angezeigt, wann der Frostschutz des Renovent Sky in
Betrieb gesetzt worden ist (siehe § 6.4).

cas de trés basses températures. Si I'échangeur risque de ge-
ler quand le ou les préchauffeurs sont en marche, un déséquili-

bre progressif est établi dans I'appareil. Le menu d’information

des utilisateurs permet de voir quand le régulateur antigel du
Renovent Sky s’est mis en marche (voir § 6.4).

gelamento dello scambiatore anche in presenza di uno o due
preriscaldatori attivi, verra generato uno squilibrio a variazione
continua. Sul menu Informazioni & possibile vedere quando e
entrato in funzione il regolatore antigelo di Renovent Sky (si
veda il § 6.4).

montowanej nagrzewnicy wstepnej.
Zapewnia to odpowiednig réwnowage wentylacji, na-

wet przy niskich temperaturach zewnetrznych. Jesli przy
wigczonej (wtgczonych) nagrzewnicy (nagrzewnicach) istnieje
niebezpieczenstwo zamarznigcia wymiennika, to bezstopnio-
WO zmienia sie rbwnowage w urzadzeniu (§ 6.4).
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4.4  uitvoering/ version/ -Ausfuhrung
Modele / Versione/ Wersja

De Renovent Sky kan, naast de standaard uitvoering, ook wor-

den besteld als “Plus’- uitvoering. In deze plus-uitvoering zit
een andere regelprint gemonteerd met 2 extra connectoren
(X14 & X15) welke meer aansluitmogelijkheden heeft voor di-
verse toepassingen.

De alleen bij de Plus uitvoering aanwezige 9-polige connector
(verbonden met X15 op regelprint), is aan de buitenzijde van
het toestel bereikbaar.

The Renovent Sky is also available as Plus version. This ver-

sion is equipped with a different control board with 2 additional
connectors (X14 & X15) with more connection options for vari-
ous applications.

Only the Plus is equipped with a 9-pole connector (connected
to X15 on control board) that is accessible from the outside of
the appliance.

9-polige connector
9-pole connector
9-polige Steckverbindung
connecteur 9 poles
connettore a 9 poli
9-biegunowe ztgcze

Gat t.b.v. door installateur te monteren wartel (t.b.v.
doorvoer kabel naverwarmer/ extra voorverwarmer).

Hole for gland to be mounted by installer (for
sleeve cable postheater/ extra preheater).

Position Uberwurfmutter fiir Durchfiihrung des Ka-
bel von Nachheizregister / zus. Vorheizregister.

Orifice pour le manchon (prévu pour le passage du
cable de post-chauffage / de préchauffeur supplé-
mentaire) a monter par l'installateur.

Foro per il passacavo (per il cavo del post-riscalda-
tore / preriscaldatore supplementare) da montare a
cura dell'installatore.

Otwor dla instalatora do montazu przepustu izo-
lowanego (do prowadzenia kabli do nagrzewnicy
wtornej / dodatkowej nagrzewnicy wstepnej.

Wanneer een naverwarmer of extra voorverwarmer wordt aan-
gesloten op de connector X14 (bereikbaar na openen voorpa-
neel) moet door de installateur de hierop aangesloten 230 volt
kabel door een trekontlaster buiten het toestel worden gevoerd.
T.b.v deze (niet met toestel meegeleverde) trekontlaster dient
dopje te worden verwijdert op plaats waar deze trekontlaster
moet worden geplaatst.

Zie §9 voor meer informatie over de aansluitmogelijkheden van
de connectoren welke zijn aangesloten op Plus-uitvoering re-
gelprint X14 en X15.

If a postheater or extra preheater is connected to connector
X14 (accessible after opening the front panel ) the installer
must feed the connected 230 Volt cable to outside the applian-
ce through a strain reliever. For this strain reliever (not supplied
with the appliance) a plug must be removed from the position
where this strain relieve must be placed.

See §9 for more information on the connection possibilities of
connectors X14 and X15.
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als ‘Plus’-Ausfiihrung bestellt werden. Eingebaut in dieser Aus-
flhrung ist eine andere Steuerplatine mit 2 zusatzlichen Steck-
verbindungen (X14 & X15) mit mehr Anschlussmdglichkeiten
fur verschiedene Anwendungen.

Die nur bei der Plus-Ausfiihrung vorhandene 9-polige Steck-
verbindung (verbunden mit X15 auf der Steuerplatine) ist an
der Aullenseite des Gerats erreichbar.

Cette version contient un autre circuit imprimé de réglage
monté avec 2 connecteurs supplémentaires (X14 & X15) et il
offre plus de possibilités de raccordement pour diverses appli-
cations.

Le connecteur barrette a 9 points présent uniquement sur le
modeéle Plus (relié avec le connecteur X15 sur le circuit imprimé
de réglage), est accessible sur le coté extérieur de I'appareil.

oltre al tipo standard € anche disponibile nella
versione “Plus”. Nella versione Plus monta una scheda di re-
golazione diversa dotata di due connettori supplementari (X14
& X15) offrendo cosi piu opzioni di connessione per diverse
applicazioni.

Il connettore a 9 poli presente solo nella versione Plus (colle-
gato con il connettore X15 sulla scheda di regolazione) si trova
all'esterno dell’'apparecchio.

Jest ona wyposazona w inng ptytke sterowniczg z dwoma do-
datkowymi ztgczami (X14 & X15), kt6re zapewniajg wiecej op-
cji podigczen do obstugi dodatkowych urzadzen.

9-biegunoewe ztgcze (w wersji Plus) potaczone z X15 na
ptytce sterowniczej, jest tatwo dostepne od strony wewnetrznej
urzadzenia.

Wenn ein Nachheizregister oder zusétzliches Vorheizregis-
ter an die Steckverbindung X14 (erreichbar nach Offnung der
Frontplatte) angeschlossen wird, ist das daran angeschlos-
sene 230 V-Kabel vom Installateur durch eine Zugentlastung
hindurch auerhalb des Gerats zu fiihren. Fir diese (nicht im
Lieferumfang enthaltene) Zugentlastung ist an der Stelle, wo
diese Zugentlastung anzubringen ist, eine Kappe zu entfernen.

Siehe § 9 fiir nahere Informationen lber die Anschlussmdglich-
keiten der Steckverbindungen, die an die Plus-Ausfiihrung der
Steuerplatine X14 und X15 angeschlossen sind.

Si un post-chauffage ou un préchauffeur supplémentaire est
branché sur le connecteur X14 (accessible aprés ouverture du
panneau avant), l'installateur doit faire passer, par un disposi-
tif anti-arrachement, hors de I'appareil le cable d’alimentation
230 volt qui s’y branche. Il convient d’enlever le petit bouchon
a l'endroit ou le dispositif anti-arrachement (non fourni avec
I'appareil) doit étre monté.

Voyez le § 9 pour de plus amples informations a propos des
possibilités de branchement des connecteurs X14 et X15.

Quando un post-riscaldatore o un preriscaldatore supplemen-
tare viene collegato al connettore X14 (accessibile dopo aver
aperto il pannello anteriore), I'installatore deve inserire un pas-
sacavo per il cavo da 230 volt. Per posizionare detto passa-
cavo (non in dotazione) & necessario rimuovere il tappo che
chiude I'apposito foro.

Siveda il § 9 per ulteriori informazioni sui collegamenti dei con-
nettori X14 e X15 della scheda di regolazione versione Plus.

W przypadku przytgczenia nagrzewnicy wtornej lub dodatko-
wej nagrzewnicy wstepnej do ztgcza X14 (znajdujacego sie za
otwartym panelem przednim) instalator powinien poprowadzi¢
kabel 230-woltowy poprzez ztgczke na zewnatrz urzgdzenia.
W tym celu nalezy zdja¢ nasadke zitgczki (ztgczka nie jest
dostarczana z urzgdzeniem) w miejscu, w ktérym ma ona
zosta¢ zamontowana.

Wiecej informacji na temat mozliwosci wykorzystania ztgczy
X14 i X15 zostato podanych w pkt. 9.
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5.1

Installeren algemeen/ Installation general/ Installation allgemein

Installation - généralités/ Installazione - informazioni generali/ Og6lne informacje na temat instalacji

Het installeren dient te geschieden overeenkomstig:
+ Kwaliteitseisen ventilatiesystemen woningen,
+ Kwaliteitseisen gebalanceerde ventilatie woningen,
+ De capaciteitsberekening conform het Bouwbesluit
+ Voorschriften voor ventilatie van woningen en woongebou-
wen,

+ De veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties,

* De voorschriften voor het aansluiten op de binnenriolering in
woningen en woongebouwen,

+ Eventuele aanvullende voorschriften van de plaatselijke
energiebedrijven

Installation must take place under:
+ Quality requirements ventilation systems dwellings.
* Quality requirements balanced ventilation in dwellings.
+ The regulations for ventilation of dwellings and residential
buildings.

+ The safety regulations for low-voltage installations.

+ The regulations for connection to interior sewers in dwel-
lings and residential buildings.

+ Any additional regulations of the local utilities.

Die Installation hat folgende Anforderungen zu erfiillen:
+ Qualitétsanforderungen der Liftungssysteme in Wohnungen
+ Qualitatsanforderungen der balancierte Liftung in Wohnun-
gen
+ die Leistungsberechnung gemal dem Baubeschluss
« Lftungsvorschriften fur Wohnhauser und Wohngebaude
+ die Sicherheitsbestimmungen fiir Niederspannungsanlagen;

« die Vorschriften flr den Anschluss an die Hauskanalisation in
Wohnungen und Wohngebauden

+ etwaige erganzende Vorschriften der kommunalen Energie-
versorgungsunternehmen

Linstallation doit étre effectuée conformément :

+ Aux exigences de qualité de vent. dans les habitations,

+ Aux exigences de qualité pour une ventilation équilibrée
dans les habitations,

+ Aux prescriptions pour la ventilation des habitations et des
logements,

+ Aux dispos. de sécurité pour les install. basses tensions,

* Aux prescriptions pour le raccordement des conduites
d’égouts intérieures dans les habitations et les logements,

+ Aux éventuelles prescriptions complémentaires des Com-
pag nies distributrices d’énergie locales

Rl L'apparecchio deve essere installato in conformita a:
* i requisiti di qualita per i sistemi di ventilazione nelle abita-
zioni;
* i requisiti di qualita per la ventilazione equilibrata nelle abita-
zioni;
+ il calcolo della capacita conformemente alle norme edilizie;
+ le norme per la ventilazione di abitazioni e condomini;

+ le norme di sicurezza per impianti a bassa tensione;

* le norme per I'allacciamento allo scarico di acque reflue di
abitazioni e condomini;

+ eventuali prescrizioni supplementari di fornitori d’energia lo-
cali;

Instalacja powinna spetnia¢ nastgpujace wymogi:
+ Wymogi jakosciowe dla domowych systeméw wentylacyj-
nych,
+ Wymogi jakoSciowe dla domowych instalacji do wentylacji
zréwnowazonej,
* Przepisy dotyczgce wentylacji mieszkan i budynkéw miesz-
kalnych,

+ Zasady bezpieczenstwa dla instalacji o niskim napieciu,

* Przepisy dotyczgce przytgczania kanalizacji wewnetrznej w
mieszkaniach i budynkach mieszkalnych,

« Ewentualne przepisy uzupetniajgce lokalnych zaktadéw
energetycznych
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5.2 Plaatsen toestel/ Placing the appliance/ Aufstellen des Geréts
Pose de I'appareil/ Montaggio dell’apparecchio/ Ustawienie urzadzenia

kan middels de daartoe meegeleverde op-
hangbeugels direct aan de wand of plafond worden bevestigd.

In verband met het gewicht van het toestel dient
A plaatsing cq ophanging van het toestel altijd door

twee personen te geschieden!
Voor een trillingsvrij resultaat dient een massieve wand/plafond
met een minimale massa van 200 kg/m? te worden gebruikt. Een
gibo- of metaalstut wand voldoet niet! Extra maatregelen zoals
dubbele beplating of extra stuts zijn dan noodzakelijk. Verder dient
rekening gehouden te worden met de volgende punten:

* Het toestel moet waterpas worden geplaatst; zowel over de
lengte- als de breedte as van het toestel.

De opstellingsruimte moet zodanig worden gekozen, dat een
goede condensafvoer met waterslot en verval voor condens-
water gemaakt kan worden.

Let op dat de condensafvoer nooit met afschot naar
het toestel wordt geplaatst!

Het toestel is alleen geschikt voor plafond of wand-
montage! Nooit het toestel vlak op de vloer monteren
i.v.m. positie condensafvoerbak!

> B

+  De opstellingsruimte moet vorstvrij zijn.

Bij toepassing van flexibele slangen moet er bij de montage
rekening mee gehouden worden, dat de slang na verloop van
tijd vervangen dient te kunnen worden.

Zorg in verband met schoonmaken van de filters en onder-
houd van het toestel (deur moet kunnen opendraaien) voor
een voldoende vrije ruimte bij het toestel.

Plafondmontage:
Minimaal 70 cm aan de onderzijde van het toestel en een vrije

stahoogte van 1,8 m; indien er geen 70 cm vrije ruimte be-
schikbaar is bijvoorbeeld bij montage boven een systeempla-
fond, dan moet er voldoende ruimte zijn om voorpaneel deels
te kunnen openen en te kunnen verwijderen.

Om het voorpaneel te kunnen losnemen moet eerst borg-
schroefje bij scharnier worden verwijderd! (§ 3.4 / nr 6)
Let er wel op dat de filters altijd ongehinderd kunnen worden
losgenomen dus dat een geen frame o.i.d. ter hoogte van de
filters zit!

Wandmontage:
Minimaal 70 cm aan de voorzijde van het toestel en een vrije

stahoogte van 1,8 m.

Zorg altijd voor minimaal 10 cm vrije ruimte aan de zijde van
het toestel waar de elektrische aansluitingen zich bevinden,
zodat connectoren en doorvoeren altijd naderhand nog be-
reikbaar zijn.

Because of the appliance’s weight, mounting the ap-

pliance must always be done by two people!
The Renovent Sky can directly be mounted to the wall/ ceiling
using the suspension brackets supplied for that purpose. For a
vibration-free result the appliance must be mounted to a solid wall
with a minimum mass of 200 kg/m?2. A gypsum block or metal stud
wall does not suffice! Additional measures such as double panel-
ling or extra studs are required in that case. In addition, the follo-
wing aspects must be taken into account.

*  The appliance must be placed level; both lengthwise and late-
rally.

*  The installation room must be such that a good condensate
discharge with air trap and pitch for condensate can be made.

Make sure that under no condition the condensate
discharge is installed at a pitch towards the applian-
ce!

mounting! Never mount the appliance flat on the
floor because of the position of the condensate di-
scharge bin!

The appliance is only suitable for ceiling or wall

The installation room must be frost-free.

When mounting flexible ducts, bear in mind that it must be
possible to replace them in due course.

Make sure there is sufficient free space at the appliance to
allow cleaning of the filters and maintaining the appliance. It
must be possible to swing the door open.

Ceiling mounting:

At least 70 cm at the underside of the appliance and a free
headroom of 1.8 m; if 70 cm free space is not available, for
instance when mounting on top of a suspended ceiling, there
must be sufficient room to partly open and remove the front
panel.

The front panel can be detached after removing a lock
screw at the hinge! (§ 3.4/ nr 6)

Make sure the filters can always freely be removed, so there
is no frame or other obstacle at the level of the filters!

Wall mounting :
Make sure there is a free space of at least 70 cm at the front

of the appliance and a free headroom of 1.8 m.

Make sure there is at least 10 cm free space at the appliance
side where the electric connections are located, so connec-
tors and sleeves remain accessible.
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kann mit Hilfe der im Lieferumfang ent-

haltenen Aufhangebiigel unmittelbar an die Wand oder an die

Decke befestigt werden.

hat die Aufstellung bzw. Aufhdngung des Geréts

2 In Zusammenhang mit dem Gewicht des Geréts

immer durch zwei Personen zu erfolgen!

Fir eine erschiitterungsfreie Befestigung ist eine Massivwand/
Massivdecke mit einer Mindestmasse von 200 kg/m? erfor-
derlich. Eine Gipsbeton- oder metallgestiitzte Wand ist nicht
ausreichend! Zusétzliche MalRnahmen, wie z.B. Doppelverklei-
dung oder zusatzliche Stiitzen sind dann erforderlich. Die fol-
genden Hinweise sind aulRerdem zu beachten:

Das Gerat ist waagerecht zu montieren.

Der Aufstellungsraum ist in solcher Weise zu wahlen, dass
ein guter Kondensatablauf mit Geruchverschluss sowie
ein Gefalle fiir das Kondensat gewahrleistet sind.

Bitte beachten Sie, dass der Kondensatablauf nie-
mals mit Gefélle zum Gerat hin aufgestellt wird!

montage! Niemals das Gerat flach auf den Boden

Das Gerat eignet sich nur fiir Decken - oder Wand-

montieren zwecks der Montageposition der Kon-
densatbehélter!

Der Aufstellungsraum muss frostfrei sein.

(§ 3.4/ nr 6)

Bitte beachten Sie, dass die Filter immer ungehindert aus-
gebaut werden kénnen, dass sich also kein Rahmen 0.3.
im Bereich der Filter befindet!

Wandmontage:
Mindestens 70 cm an der Vorderseite des Gerats und eine

Mannshohe von 1,8 m.

Gewabhrleisten Sie immer einen Freiraum von minde-
stens 10 cm auf der Seite des Gerats, wo sich die Elek-
troanschllisse befinden, so dass Steckverbindungen und
Durchfiihrungen nachher immer noch erreichbar sind.

peut étre fixé directement au mur ou au

FR
- plafond au moyen des étriers de suspension fournis a cet effet.

2 En raison du poids de I'appareil, la mise en place

(le cas échéant la suspension) de I'appareil doit
toujours se faire par deux personnes!

Le Renovent Sky peut étre directement fixé au mur/plafond
au moyen des étriers de suspension fournis a cet effet. Pour
obtenir un résultat sans vibration, il convient d'utiliser une paroi
massive d’une masse minimum de 200 kg/m?. Une cloison en
béton cellulaire ou une cloison @ montant métallique ne suffit
pas ! Des mesures supplémentaires telles qu’un renforcement
par double plaque ou des supports supplémentaires sont dans
ce cas nécessaires. Au besoin, un support de fixation pour un
montage sur le sol est disponible. Il convient ensuite de tenir
compte des points suivants.

L’appareil doit étre posé de niveau; a la fois sur I'axe longi-
tudinal et la largeur de I'appareil.

L’espace d'installation doit étre choisi de telle fagon qu’une
bonne évacuation de la condensation, avec un siphon et
une dénivellation pour 'eau de condensation, puisse étre
réalisée.

densation ne soit pas tournée vers I'appareil!

A Veiller a ce que la pente d’évacuation de la con-

un mur ou un plafond! Ne jamais installer I'appareil

2 L'appareil ne convient que pour le montage contre

tout prés du sol en raison de la position du bac
d’évacuation de la condensation!

L'espace d'installation doit étre a I'abri du gel.

En cas d’application de tuyaux flexibles, il faut tenir compte
du fait que le tuyau doit étre remplacé aprés un certain
temps.

Veiller a ce qu'il y ait suffisamment d’espace libre autour de
I'appareil en raison du nettoyage des filtres et de 'entretien
de I'appareil (la porte doit pouvoir pivoter).

Montage en plafond :

Réserver au minimum 70 cm sous |'appareil et une hau-
teur libre de 1,8 m ; s'il n’y a pas 70 cm d’espace libre
de disponible, par exemple en cas de montage au-dessus
d’un faux-plafond, il faut alors suffisamment d’espace pour
pouvoir ouvrir partiellement et déposer le panneau avant

de I'appareil.

Pour pouvoir déposer le panneau avant, il faut d'abord
enlever la petite vis de slreté de la charniére ! (§ 3.4/
nr6)

Veiller a ce que les filtres puissent toujours s’enlever sans
encombre, et qu'il n’y ait par conséquent pas de cadre ou
autre chose de ce genre au niveau des filtres !

Montage contre un mur:
Veillez a respecter une distance minimale de 70 cm sur le

devant de 'appareil et une hauteur libre de 1,8 m.

Veiller a ce qu'il y ait toujours au moins 10 cm d’espace
libre sur le coté de I'appareil ou se trouvent les branche-
ments électriques, de fagon a ce que les connecteurs et
les passages de cable soient toujours accessibles ultéri-
eurement.
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puo essere montato direttamente a parete
0 a soffitto per mezzo delle staffe in dotazione.

parete o a soffitto sono richieste sempre due per-

2 Dato il peso dell’apparecchio, per I'installazione a
sonel!

Per evitare vibrazioni indesiderate, la parete/il soffitto deve
essere pieno, con una massa minima pari a 200 kg/m?. Una
parete di blocchi di calcestruzzo cellulare o una struttura me-
tallica non sono idonee! In tal caso bisogna rinforzarle con un
rivestimento doppio o con profili supplementari. Inoltre, si deve
tener conto dei seguenti accorgimenti:

+ T'apparecchio deve essere montato in bolla.

Il locale di installazione deve esser tale da consentire la
realizzazione di un sistema di scarico del’acqua di con-
densa, provvisto di sifone e tubi a pendenza adeguata;

Attenzione: non posizionare mailo scarico dell’ac-
qua di condensa con |'uscita verso I'apparecchio!

a parete o a soffitto! A causa della posizione del
serbatoio di scarico della condensa non montare
mai I'apparecchio orizzontalmente sul pavimento!

2 L'apparecchio & predisposto solo per montaggio

* lllocale di installazione deve essere protetto dal gelo;

moze by¢ bezposrednio za-
wieszone na Scianie lub na suficie za pomocg dostarczonych
wspornikow.

lub zawieszenie na suficie powinny przeprowadza¢

W zwigzku z waga urzadzenia montaz na scianie
A dwie osoby!

Urzadzenie Renovent Sky moze by¢ bezposrednio zawieszo-
ne na $cianie/suficie za pomocg dostarczonych wspornikéw W
celu zapobiezenia wibracjom, urzadzenie musi by¢ zamonto-
wane na litej $cianie o masie minimalnej 200 kg/m? Nie nalezy
montowa¢ urzadzenia na $cianie gipsowej lub na metalowe;
Scianie szkieletowej! W takich przypadkach nalezy zapewnic¢
podwdjne panele lub dodatkowe stojaki. Na zamdwienie dostar-
czany jest wspornik montazowy do mocowania na podtodze.
Nalezy takze uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:

* Urzadzenie Renovent Sky moze byé bezposrednio zawie-
szone na Scianie/suficie za pomocg dostarczonych wspor-
nikow W celu zapobiezenia wibracjom

Pomieszczenie montazowe musi zapewniaé odpowiedni
odptyw skroplin (syfon oraz nachylenie do obstugi skrop-
lin).

Uwaga: kondensat (skropliny) powinien odptywa¢
ze spadem od urzadzenia!

VAN

In caso di montaggio di tubi flessibili, si deve tenere conto
del fatto che in seguito il tubo deve poter essere sostituito.

Lo spazio libero davanti all’apparecchio deve essere suffi-
ciente per la pulizia dei filtri e gli interventi di manutenzione
(la porta deve potersi aprire).

Montaggio a soffitto:

Lo spazio libero deve essere 1,8 m e sotto I'apparecchio
almeno 70 cm; se non ci sono 70 cm di spazio libero dis-
ponibili, ad esempio in caso di montaggio sopra un soffitto
a pannelli, assicurarsi che vi sia lo spazio sufficiente per
aprire parzialmente e rimuovere il pannello anteriore.

Per rimuovere il pannello anteriore occorre prima ri-
muovere la vite di bloccaggio sul cardine! (§ 3.4/ nr 6)
Assicurarsi che i filtri possano sempre venire rimossi sen-
za trovare ostacoli, e quindi che non vi sia un telaio o simili
allaltezza dei filtri!

Montaggio a parete:
Lo spazio libero davanti all'apparecchio deve essere di al-

meno 70 cm e lo spazio libero in verticale di almeno 1,8 m.

Assicurarsi sempre che vi sia uno spazio libero di almeno
10 cm sul lato dell'apparecchio dove si trovano i collega-
menti elettrici in modo da garantire successivamente 'ac-
cesso a connettori e passaggi.

(§3.4/nr6)
Uwaga: filtry muszg by¢ tak umiejscowione, zeby mozna
je byto tatwo wyjmowac. Na wysokosci filtréw nie powinny
znajdowac sie zadne ramy lub inne przeszkody!

Zapewni¢ wolng przestrzen, przynajmniej 70 cm, przed
urzgdzeniem oraz 1,8 m nad nim.

Od strony tgczy elektrycznych nalezy zapewni¢ wolng
przestrzen wynoszgcg 10 cm pozwalajgca na tatwy dostep
do ztgczy i okablowania.
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5.2.1 Plaatsen toestel bij plafondmontage/ Placing the appliance for ceiling mounting/
Gerat aufstellen bei Deckenmontage/ Pose de I'appareil lors du montage en plafond/
Montaggio dell’apparecchio a soffitto /Montaz urzadzenia na suficie

Losnemen toestel van ophangbeugels
Appliance disconnecting from mounting
bracket

Lésen des Gerats von den Aufhéngeblgeln
Libérer 'appareil des étriers de suspension
Rimozione dell’'apparecchio dalle staffe

di montaggio

Zdja¢ urzadzenie ze wspornikow do
zawieszenia

/
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\|M Condensafvoer aansluiting

¢:Q Condensate discharge

)=l Kondensatablauf

3 Raccordement de I'évacuation de la condensation
I Collegamento dello scarico della condensa

8 Podtgczenie odptywu skroplin
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5.2.2 Plaatsen toestel bij wandmontage/ Placing the appliance for wall mounting/
Gerat aufstellen bei Wandmontage/ Pose de I'appareil lors du montage contre un mur/
Rimozione dell’apparecchio dalle staffe di montaggio/ Montaz urzadzenia na $cianie
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5.3 Aansluiten condensafvoer/ Connecting the condensate discharge/
Anschluss des Kondensatablaufs/ Raccordement de I'évacuation de la condensation/
Collegamento dello scarico della condensal/ Podtaczenie odptywu skroplin

altijd worden voorzien van een condens -
afvoer. Het condenswater moet via de binnenriolering worden af-
gevoerd.

De condensafvoeraansluiting met 3/4” buitendraad (niet meegele-
verd bij het toestel) moet door de installateur in de condensbak in
het toestel worden geschroefd.

Belangrijk:

Gebruik altijd in de condensafvoerleiding een los-
neembare koppeling zo dicht mogelijk bij het toestel,
anders kan voor servicedoeleinden de condensbak
niet worden losgenomen uit het toestel!

The condensate must be discharged through a drainpipe

The condensate discharge connection with 3/4” mail thread (not
supplied with the appliance) must be screwed into the appliance’s
condensate bin by the installer.

Important:

Always install a detachable coupler in the condensate
A discharge line as closely as possible to the applian-

ce, otherwise the condensate bin cannot be removed

from the appliance for service purposes!

Der Renovent Sky ist mit einem Kondensatablauf zu versehen.
Das Kondensat muss (iber die Hauskanalisation abflieRen.

Der Kondensatablaufstutzen mit 3/4” AuRengewinde (nicht im
Lieferumfang enthalten) ist vom Installateur in den Kondensat-
behalter im Gerét zu schrauben.

Wichtig:

Immer eine l6sbare Verbindung maéglichst nahe am
Gerat verwenden, sonst kann flir Servicezwecke
der Kondensatbehalter nicht aus dem Gerat aus-
gebaut werden!

Hierop kan, bij voorkeur middels een lijmverbinding (eventueel
een haakse bocht), de condensafvoerleiding worden gemonteerd.
De installateur kan de condensafvoer in de gewenste positie aan
het toestel lijmen. De afvoer moet onder de waterspiegel in de
zwanenhals eindigen. Gebruik een condenafvoerleiding met een
doorsnede van 32 mm.

Let er vooral op dat bij plafondmontage de condensafvoer
onder het niveau van de condenbak in de Renovent Sky ligt!

Giet, voordat de condensafvoer op het toestel wordt aangesloten,
water in de sifon of de zwanenhals om een waterslot te krijgen.

The condensate discharge line can be mounted to it, preferably
glued, if necessary using a square bend. The installer can glue the
condensate discharge to the appliance in the desired position. The
drain must discharge under the water level in the U-trap. Use a
condensate discharge line with a diameter of 32 mm.

Particularly for ceiling mounting, make sure the condensate

discharge is below the level of the condensate

Before connecting the condensate discharge to the appliance,
pour water into the U-trap to create an air trap.

An dieses Anschlussteil Iasst sich mittels Klebeverbindung (ggf.
mit einem 90° Winkelbogen) der Kondensatablauf montieren.
Der Installateur kann den Kondensatablauf in der gewtnsch-
ten Position am Gerat festkleben. Der Ablauf muss unter dem
Wasserspiegel im Siphon enden. Einen Kondensatablauf mit
einem Durchmesser von 32 mm verwenden.

Bitte achten Sie insbhesondere darauf, dass bei der De-
ckenmontage der Kondensatablauf unter dem Niveau des
Kondensatbehélters

Vor Anschluss des Kondensatablaufs an das Gerat Wasser in
den Siphon oder Schwanenhals gief’en, damit ein Geruchsver-
schluss entsteht.
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doit toujours étre pourvu d'une évacuation de
condensation. L'eau de condensation doit étre évacuée par
I'égout intérieur.

Le raccord de branchement de I'évacuation de condensation d’'un
filet extérieur de 3/4” (non fourni avec I'appareil) doit étre vissé par
I'installateur dans le bac de condensation de I'appareil

Important :

Toujours utiliser dans la conduite d’évacuation de
A condensation un raccord amovible placé le plus pres

possible de I'appareil, sinon le bac de condensation

ne pourrait pas étre déposé en cas de maintenance !

Importante:

Nella conduttura di scarico della condensa mettere
A sempre un raccordo rimuovibile, il pit vicino pos-

sibile all'apparecchio, altrimenti per I'assistenza

tecnica non sara possibile rimuovere il contenitore

della condensa dall’apparecchio stesso!

zawsze musi by¢ wyposazone w
odptyw kondensatu. Skropliny muszg byé odprowadzane przez
rure spustowg podtgczong do kanalizacji.

Odptyw kondensatu (skroplin) z gwintem zewnetrznym 3/4”
(jest dostarczany oddzielnie) powinien zosta¢ zamontowany
do urzadzenia przez instalatora.

Wazne:

W przewodach do odprowadzania kondensatu

pofaczenie roztaczne powinno zosta¢ zamonto-
& wane jak najblizej urzadzenia. W przeciwnym pr-

zypadku niemozliwe bedzie wyjecie pojemnika z

urzadzenia, konieczne do przeprowadzania prac

konserwacyjnych!

La conduite d’évacuation de la condensation peut étre mon-
tée dessus, de préférence au moyen d’'un raccord collé (éven-
tuellement un coude a angle droit). Linstallateur peut coller sur
I'appareil I'évacuation de la condensation dans la position voulue.
L’évacuation doit se terminer sous le niveau d’eau du siphon
Utiliser une conduite d’évacuation de condensation d’un diamétre
de 32 mm.

Veiller surtout a ce qu’'en cas de montage en plafond,
I’évacuation de condensation se trouve sous le niveau du bac
de condensation

Versez de I'eau dans le siphon ou le col de cygne avant de
raccorder a l'appareil I'évacuation de la condensation, pour
obtenir un siphon.

Il raccordo deve essere preferibilmente incollato al tubo di sca-
rico della condensa (inserendo eventualmente un gomito). L'in-
stallatore pud incollare lo scarico all'apparecchio, dopo averlo
collocato nella posizione pit idonea. Il tubo di scarico deve ter-
minare in un sifone, al di sotto del livello dell’'acqua. Usare un
tubo di scarico della condensa del diametro di 32 mm.

In caso di montaggio a soffitto assicurarsi che lo scarico
della condensa si trovi sotto il livello del contenitore della
condensa

Prima di collegare lo scarico della condensa all'apparecchio,
versare dell’acqua nel sifone per realizzare il tappo idraulico.

Kanat odptywu kondensatu (skroplin) najlepiej przymocowaé PL

klejem, ewentualnie przy wykorzystaniu kwadratowego kolana.
Instalator moze przyklei¢ odptyw skroplin w dowolnym miejscu
urzadzenia. Spust musi odprowadza¢ wode ponizej jej pozio-
mu do separatora w ksztatcie litery U. Nalezy uzywa¢ kanatow
0 przekroju 32 mm.

Szczegolnie przy montazu na suficie nalezy pamieta¢ o
tym, zeby odplyw kondensatu znajdowat sie pod pozio-
mem, na ktérym potozony jest pojemnik do kondensatu w

Przed potgczeniem odptywu skroplin do urzadzenia nalezy
wla¢ wode do syfonu lub separatora w ksztatcie litery U.
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5.4  Elektrische aansluitingen/ Electric connections/ Elektroanschliisse
Raccordements électriques/ Collegamenti elettrici/ Podiaczenie podzespotéw elektrycznych

5.4.1 Aansluiten netsnoer/ Connecting the power plug/ Aansluiten netsnoer
Raccordement de la fiche secteur/ Collegamento del cavo di alimentazione/ Podtaczenie wtyczki zasilania

Het toestel kan door middel van de aan het toestel gemonteerde netsnoer worden aangesloten op een goed bereikbare, geaarde
wandcontactdoos. De elektrische installatie moet voldoen aan de eisen van uw elektriciteitsbedrijf.

Het toestel wordt geleverd met een 230 V netsnoer. .
Waarschuwing

Houd rekening met de 375 W. voorverwarmer; indien daar- De ve_nt|lat§[en eE regelhpr:jnt w_erkherl ?ndet:rlhg.og;
naast 0ok nog een naverwarmer of extra voorverwarmer spanning. blj werkzaamneden in het loestel dien

wordt aangesloten loopt het aan te sluiten vermogen op het toestel spanningsvrij te worden gemaakt door de
tot 1375 W. netstekker los te nemen.

The appliance can be connected to an easily accessible, earthed wall socket with the plug that is mounted to the appliance. The
electric installation must comply with the requirements of your power company.

The appliance comes ready to plug in with a 230 V mains plug

Warning
Make allowance for the 375 W preheater; if in addition also The fans and control board carry a high voltage. Al-
a postheater or extra preheater is installed, the rated po- A ways take the voltage from the appliance by pulling

wer increases to 1375 W. the power plug when working on the appliance.

Das Gerat kann mit dem am Geréat montierten Netzkabel an eine leicht erreichbare Schuko-Wandsteckdose angeschlossen werden.
Die elektrische Anlage hat die Anforderungen Ihres Elektrizitdtsversorgungsunternehmens zu erfiillen.

Das Gerat wird mit einem 230 V Netzkabel geliefert.
Zu beachten

Bitte beachten Sie das 375 W Vorheizregister; Wird auch Die Ventilatoren und die Steuerplatine arbeiten mit
noch ein Nachheizregister oder zusétzliches Vorheizre- Hochspannung. Bei Arbeiten im Gerat ist das Gerat
gister angeschlossen, erhoht sich die Anschlussleistung durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu tren-
auf 1375 W. nen.

Avertissement

Les ventilateurs et le circuit de réglage fonctionnent
A sous haute tension. Lors de travaux sur I'appareil,

lappareil doit étre mis hors tension en débranchant

la fiche secteur.

Avvertenza

| ventilatori e la scheda di regolazione funzionano ad
A alta tensione. In caso di interventi di assistenza scol-

legare I'apparecchio dalla rete elettrica, estraendo la

spina dalla presa.

Ostrzezenie

Wentylatory oraz ptytka sterownicza sg pod wyso-
kim napieciem. Przed wykonaniem jakichkolwiek
prac na urzgdzeniu nalezy odtgczy¢ od niego zasila-
nie wyciagajac wtyczke z gniazdka.
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5.5 Aansluiten klokregeling/ Control unit connection/
Bedienmodul anschlieBen/ Branchement du module de réglage/
Collegamento del pannello di comando/ Podtaczanie modut regulaciji

Nl De standaard bij het toestel meegeleverde klokregeling moet worden aangesloten op de eBus connector. Deze (losneembare)
2-polige eBus connector is aan de buitenzijde van het toestel gemonteerd (zie ook §10.1).

e=] The control unit that comes as standard with the appliance must be connected to the eBus connector. This (detachable) 2-pole eBus
connector is mounted on the outside of the appliance (see also §10.1).

Das standardmafig zum Gerat mitgelieferte Bedienmodul ist an die eBus-Steckverbindung anzuschlieRen. Diese (I6sbare) 2-polige
eBus-Steckverbindung ist an der AulRenseite des Gerats montiert (siehe auch §10.1).

=5y Le support du module de réglage fournit avec I'appareil doit &tre branché sur le connecteur eBus. Ce connecteur (amovible) E-bus
bipolaire est monté sur le coté extérieur de I'appareil (voir également le §10.1).

- Il pannello di comando in dotazione standard deve venire collegato al connettore eBus. Questo connettore eBus a 2 poli (rimuovi-
bile) & montato all’esterno dell’apparecchio (si veda anche il §10.1).

Modut regulacji, nalezacy do standardowego wyposazenia nalezy podigczy¢ za pomocy zlgcza eBus. (Roztgczne) dwubiegunowe
zlgcze eBus znajduje sie po stronie zewnetrznej urzadzenia (patrz réwniez rozdz. 10.1).

nr.l nr.2
A A

A NL Door installateur aan te sluiten bekabeling A Cables a connecter par I'installateur
(min. draaddoorsnede 0,34 mm?) (section de fil 0,34 mm?)
GB Cables to be connected by installer n Cavi per il collegamento a cura dell’instal-
(wire diameter at least 0,34 mm?) latore (sezione minima cavo 0,34 mm?)
Vom Installateur anzuschlieRende Przewody podiaczane przez instalatora
DE . PL . . )
Verkabelung (Min. Drahtdurchmesser 0,34 mm?) (min. przekrdj przewodu 0,34 mm?)
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6.1 In- en uitschakelen toestel/ Switching the appliance on and off/
Ein- und Ausschalten des Geréts/ Mise en marche et arrét de I'appareil/
Accensione e spegnimento dell’apparecchio/ Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia

.
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Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

Warning
¢I:8 \When working on the appliance, always take the voltage from the appliance by first switching it off through soft-
ware and subsequently pulling the power plug.

Zu beachten
D/=8 Bei Arbeiten im Inneren des Gerats ist das Gerat immer durch vorheriges Ziehen des Netzsteckers spannungslos
2 Zu machen.
Avertissement
Z3 L ors de travaux sur I'appareil, commencez toujours par mettre I'appareil hors tension en le coupant a 'aide du
logiciel et débranchez ensuite la fiche secteur.

Avvertenza
I Prima di effettuare manutenzione all’'apparecchio, scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica staccando la spina
dalla presa.

Ostrzezenie
M Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urzadzeniu zawsze nalezy odtgczyé napiecie wytgczajgc je poprzez
oprogramowanie oraz wyciggajgc wtyczke zasilania z gniazdka
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Algemene verklaring klokregeling/ General explanation control unit

Allgemeine Erklarung des Bedienmodul/ Explication générale du module de réglage
Descrizione generale del pannello di comando/ Ogélne modutu regulacji Oswiadczenie

Op het display van de klokregeling kan uitgelezen worden wat
de bedrijfssituatie van het toestel is. Met de bedieningstoet-
sen zijn instellingen in de programmatuur van de besturings-

The control unit display shows what the operating mode of
the appliance is. Settings in the control unit software of the
can be called up and changed with the aid

Im Display des Bedienmoduls kann ausgelesen werden, wel-
che die Betriebsart des Gerats ist. Mit diesen Bedienungstas-
ten lassen sich Einstellungen in den Programmen der Steu-
ereinheit des abrufen und éndern.

L’écran de contrdle du module de réglage affiche la situation
de service de I'appareil. Grace aux touches de commande,
les réglages du programme du module de commande du Re-

Il display del pannello di comando riporta la modalita di fun-

unit van de op te roepen en te wijzigen.
Af fabriek staat de klokregeling in de Engelse taal, in het in-
stelmenu klokregeling, §6.5.2, kan men de taal wijzigen.

of the operating keys. Ex factory the control module is set for
the English language. In the setting menu controlunit, §6.5.2,
you can choose a language.

Ab Werk ist das Bedienmodul auf die englische Sprache ein-
gestellt. In das Einstelmenu Bedienmodul, §6.5.2, kann man
die Sprache andern.

En usine, le module de commande est réglé sur la langue
anglaise. La langue peut étre modifiée dans ce menu de reg-
glage de module de commande , §6.5.2.

Sul pannello di comando la lingua preimpostata € l'inglese.

Da questo menu impoztazi oni del panello di commande si
pud modificare la lingua, §6.5.2.

zionamento dell’apparecchio. Le impostazioni del software
dell'unita di controllo possoNo essere
Na ekranie modutu regulacji wyswietlany jest biezacy stan
roboczy urzadzenia. Za pomocg przyciskow sterowania
mozna przywotaé i zmieni¢ ustawienia jednostki sterowniczej

urzgdzenia . Fabrycznie jako jezyk modutu
regulacji ustawiono jezyk angielski. W tym menu mozna
zmieni¢ jezyk, §6.5.2.

O

Door draaien van de ‘Rechter instelknop’ kan men de luchtdebieten wijzigen. Na indrukken van
de ‘Rechter instelknop’ komt men in het Hoofdmenu (Main Menu) van het Sky-toestel (§6.5).

\IN Rechter instelknop

€=} Right-hand setting

knob
Rechter Einstelltaster

Air flow rates can be changed by rotating the ‘Right-hand setting knob’. Pressing the ‘Right-hand
setting knob’ takes you to the Main Menu (Main Menu) of the Sky appliance (§6.5).

DE Durch Drehen des ‘Rechten Einstelltasters’ kann man (voriibergehend) die Luftmengen éndern.
Nach Driicken des ‘Rechten Einstelltasters’ gelangt man in das Hauptmeni (Main Menu) des

Sky-Gerats (§6.5).
Tourner le ‘bouton de réglage droit’ permet de modifier le débit d’air. Appuyer sur le ‘bouton de

i Bouton de réglage

droit réglage droit’ permet ensuite d’accéder au Menu principal (Main Menu) de I'appareil Sky (§6.5).
Il Manopola di regolazi- | Ruotando la ‘manopola di regolazione destra’ si possono modificare le portate dell’aria.
one destra Premendo la ‘manopola di regolazione destra’ si entra nel Menu principale (Main Menu) dell'ap-
parecchio Sky (§6.5).
MW Prawy przycisk Poprzez przekrecenie prawego przycisku ustawien mozna ustawi¢ parametry wydatkéw powie-
ustawien trza. Po nacis$nieciu na prawy przycisk ustawien przechodzi sie go Gtéwnego menu (Main Menu)

urzadzenia Sky (§6.5).
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Return-toets

Met de Return-toets (D) kan elk gekozen menu/ (tijdelijke) ventilatiestand worden verlaten en komt toe-
stel terug in de bedrijfssituatie.

Return-key

Press the Return key (9) to leave any selected menu/ (temporary) ventilation mode and the appliance
will return to operating mode.

Return-Taste

Mit der Return-Taste(D) kann jedes ausgewahlte Meni/ jede (voriibergehende) Liftungsstufe verlassen
werden, und das Gerét kehrt zuriick in die Betriebsart ‘Betrieb’.

Touche Entrée

La touche Entrée (D) permet de quitter chaque menu sélectionné / position de ventilation (provisoire) et
I'appareil revient en situation de service.

Pulsante Invio

Per mezzo del pulsante ‘Invio’ (D) si esce dal menu/stato (temporaneo) del ventilatore selezionato per
tornare alla modalita normale di funzionamento.

Klawisza Enter

Za pomocg klawisza Enter (D) mozna wyj$¢ z kazdego menu lub opusci¢ (ustawiony tymczasowo) tryb
wentylacji, po czym urzadzenie wraca do normalnego trybu pracy.

Toestel selectie-toets

Met de toestel selectie toets maakt men een keuze op welke toestel de klokregeling wordt aangesloten.

Key appliance selection

With the appliance selection key you can choose to what appliance the control unit is connected.

Gerateauswahl-Taste

Mit der Gerateauswahl-Taste wahlt man, an welches Gerat das Bedienmodul angeschlossen wird.

Bouton de sélection
d’appareil

La touche de sélection d’appareil permet de sélectionner I'appareil sur lequel le module de réglage va
étre connecté.

Pulsante selezione
dell’'apparecchio

Il pulsante ‘selezione dell'apparecchio’ permette di scegliere a quale apparecchio il pannello di comando
si collega.

Klawisz wyboru
urzadzenia

Za pomoca klawisza do wyboru urzadzenia, wybiera sie urzgdzenie, do ktérego ma zostac¢ podtgczony
modut regulacji.

Toets handmatige
bediening

Na indrukken van de toets handmatige bediening (¥) kan de bediening van de klokprogramma worden
‘overrulled’. Op het display verschijnt op de plaats van het actuele tijdblok de melding 'handmatig’.
Het toestel blijft functioneren in deze handmatige instelling totdat deze wordt opgeheven door op de
'Return’-toets() te drukken.

Key manual control

After pressing the key manual control (¥/) the operation of the timer program “overrulled. The display
shows on the location of the actual time block the message ‘manual’. The unit continues to operate in
this manual setting until it is canceled by pressing the ‘Return’ key (©).

Handbetrieb-Taster

Nach Betatigung des Handbetrieb-Tasters (¥/) kann die Bedienung des Uhrprogramms Uberlagert
(‘overruled’) werden. Im Display wird an der Stelle des aktuellen Zeitblocks die Anzeige ‘Handbetrieb’
eingeblendet. Das Gerat funktioniert weiterhin in dieser Handbetrieb-Einstellung, bis sie durch Betéti-
gung der ‘Return’-Taste (D) aufgehoben wird.

Bouton de commande
manuelle

Aprés avoir appuyé sur le bouton de commande manuelle (¥) le fonctionnement du programme de
minuterie “overrulled. L'écran sur le site du bloc courant de temps le message “manuel’. L'appareil
continue a fonctionner dans ce réglage manuel jusqu’a ce qu'’il soit annulé en appuyant sur le “Entrée”
(D) sur le bouton.

Pulsante comandi
manuali

Una volta premuto il pulsante comandi manuali (¥/) si puo ‘bypassare’ il programma preimpostato. Sul
display compare il messaggio ‘manuale’ al posto della fascia oraria in atto. L'apparecchio continua a
funzionare in modalita manuale fino a quando non viene premuto il pulsante ‘Invio’(9).

Klawisz do manualnej
regulacji

Po naciénieciu Klawisz do manualnej regulacji ({/) dziatanie programu czasowego “overrulled.
Wyswietlacz na miejscu obecnego bloku czasie komunikat ‘recznie’. Jednostka prowadzi dziatalnos¢
w tym recznego ustawiania, dopdki nie zostanie anulowany przez nacisniecie “Entert” kluczach ()
przycisk.

Info-toets Na het indrukken toets (@) komt men in het gebruikers informatie menu (§6.4).

Info-key Pressing the ‘Info-key’ (®) takes you to the ‘User information menu’ (§6.4).

Info-Taste Nach betatigung der ‘Info’-taste (®) gelangt man in das benutzer-Informationsment (§6.4)

Touche Info Appuyer sur le ‘bouton de ‘Info’ (®) permet ensuite d’accéder au ‘Menu d’information de l'utilisateur’ (§6.4)
Pulsante Informazioni | Premendo il pulsante ‘Informazioni’ (®) si entra nel menu informazioni (§6.4)

Klawisz info Po wcisnieciu przycisku klawisz info (®) daje menu z informacjami uzytkownika (§6.4)

Linker instelknop

De linker instelknop heeft bij de Renovent Sky geen functie.

Left-hand setting knob

The left knob at the Renovent Sky has no function.

Linker Einstelltaster

Der linke Einstelltaster hat beim Renovent Sky keine Funktion.

Bouton de réglage gauche

Le bouton de gauche a la Sky Renovent n’a aucune fonction.

Manopola di reg. sinistra

La manopola di regolazione sinistra non ha alcuna funzione in Renovent Sky

Lewy przycisk regulacyjny

Lewa gatka na Renovent Sky nie ma zadnej funkgji.
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6.3 Displayweergave/ View on Display/ Displayanzeige
Bouton de réglage gauche/ Schermata iniziale sul pannello di comando/ Wyswietli¢ ekran
Mon day 23101/12
m : { /—\ O
Or— J T
O O Filter X [~ @
i o ) O
—
Tijdens de bedrijfssituatie vande - When the is in Wahrend der Betriebsart ‘Betrieb’
NL wordt op het display GB operating mode, the control unit dis- DE des werden im
van de klokregeling een aantal ver- play indicates a number of different Display des Bedienmoduls einige
schillende waarden weergegeven: values: verschiedene Werte angezeigt:
@ | Debiet indicator @ | Flow rate indicator @ | Luftdurchsatzanzeige
@ | EBus verbinding indicator @ | eBus connection indicator @ | eBUS-Verbindungsanzeige
® | Ventilator indicator ® | Fan indicator (® | Ventilatoranzeige
@ | Storingsymbool @ | Fault symbol @ | Storungsanzeige
® | Filtermelding ® | Filter message ® | Filterstatusanzeige
® | Actueel tijdsblok ® | Current time block ® | Aktueller Zeitblock
@ | Huidige dag @ | Current day @ | Aktueller Tag
Toestel selectie Appliance selection Gerateauswahl
® Huidige datum (dag/maand/jaar) en ® Current date (day/month/year) and ® Akt. Datum (Tag/Monat/Jahr) und
tijd time akt. Zeit
Pendant la situation de service du Nella modalita normale di funziona- Podczas pracy urzadzenia -
FR , 'écran du mo- mento il display PL na ekranie modutu
dule de commande affiche plusieurs del pannello di comando visualizza regulacji wyswietlane sg rézne in-
valeurs différentes: un certo numero di dati: formacje:
@ | Indicateur de débit @ | Indicatore di portata (@ | Wskaznik natezenia
® | Indicateur de liaison EBus ® | Simbolo della connessione eBus @ | Wskaznik potaczenia eBus
® | Indicateur de ventilateur ® | Simbolo del ventilatore (® | Wskaznik pracy wentylatora
@ | Symbole de dérangement @ | Simbolo di guasto @ | Symbol btedu/awarii
® | Avertissement de filtre ® | Allarme filtro ® | Stan filtra
® | Bloc horaire actuel ® | Fascia oraria ® | Aktualny blok czasowy
@ | Jour actuel @ | Giorno della settimana @ | Aktualny dzien
Sélection d’appareil Selezione dell’apparecchio Wybér urzadzenia
) Date actuelle (jour/mois/année) et © | Data (giorno/mese/anno) e ora ) Aktualna data (dzien/miesigc/rok)

heure

oraz godzina

|
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Op het display wordt grafisch middels een staafdiagram (debiet-indicator) de actuele ventilatie debiet weergegeven.

Im Display des Bedienmoduls wird grafisch mittels eines Stabdiagramms (Luftdurchsatzanzeige) der aktuelle Liftungsdurch-
satz angezeig.

\[M De toe- en afvoerventilator draaien op 30 m®h of staan stil (stapnummer 1).

€l The supply and extract fans are running at 30 m%h or they are stopped (step number 1).

ij:ﬂ B]= Der Zuluft- und Abluftventilator drehen auf 30 m3h oder stehen still (Schrittnr. 1).

5

238 Les ventilateurs d’'amenée et d’extraction tournent a 30 m®h ou sont arrétés (étape numéro 1)

I | ventilatori di immissione e di estrazione girano a 30 m®h o sono fermi (parametro n. 1)

XM \Wentylatory nawiewne i wywiewne sg ustawione na 30 m%h lub sg wytgczone (parametru 1).

\[I De toe- en afvoerventilator draaien volgens ventilatiestand 1 (stapnummer 2).

€2l The supply and extract fans are running in ventilation mode 1 (step number 2).

j:ﬂ D=8 Der Zuluft- und Abluftventilator drehen gemal Liftungsstufe 1 (Schrittnr. 2)

J3 | es ventilateurs d’'amenée et d’extraction tournent au régime de ventilation 1 (étape numéro 2)

I | ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocita della posizione 1 (parametro n. 2).

/M \Wentylatory nawiewne i wywiewne dziatajg na 1 biegu sterownika (parametru 2).

\|M De toe- en afvoerventilator draaien volgens ventilatiestand 2 (stapnummer 3)

¢l=8 The supply and extract fans are running in ventilation mode 2 (step number 3)

J] D=8 Der Zuluft- und Abluftventilator drehen gemal Liftungsstufe 2 (Schrittnr. 3)

Z3 | es ventilateurs d’'amenée et d’extraction tournent au régime de ventilation 2 (étape numéro 3)

I | ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocita della posizione 2 (parametro n. 3)

M \Wentylatory nawiewne i wywiewne dziatajg na 2 biegu sterownika (parametru 3)

\[B De toe- en afvoerventilator draaien volgens ventilatiestand 3 (stapnummer 4)

¢l=8 The supply and extract fans are running in ventilation mode 3 (step number 4)

D] Der Zuluft- und Abluftventilator drehen geman Liftungsstufe 3 (Schrittnr. 4)

J3 | es ventilateurs d’'amenée et d’extraction tournent au régime de ventilation 3 (étape numéro 4)

I | ventilatori di immissione e di estrazione girano alla velocita della posizione 3 (parametro n. 4)

M \Wentylatory nawiewne i wywiewne dziatajg na 3 biegu sterownika (parametru 4)

A = Debietindicator/ Flow rate indicator/ Luftdurchsatzanzeige/ Indicateur de débit/ Indicatore di portata/ Wskaznik natezenia

B = 4-standenschakelaar/ 4-way switch/ 4-Stufenschalter/ Sélecteur a 4 positions/ selettore a 4 posizioni/
~ 4-biegunowy przetgcznik
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Nl Deze eBus indicator wordt weergegeven wanneer de eBus verbinding actief is; is deze niet zichtbaar dan is er geen communicatie
tussen de klokregeling en het Sky-toestel mogelijk.

This eBus indicator appears when the eBus connection is active; if it is not visible, no communication is possible between the
control unit and the Sky appliance.

Cet indicateur eBus s’affiche lorsque la liaison eBus est activée; quand il n’est pas visible, cela signifie qu'il n’y a pas de commu-
nication possible entre le module de commande et I'appareil Sky.

- Il simbolo dell’'eBus compare quando la connessione eBus ¢ attiva; se non ¢ visibile, la comunicazione tra il pannello di comando
e 'apparecchio Sky non ¢ possibile.

Nl Wanneer de tekst “Filter” op het display van de klokregeling verschijnt moeten de filters in het toestel worden schoongemaakt
resp. vervangen worden.

®

Hier wordt weergegeven in welk (voorgeprogrammeerd) tijdblok het toestel zich bevind.
Wanneer de toets handmatige bediening () is gebruikt dan verdwijnt de weergave van het tijdsblok en komt hier de melding
“handmatig” te staan. Wanneer door draaien met de rechter instelknop de ventilatiedebiet tijdelijk wordt aangepast verdwijnt de
weergave van het tijdsblok en komt hier de melding “tijdelijk” te staan.

This indicates in what (preprogrammed) time interval the appliance is.

When the manual control key (¥) is activated, the time interval picture disappears and is replaced by the message “Manual”.
When the ventilation flow rate is modified temporarily using the right-hand setting knob, the time interval picture disappears and
‘replaced by the message “Temporary”.
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Hier wird angezeigt, in welchem (vorprogrammiertem) Zeitblock sich das Gerat befindet.

Wenn die Taste Handbetrieb (/) betatigt wurde, wird die Anzeige des Zeitblocks ausgeblendet und es erscheint hier die Anzeige
‘Handbetrieb’. Wenn durch Drehen des rechten Einstelltasters der Luftdurchsatz voriibergehend angepasst wird, wird die Anzeige
des Zeitblocks ausgeblendet und es erscheint hier die Anzeige ‘vorlibergehend’.

Ici s’affiche le bloc horaire (préprogrammé) de fonctionnement dans lequel se trouve 'appareil. F
Lorsque la touche de commande manuelle () est utilisée, I'affichage du bloc horaire disparait et il est remplacé par I'affichage de
la mention “manuel”. Lorsque le débit de ventilation est provisoirement modifié par la rotation du bouton de réglage droit, I'affichage
du bloc horaire disparait et il est remplacé par 'affichage de la mention “provisoire”.

Indica in quale intervallo di tempo (preprogrammato) si trova I'apparecchio.

Quando viene usato il pulsante comandi manuali (¥/) scompare la visualizzazione della fascia oraria e compare il messaggio “ma-
nuale”. Quando la portata del ventilatore viene temporaneamente modificata ruotando la manopola di regolazione destra scompare
la visualizzazione della fascia oraria e compare il messaggio “temporaneo”.
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Door het gebruik van de toestel-keuze toets komt men in een menu waarin men het toestel kan selecteren welke aangesloten wordt
op de klokregeling.

us]

Durch Betatigung der Gerateauswahl-Taste gelangt man in ein Mend, in dem man ein Gerat auswahlen kann, das an das Bedien-
modul angeschlossen wird.

m

_n
Py

Op deze positie wordt de actuele datum en tijd weergegeven.
Juiste instelling van de juiste tijd is belangrijk voor een goed functioneren van het toestel.

The current date and time are shown at this position.
It is important for proper performance of the appliance that the time is set correctly.

An dieser Position werden das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit angezeigt.
Die richtige Einstellung der richtigen Zeit ist fur ein gutes Funktionieren des Gerats wichtig.

La date et I'heure actuelles sont affichées a cette position.
Le réglage convenable de I'heure correcte est important pour obtenir un bon fonctionnement de I'appareil.
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6.4

Gebruikers informatie menu/ User information menu/ Benutzer-Informationsmeni
Menu d'information de I'utilisateur/ Menu Informazioni/ Menu z informacjami uzytkownika

Door bediening van de info-toets (®) op de klokregeling kunnen actuele waarden worden opgeroepen. Het
wijzigen van waarden of instellingen is niet mogelijk in dit menu.

] Pressing the info key () on the control unit calls up current values. Modifying values or settings is notpos- |~ 87:35
sible in this menu. .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ﬂ Information

Hode 1 PGmeon

—_— Mode 2 1868m*F <h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hode 3 125w <h
e
Error a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Back
| ¥ &
N[l Omschrijving uitleeswaarde Uitlezing €123 Description readout value Readout
1 |Luchtdebiet iﬂ I % 30 m¥h 1 |Air flow rate ijﬂ 1 % 30 m¥h
2 |Luchtdebiet ﬂ / ventilatiestand 1 |75 m%h 2 | Air flow rate jﬂ/ Ventilation mode 1|75 m%h
3 |Luchtdebiet _{ / ventilatiestand 2 | 100 m%/h 3 | Air flow rate _‘]/ Ventilation mode 2| 100 m?h
4 | Luchtdebiet gfff / ventilatiestand 3 |025 m¥h 4 | Air flow rate gll/ Ventilation mode 3| 2125 m¥h
5 |Bypassklep Open of Dicht 5 | Bypass diffuser Open or Closed
6 | Vorstregeling actief Aan of Uit 6 |Frost protection active On or Off
7 Laatstg foutmelding (zie § 7.2 voor Exxx 7 Most rec_ent fault message (see § 7.2 for Exoxx
verklaring foutcodes) explanation fault codes)
Beschreibung Auslesewert Wert Description des valeurs d’affichage | Affichage
1 | Luftdurchsatz || / % 30 m¥h 1 | Débit dair || / % 30 m¥h
2 | Luftdurchsatz jﬂ / Luftungsstufe 1 |75 m¥h 2 | Débit d’air_iﬂ / rég. de ventilation 1 | 75 m%h
3 | Luftdurchsatz j] / Luftungsstufe 2 | 100 m%h 3 | Débit d’air j] / rég. de ventilation 2 | 100 m%/h
4 |Luftdurchsatz g/ Liftungsstufe 3 | 125 m*h 4 | Débit d’air _‘ / rég. de ventilation 3 | 125 m3¥h
Geoffnet oder Ouvert ou
5 |Bypass-Klappe geschlossen 5 |Clapet de bypass Fermé
6 |Frostschutz aktiv Ein oder Aus 6 |Régulateur antigel actif L\\Ar"’r‘g;he ou
. |Letzte Fehlermeldung (Siehe § 7.2, | - - | Dernier message d'erreur (voirle § 7.2 |-
um Erléuterungen zu Fehlercodes) pour la signification des codes d’erreur)
Descrizione del valore di lettura  |Lettura Opis wartosci odczytu Odczyt
1 |Portata dellaria 4| / 30 m¥h 1 | Wydatek powietrza ]| / & 30 m¥h
2 |Portata dell'aria ﬂ / Velocita di vent. 1|75 m3h 2 | Wydatek powietrza g ||/ tryb wentylacji 1 | 75 m¥h
3 | Portata dell'aria .{ / Velocita di vent. 2| 100 m3h 3 | Wydatek powietrza all| / tryb wentylacji 2 | 100 m¥h
4 |Portata dell’aria _‘/ Velocita di vent. 3| 125 m3/h 4 | Wydatek powietrza " [ tryb wentylacji 3 | 125 m*h
: otwarta lub
5 |Valvola bypass aperta o chiusa 5 |Przepustnica bypassu zamknieta
6 |Regolatore antigelo attivato On o Off 6 | Aktywna regulacja temperatury podczas mrozéw | Wi, Lub wyt
7 Ultimo m.essaggio di errore (si .veda i1§7.2 Exxx 7 Qstatni komunjkat 0 btedzie/awarii (znacze- Exxx
per la spiegazione dei codici di errore) nie komunikatéw patrz rozdz. 7.2.)
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6.5 Hoofdmenu/ Main menu/ Hauptmen
Menu principal/ Menu principale/ Menu gtéwne

[
a7:35 HOOFDMENU
Sundas B3-81-12
: E Hain menu MAIN MENU

@} service ey HAUPTHEND

o o Setting @DD[ :Lanc:e

A ‘I‘ngggsat ion install. MENU PRINCIPAL

= MENU PRINCIPALE
¥ & MENU GLOWNEGO

Door indrukken van de rechter instelknop op de klokregeling - Service menu 86.5.1 (Service menu)
komt men in het HOOFDMENU (Main menu). - Instelmenu klokregeling §6.5.2 (Settings control unit)
In dit hoofdmenu kan men met de rechterinstelknop een se- - Instelmenu toestel §6.5.3 (Settings appliance)
lectie maken uit de 4 beschikbare menu’s (selecteren d.m.v. - Informatiemenu installateur §6.5.4 (Information install.)
draaien en selectie bevestigen door indrukken) nl:
Pressing the right-hand setting knob on the control unit takes - Service menu 86.5.1 (Service menu)
you to the MAIN MENU. - Settings menu control unit §6.5.2 (Settings control unit)
In this main menu you can use the right-hand setting knob - Settings menu appliance 86.5.3 (Settings appliance)
to select one of the 4 available manuals (rotate to select and - Information menu installer 86.5.4 (Information install.)
press to confirm) including:
Durch Driicken des rechten Einstelltasters am Bedienmodul - Servicemen( §6.5.1 (Service menu)
gelangt man in das HAUPTMENU (Main menu). - Einstellmeni des Bedienmoduls §6.5.2
In diesem Hauptmeni kann man mit dem rechten Einstelltaster (Settings control unit)
aus den vier verfligbaren Menis eine Auswahl treffen (Aus- - Einstellmen( des Geréts 86.5.3 (Settings appliance)
wahlen durch Drehen und Auswahl bestatigen durch Driicken - Informationsment flr den Installateur §6.5.4
des Tasters): (Information install.)
Une pression sur le bouton de réglage droit du module de com- - Menu Service/Entretien §6.5.1 (Service menu)
mande permet d’afficher le MENU PRINCIPAL (Main Menu). - Menu de réglage du module de commande 86.5.2
Il est possible de faire une sélection parmi les 4 menus dispo- (Settings control unit)
nibles dans ce menu principal au moyen du bouton de réglage - Menu de réglage de 'appareil §6.5.3
droit (la sélection s’effectue par rotation et la confirmation de la (Settings appliance)
sélection s’effectue par pression sur ce bouton). Ces 4 menus - Menu d’information installateur 86.5.4
sont les suivants: (Information install.)
Premendo la manopola di regolazione destra sul pannello di - Menu Notifiche §6.5.1 (Service menu)
comando si entra nel MENU PRINCIPALE (Main menu). - Menu Impostazioni del pannello di comando §6.5.2
Dal menu principale, per mezzo della manopola di regolazione (Settings control unit)
destra, si pud scegliere tra 4 menu disponibili (selezionare ruo- - Menu Impostazioni dell'apparecchio §6.5.3
tando e confermare premendo): (Settings appliance)

- Menu Diagnostica §6.5.4 (Information install.)

Poprzez nacisnigcie na prawy przycisk ustawien na module - Menu serwisowe 86.5.1 (Service menu)

regulacji mozna przej$¢ do MENU GLOWNEGO (Main menu). - Menu ustawienn modutu regulacji §6.5.2

W menu giéwnym mozna za pomocg prawego przycisku (Settings control unit)

ustawien wybrac¢ jedno z czterech dostepnych menu (wyboru - Menu ustawien urzadzenia 86.5.3 (Settings appliance)
dokonuije sie poprzez pokrecenie przyciskiem i potwierdzenie - Menu informacyjne dla instalatora 86.5.4

przez wcisniecie przycisku), a mianowicie: (Information install.)
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6.5.1 Servicemenu/ Service menu/ Servicemend

Menu Service - Entretien/ Menu Notifiche/ Menu serwisowe

Selecteer door draaien met de rechterinstelknop vanuit hoofdmenu het SER-
VICE MENU (Service Menu) bevestig deze keuze door indrukken van de
rechterinstelknop.

In het servicemenu kan een selectie worden gemaakt uit drie onderliggende
menu’s nl:

- Filter reset (Filter Reset)
- Reset foutcodes (Reset fault)
- Overzicht foutcodes (Overv. faulf)

®

Filterreset (Filter Reset)
Door filterreset te selecteren worden bij alle op de klokregeling aange-
sloten toestellen de filterreset uitgevoerd.

Reset foutcodes (Reset fault)

Bij reset foutcodes worden per aangesloten toestel de tabel met foutco-
des gewist.

Is slechts 1 toestel aangesloten dan is dit het master toestel; er worden
niet meer toestellen in deze lijst weergegeven dan er middels de eBus
aansluiting worden gedetecteerd.

Overzicht foutcodes (Overv. fault)

Bij overzicht foutcodes worden per aangesloten toestel de foutcodes
(E-code) weergegeven; voor verklaring van de foutcodes zie § 7.2.

Is slechts 1 toestel aangesloten dan is dit het master toestel; er worden
niet meer toestellen in deze lijst weergegeven dan er middels de eBus
aansluiting worden gedetecteerd.

From the main menu, rotate the right-hand setting up to select the SERVICE
MENU and confirm this choice by pressing the right-hand setting knob.
In the service menu, you can select from three underlying menus, including:

- Filter reset (Filter Reset)
- Reset fault codes (Reset fault)
- Overview fault codes (Overv. fault)

®

Filter reset (Filter Reset)
When you select filter reset, such a reset will be carried out for all ap-
pliances connected to the control unit.

Reset fault codes (Reset fault)

Activating reset fault codes will delete the fault codes list for every indi-
vidual connected appliance.

If only 1 appliance is connected, then that one is the master appliance;
no more appliances are shown in this list than are detected through the
e eBus connection.

Overview fault codes (Overv. faulf)

Overview fault codes shows the fault codes for every appliance (E-co-
de); an explanation of fault codes is shown in § 7.2.

If only 1 appliance is connected, then that one is the master appliance;
no more appliances are shown in this list than are detected through the
e eBus connection.

@87:35

Sunday B3-81-12

E Main menu
Service menu
=Tt ing control unit

Setting areliance
Information install.
+ Back

=

HOOFDMENU

G1

Sun day

A7:35
@9-81.-12

HFilter Reset

@7:35

Sunday EE-alo1z2

A service menu
Filter Reset

Reset fault

Ouveru. Fault

+ Back

OE> Execute " -7

+ Back

A?:35
Sunday B9-61-12
H Reset fault

Master
+ Back

O

a7:35
Sunday Ba-81-12
H overv. Fault
Master
+ Back

A7:35
Sunday Bo-81-12

Hain menu
Service menu
Etting control unit

Setting apeliance

Information install,
+ Back

5 4

MAIN MENU

ey

G1 A7:35
Sunday B3-a1-12

HFilter Reset

O

Execute -
+ Back -

a7:35
Sunday B3-81-12

n Reset fault

Haster

OE> + Back -

A7:35
a3 el 1z

Fault

Sunda

H overy.

Master
+ Back

@87:-35
Sunday \@9-01-12

H Reset fault
Haster

Execute
+ Back

LS =
[ Fan s RSl 17

I tverae. Fault

Hastar

[ -

v -

@7:35

Sunday Ba-a1-12

E Service menu
Filter Reset

Feset fault

Oueru, Fault

+ Back

A7:35
Sunday B3-81-12

H Reset fault

Haster

Execute
+ Back

A7 = A5
[Fan s AS AL 1F
I veerar. Fault

Haptar

[—

v -
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Wahlen Sie durch Drehen des rechten Einstelltasters direkt aus dem Haupt- B7:35 @7:35
menii das SERVICEMENU (Service Menu). Bestétigen Sie durch Driicken Sdey PRI Sday @9EL12
. Hnain menu A service nenu
des rechten Einstelltasters. ﬂgemw T _ Filter Reset
Im Servicemenii kann eine Auswahl aus drei Untermenis getroffen werden:  [seiins conrane™® | O |Rozed 2l
Information install. + Back
+ Back
- Filter zuriicksetzen (Filter Reset, —
(t ) Ky &

- Zuricksetzen der Fehlercodes (Reset fault)

- Ubersicht der Fehlercodes (Overv. fault) HAUPTMENU SERVICEMENY
G1 Ba7:35
Sun daw B3-81-12
(A) Filter zurticksetzen (Filter Reset) HFiter Reset
Indem Filter Reset ausgewahlt wird, werden bei samtlichen an das Be- (™) |:> Ereoute
dienmodul angeschlossenen Geréten die Filterstatusanzeigen zuriick- © Back
gesetzt.
B7:35
Zuriicksetzen Fehlercodes (Reset fault) Suncer ____S9eL72
. . . " . . . A7:35 H Reset fault
Beim Error Reset wird bei den angeschlossenen Geréaten jeweils die Sunday 99/81-12 Master
Tabelle mit Fehlercodes geldscht. El Reset fault freate
. . B . . Haster
Ist nur ein Gerat angeschlossen, ist dies das Master-Gerat. Es werden () E> + Back l:> i
nicht mehr Geréte in dieser Liste angezeigt als mittels des eBUS-An- —
schlusses erkannt werden. A Ao
(©) Ubersicht Fehlercodes (Overv. fault) e 87:35 suunane daratziz
Bei der Ubersicht der Fehlercodes werden von den angeschlossenen Bl Overv. Fault 0 Dy Foute
Geraten jeweils die Fehlercodes (E-code) angezeigt. fir eine Erklarung =it I
der Fehlercodes siehe § 7.2. Ist nur ein Gerat angeschlossen, ist dies @ |:> e |:> e

das Master-Geréat. Es werden nicht mehr Geréte in dieser Liste ange- J
zeigt als mittels des eBUS-Anschlusses erkannt werden. -

v -

A . . @7:35 @7:35
Sélectionner le MENU SERVICE/ENTRETIEN (Service Menu) par rotation Sunday B2-a1-12 Sundsy BorBls1z
du bouton de réglage droit a partir du menu principal ; confirmer ce choix par E Main menu [2 service menu

. , . Serwice menu Filter Reset
pression sur ce bouton de réglage droit. =ttine control unit I:> Reset fault
Setting appliance Ouery, Fault

Le menu service/entretien permet de faire une sélection parmi trois sous- Infornatlon install. + Back
by . E=1s
menus, a savoir :

= =

- Remise & zéro Filtre (Filter Reset) MENU PRINCIPAL

- Remise & zéro des codes d’erreur (Reset faulf)

- Apercu des codes d’erreur (Overv. faulf) 5 82:35

. ) . EHFilter Reset

(A) Remise a zéro Filtre (Filter Reset)
La sélection de la remise & zéro Filtre permet d’effectuer la remise a O E> gl
zéro Filtre sur tous les appareils connectés au module de commande. LT

Remise a zéro des codes d’erreur (Reset fault) Sunday s aire
La remise a zéro des codes d’erreur efface le tableau des codes d’erreur e 735 ElReset fault
correspondant a I'appareil connecté. A Resot fault Exsoute
S'iln’y a qu’un seul appareil de connecté, celui-ci est alors 'appareil maitre; O E> Haster E> v ek 1.
il y a autant d’appareils affichés dans cette liste qu'il y a de connexions EE—————
détectées par 'eBus. P o

@ Apercu des codes d’erreur(Overv. faulf) 5735 . o7
Lors de l'apergu des codes d’erreur, les codes d’erreur (E-code) de ﬁ N v, Fautt
chaque appareil connecté sont affichés ; pour la signification des codes Master |
d’erreur voyez le § 7.2. ©) + Beek = itgi
S’il n'y a qu’un seul appareil de connecté, celui-ci est alors I'appareil

v -

maitre; il y a autant d’appareils affichés dans cette liste qu'il y a de con- - - -
nexions détectées par I'eBus.
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Ruotando la manopola di regolazione destra selezionare il MENU NOTIFICHE A7:35 @7:35
. . . Sunday Ba-@1-12 Sunday BI-AL-12
(Service Menu) dal menu principale e confermare la scelta premendo la - M
| . Hain menu EServlce menu
manopola di regolazione destra. [‘E:sEruice menu Filter Reset
op . ) . . . Etting control unit Feset fault
Dal menu Notifiche € possibile scegliere tra i seguenti menu: Settins apeliance E> Ouerv. Fault
Information install, + Back
+ Back
- Resettaggio filtro (Filter Reset) % & > &

- Resettaggio errori (Reset fault)

.o MENU PRINCIPALE
- Elenco messaggi di errore (Overv. faulf)

(A) Resettaggio filtro (Filter Reset) e oarte
Selezionando il resettaggio del filtro, I'operazione avviene su tutti gli ap- EIFilter Resct
parecchi collegati al pannello di comando. Q|:> Exceoute ke

+ Back

Resettaggio errori (Reset fault)

Dal menu ‘Error Reset’ si pud cancellare, separatamente per ciascun e 57233
apparecchio, la tabella con i messaggi di errore. TER A Reset fault
Se é collegato soltanto un apparecchio, questo € I'apparecchio ‘master’ Sunday  ewsBlcaz Master
(principale); nellelenco non compaiono piti apparecchi di quanti non ne H Reset fautt pael
vengano rilevati dalla connessione eBus. O E> + Back E> 3
@ Elenco messaggi di errore (Overv. faulf) e -t
L’ ‘Error Overview’ indica per apparecchio collegato i messaggi di errore p——
(con E-code); per la spiegazione dei codici di errore consultare il § 7.2. undoy o3 F e ::*lf;’?
Se ¢ collegato soltanto un apparecchio, questo € I'apparecchio ‘master’ H overv. Fault Hastar
(principale); nell'elenco non compaiono piu apparecchi di quanti non ne oo |
vengano rilevati dalla connessione eBus. © I:> I I:> "
A= o -,,n——"""’
Poprzez przekrecenie prawego przycisku ustawieh w menu gtéwnym Sunday oot Sunday et
mozna wybra¢ MENU SERWISOWE (Service Menu) i potwierdzi¢ je poprzez Eﬁ_ain nenu £ service menu
wcisniecie prawego przycisku ustawien. zemng EEETTZJCE”” |:> Esé%fg:zf:
W menu serwisowym mozna wybra¢ jedng z ponizszych opcji, a mianowicie: OO E50: + Back
- Reset filtra (Filter Reset) ¥ 4 $ &
- Reset komunikatéw btedu/awarii (Reset faulf) MENU GLOWNE MENU SERWISOWE
- Wykaz komunikatéw btedu/awarii (Overv. fault)
gL;I nday B% ?8:1:3 ?2

(A) Reset filtra (Filter Reset) Bl Filtor Roset
Poprzez wybranie opcji ,reset filtra”, we wszystkich urzadzeniach O I:>
Execute

podtgczonych do modutu regulacii przeprowadzany jest reset filtra. “Back .-

Reset komunikatow btedu/awarii (Reset fault) ’ R
W przypadku resetu komunikatéw btedu/awarii usuwana jest tabela z Sunday g9-81-12
btedami dla kazdego podtgczonego urzadzenia. Sundas onret H M ot
Jesli podigczone jest tylko jedno urzadzenie, to jest ono urzgdzeniem A Reset fault Execute
gtownym (master). Na liScie podtgczonych urzadzen znajdujg sig tylko OE> Master I:> + Back )
te, ktdre wykryte zostaty za pomocg ztgcza eBus. T

(C) Wykaz komunikatéw biedu/awarii (Overv. faulf) ’

W wykazie komunikatow btedu/awarii wyswietlane sg informacje o A5 o R
btedach (E-coide) dla poszczegolnych urzgdzen; informacje o symbo- ﬁ N Oosre. Fautt
lach znalez¢ mozna w rozdziale 7.2. Master |
Jesli podiagczone jest tylko jedno urzadzenie, to jest ono urzagdzeniem @ l:> ¢ Fack e l:> i gi
gtéwnym (master). Na liScie podtgczonych urzadzen znajdujg sig tylko

te, ktore wykryte zostaty za pomocy ztgcza eBus. S - e
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6.5.2 Instelmenu klokregeling/ Settings menu control unit /
Einstellmeni des Bedienmodul/ Menu de réglage du module de commande/
Menu Impostazioni del pannello di comando / Menu ustawiefn modutu regulaciji

A7:35
Sunday Ba-E1-12

[EAnain nenu
Service MEnU
Setting control unit
Setting apeliance
Information install.
+ Back

4

2

a87:35
Sunday aa-@1-12

ESet cont unit
Tire

Date

Frogramma choice
FPeriods

Lanauase

+ Back

$ o £ &
INSTELMENU
HOOFDMENU
MAIN MENU SETTING MENU
CONTROL UNIT
ar:35 Ed Susten Time
Sunday aa-@l-12
ESe‘t cont unit - .
OE> (Tome | ) E> i_E 1 12: 30
Date -7
Programma ghe
Perlod—‘
- Cancel = 4
TID
TIME
A7:35 [l Date

B3-E1-s12
E Set cont unit

e
O [ [Date
Froaramma choicg .-~

Periods _ .-

Sun day

L?Eﬂﬂ"‘
-7 Cancel = ™"
DATUM
DATE
87:35 @sr
Sunday ga-als12 Programnin
E Set cont unit P1: week
E> Standard:
- FPl: week
_ Cancel = "
[\[ PROGRAMMA KEUZE
[¢1: PROGRAMME CHOICE
Aa7:35 A7:35
Sunday @81 12 Sunday BI-A1-12
[ set cont unit E Periods
Time E> Fl: week
CDate FZ2: weeksweekend
choice F3: davs individual
OE>|:Perlods ‘_,,—" + Back
BT
- Cancel = "
[\|" PROGRAMMA INSTELLING
[€1: PROGRAMME SETTING
A7:35 [ Gt
Sundaw HA-01-12
= T Language
E Set cont unit
Time EHGL 1 5H
Date E>
Froaramma choice -- toanea.
z - Standard:
OE> [1_—1P§|:~;Eg;e - EMGLISH
Pl
. Cancel = 4

TAAL
LANGUAGE

Selecteer door draaien met de rechterinstelknop vanuit hoofdmenu het IN- J\IB
STELMENU KLOKREGELING (Setting control unit) bevestig deze keuze door
indrukken van de rechterinstelknop.Iln dit menu kan een selectie worden
gemaakt uit vijf onderliggende menu’s nl;

- Tijd (Time)

- Datum (Date)

- Programma keuze (Programma choice)

- Programma instelling (Periods)

- Taal (Language)

(A) Tijd (Time) . .
In"dit menu dient de actuele tijd te worden ingesteld.
De tijd wordt altijd als 24 uur notatie weergegeven.

Datum (Date)

In dit menu dient de actuele datum te worden ingesteld; omdat in de
software een kalender geprogrammeerd wordt de juiste dag wordt auto-
matisch ingevuld.

Programma keuze (Programma choice)

In dit menu kan men een keuze maken welk programma actief is nl:
¢ programma P1 — week programma

¢ programma P2 — week/weekend programma

¢ programma P3 — dag programma

Programma instelling (Periods)
In dit menu kan men de tijdstippen/luchtdebieten per periode instellen/
aanpassen.

Taal (Language)
In dit menu kan men de taal wijzigen; af fabriek staat de klokregeling in
de Engelse taal.

From the main menu, rotate the right-hand setting up to select the SET-
TING MENU CONTROL UNIT (Setting control unit) and confirm this choice by
pressing the right-hand setting knob. In this menu, you can select from five
underlying menus, including:

- Time (Time)

- Date (Date)

- Programme choice (Programma choice)
- Programme setting (Periods)

- Language (Language)

(&) Time (Time)
The current time must be set in this menu.
The time is always shown in 24 hours mode.

Date (Date)
The current date must be set in this menu; since a calendar is program-
med in the software, the correct day will automatically be shown.

Programme choice (Programma choice)

In this menu you can choose the active programme, including:
¢ programme P1 — week programme

¢ programme P2 — week/weekend programme

¢ programme P3 — day programme

Programme setting (Periods)
In this menu you can set/modify the times/air flow rates for every period.

Language (Language)
In this menu you can choose a language; ex factory the control module
is set for the English language.
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Wahlen Sie durch Drehen des rechten Einstelltasters direkt aus dem Haupt-
men( das EINSTELLMENU DES BEDIENMODUL (Setting menu control unit).

Bestatigen Sie durch Driicken des rechten Einstelltasters. In diesem Menl
kann eine Auswahl aus funf Untermenus getroffen werden:

®

Zeit (Time)

Datum (Date)

Programmauswahl (Program choice)
Programmeinstellung (Periods)
Sprache (Language)

Zeit (Time)
In diesem Mendi ist die aktuelle Zeit einzustellen.
Die Zeit wird immer im 24-Stunden-Format angezeigt.

Datum (Date)

In diesem Menu ist das aktuelle Datum einzustellen. Da in der Software
ein Kalender programmiert ist, wird der entsprechende Tag automatisch
erganzt.

Programmauswahl (Program choice)

In diesem Menu kann man eine Auswahl treffen, welches Programm
aktiv ist:

¢ Programm P1
¢ Programm P2
¢ Programm P3

— Wochenprogramm
— Wochen-/Wochenendprogramm
— Tagesprogramm

Programmeinstellung (Periods)
In diesem Meni kann man die Zeitpunkte/Luftmengen je Schaltzeit ein-
stellen/anpassen.

Sprache (Language)
In diesem Meni kann man die Sprache andern. Ab Werk ist das Be-
dienmodul auf die englische Sprache eingestellt.

La

rotation du bouton de réglage droit permet de sélectionner a partir du

menu principal le MENU DE REGLAGE DU MODULE DE COMMANDE (Setting

menu control unit); confirmer ce choix par pression sur ce bouton.Ce menu
permet de faire une sélection parmi cing sous-menus, a savoir :

®

Heure (Time)

Date (Date)

Sélection de programme (Program choice)
Réglage de programme (Periods)

Langue (Language)

Heure (Time)
L’heure actuelle doit étre réglée dans ce menu.
L’heure est toujours affichée selon le format 24 heures.

Date (Date)

La date actuelle doit étre réglée dans ce menu; un calendrier étant pro-
grammé dans le logiciel, le jour correspondant est saisi automatique-
ment.

Sélection de programme (Program choice)

Une sélection du menu a activer peut-étre effectuée dans ce menu a
savoir:

¢ programme P1
¢ programme P2
¢ programme P3

— programme hebdomadaire
— programme hebdomadaire/week-end
— programme quotidien

Réglage de programme (Periods)
Les moments et les débits d’air peuvent étre réglés/ adaptés par péri-
ode dans ce menu.

Langue (Language)
La langue peut étre modifiée dans ce menu; en usine, le module de
commande est réglé sur la langue anglaise.

=

A7:35
Sunday Ba-a1-12

[E Nain nenu
Seryice MERU
Setting control unit
Setting apeliance
Informat ion install.
+ Eack

a87:35
Sunday a3-@1-s12

ESet cont unit
Tire

Date

Frogramma choice
Periods

Lansuase

+ Back

= =
- INSTELMENU
HAUPTMENU DE BEDIENMODUL
MENU Sl MENU DE REGLAGE DU
PRINCIPAL MODULE DE COMMANDE
A7:35 Ed Susten Time
Sundaw a9-a1-12
E Set cont unit T
QE> ([T ] B E> lE 1 12: 30
Date -7
Prosramma che"
e
-7 Cancel = 4
ZEIT
HEURE
@87:35 El bate
Sundayw Ba-61-12
ESet cont unit E> 2/21/13
Ol > EDate - -
Foaramma chaoice - -7
Feriods __.--"~
Lén_gu;" -
-7 Cancel = %
DATUM
DATE
B7:35 Ed 61
Sunday a3-@1-s12 Proaramn
[ Set cont unit P1: week
Time E>
Date
©E> Frogsramma choice N Standard:
eriods PR Fl: week
Lansuase‘__,—"‘
‘:_ﬁad”‘ Cancel =
[5]=3 PROGRAMAUSWAHL
Z~8l SELECTION DE PROGRAMME
A7:35 a7:35
Sundas B9-81-12 Sunday E9-81-12
& set cont unit A periods

Tire

Date
choice

Oy

+ Bact-- "

=)

Fl: week

F2: week-weekend
F3: daws individual
+ Back

[D]Sl PROGRAMEISTELLUNG
338 REGLAGE DE PROGRAM

A7:35
Sunday @3-a1-12

ESE": cont unit

Tire :

Date
Frogramma choice
Feriods ="
EEansuagel—“
Je 2"

SPRACHE
LANGUAGE

O

Cancel = "
ME
ﬂ(ﬂ
Language
EHNGL I SH
Standard:
EHGLISH
Cancel = ™
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A7:35
Sunday Bo-81-12

Enain nenu

Seryvice menuy

rSettins control unit
Setting apeliance
Information install,
+ Back

a87:35
Sunday a3-@1-s12

ESet cont unit
Tire

Date

Frogramma choice
Periods

Lansuase

+ Back

% & $ &
MENU MENU IMPOSTAZIONI
NOTIFICHE (I DEL PANNELLO DI
MENU COMANDO
MENU USTAWIEN
GLOWNE PL MODULU REGULACJI
a7:35 Bl Susten Tine
Sunday G3-61-12
E Set cont unit ET-TE-1-
OI:> (T e ] i |:> i_E 1 12: 30
Late -7
Proaranna ok~
Period="
- Cancel = 4
ORA
CZAS
a7:35 m Date
Sunday B3-81-12
ESet cont unit E> 2/01-13
O et ===
rosramma choice - -- 7
Periods __.--"
L:an_s_u;" -
- Cancel = %
DATA
DATE
B7:35 Ed 61
Sunday ga-als12 Proaramn
[2 Set cont unit P1: week
T i
Date
©E> [Froaramma chaice Standard:
eriods PR Fl: week
Lansuase‘__,—"‘
_ . Bank-~ Cancel = *
IT SCELTA PROGRAMMA
=/l WYBOR PROGRAMU
A7:35 @7:35
Sunday B3-H1-12 Sunday E9-81-12
& set cont unit A periods
Tire Fl: week
Date E> F2: week-weekend
choice F3: daws indiwidual
OE>|:Periods —‘,,—” + Back
s
- Cancel = *
IT IMPOSTAZIONE PROGRAMMA
=l USTAWIENIA PROGRAMU
a7:35 ﬂ G1
Sundayw Ba-61-12 L
e anguage
ESe‘t cont unit i
Time EHGL 1 5H
Date E>
Proaramma choice - toaaed.
: _--" Standard:
OE>|:{%1,——"’ ENGLISH
Chas
. Cancel = ™

LINGUA
JEZYK

Ruotando la manopola di regolazione destra selezionare il MENU IMPOSTAZI-
ONI DEL PANNELLO DI COMANDO (Setting menu control unit) dal menu prin-
cipale e confermare la scelta premendo la manopola di regolazione destra.
Da questo menu €& possibile scegliere tra i cinque menu sottostanti:

- Ora (Time)

- Data (Date)

- Scelta programma (Program choice)
- Impostazione programma (Periods)
- Lingua (Language)

() Ora (Time)
In questo menu bisogna impostare 'ora esatta.
L’ora viene sempre espressa nel formato 0-24.

Data (Date)

In questo menu bisogna impostare la data corrente; il software contiene
un calendario e quindi il giorno della settimana viene inserito automati-
camente.

Scelta programma (Program choice)

Da questo menu & possibile scegliere quale programma attivare:
¢ programma P1 — programma settimanale

¢ programma P2 — programma settimanale/weekend

¢ programma P3 — programma giornaliero

Impostazione programma (Periods)
Da questo menu si possono impostare/maodificare i tempi/le portate del-
I'aria per fascia oraria.

Lingua (Language)

Da questo menu si pud modificare la lingua; sul pannello di comando la

lingua preimpostata & l'inglese.

Poprzez przekregcenie prawego przycisku ustawien w menu gtéwnym mozna
wybra¢ MENU USTAWIEN MODULU REGULACJI (Setting menu control unit) i
potwierdzi¢ je poprzez wcisniecie prawego przycisku ustawien.W tym menu
mozna wybra¢ jedng z pigciu ponizszych opcji, a mianowicie:

- Czas (Time)

- Date (Date)

- Wybor programu (Program choice)
- Ustawienia programu (Periods)

- Jezyk (Language)

(A) Czas (Time)
Tu nalezy ustawi¢ aktualny czas.
Czas podawany jest w systemie 24-godzinnym.

Data (Date)
W tym menu nalezy ustawi¢ aktualng date; program zawiera funkcje
kalendarza i dlatego data podawana jest automatycznie.

Wybor programu (Program choice)

W tym menu mozna aktywowac okreslony program, a mianowicie:
¢ program P1— program tygodniowy

¢ program P2 — program tygodniowy/weekendowy

¢ program P3— program dzienny

Ustawienia programu (Periods)
W tym menu mozna ustawi¢/zmieni¢ czas/wydatki powietrza na dany
okres.

Jezyk (Language)
W tym menu mozna zmieni¢ jezyk; fabrycznie jako jezyk modutu regul-
acji ustawiono jezyk angielski.
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6.5.3 Instelmenu toestel/ Settings menu appliance/ Einstellmen( des Geréts
Menu de réglage de I'appareil/ Menu Impostazioni dell’apparecchio/ Menu ustawien urzadzenia

Selecteer door draaien met de rechterinstelknop vanuit hoofdmenu het IN-
STELMENU TOESTEL (Setting appliance) bevestig deze keuze door indruk-

ken van de rechterinstelknop.

In dit menu kan een keuze worden gemaakt uit 2 onderliggende menu’s nl:
- Instellen stapnummers (Setting numb)

- Fabrieksinstelling (Factory setting)

®

Instellen stapnummers (Setting numb)

Door selectie parameter komt men in de overzichtslijst van alle stap-
nummers van het toestel zoals vermeld in hoofdstuk 12. In dit menu is
het mogelijk om deze waarden te bekijken en indien nodig aan te pas-
sen.

VAN

Fabrieksinstelling (Factory setting)

Door selectie van fabrieksinstelling worden alle stapnummers terugge-
zet naar de fabrieksinstelling. Ook worden dan alle storingsmeldingen
gewist.

Onjuiste instellingen kunnen het goed functioneren van het
toestel ernstig verstoren!

From the main menu, rotate the right-hand setting knob to select the SET-
TINGS MENU APPLIANCE (Setting appliance) and press the right-hand set-
ting knob to confirm this selection.

In this menu, you can select from two underlying menus, including:
- Setting step numbers (Setting numb)
- Factory setting (Factory setting)

®

Setting step numbers

Selecting parameter takes you to the overview of all step numbers of
the appliance as described in chapter 12. In this menu you can view
these values and, if necessary, modify them.

Incorrect settings may seriously affect the proper perfor-
mance of the appliance!

Factory setting (Factory setting)
Selecting factory setting will restore all step numbers to the original
factory setting. All fault messages will be deleted as well.

Wahlen Sie durch Drehen des rechten Einstelltasters direkt aus dem Haupt-
men( das EINSTELLMENU DES GERATS (Setting appliance).
Bestatigen Sie durch Driicken des rechten Einstelltasters.

In diesem Menii kann eine Auswahl aus zwei Untermenis getroffen werden:
- Einstellen der Schritthummern (Setting numb)
- Werkseinstellung (Factory setting)

®

Einstellen der Schritthummern (Setting numb)

Durch Auswahl der Parameter-Einstellung gelangt man in die Uber-
sichtsliste samtlicher Schritthnummern des Gerats, wie sie im Kapitel 12
erwahnt werden. In diesem Menii ist es moglich, diese Werte anzeigen
zu lassen und bei Bedarf anzupassen.

Fehlerhafte Einstellungen kénnen das gute Funktionieren
des Geréts ernsthaft storen!

Werkseinstellung (Factory setting)

Durch Auswahl der Werkseinstellung werden samtliche Schrittnum-
mern auf die Werkseinstellung zurlickgesetzt. Auch werden dann alle
Stérungsmeldungen geldscht.

A7:35
Sunday Be-81-12

Sunda

B7:35
BI-81-12

Hnain nenu

Service menu

Setting control unit
[[FetEins apeliance
nformation tnstall,

+ Back

=)

[& setting appl
Settina numb
Factory settina

+ Back

S 4

+ &

HOOFDMENU
MAIN MENU
HAUPTMENU

NL
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SETTINGS MENU
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EINSTELLMENU
DES GERATS

a7:35

Sunday B3-81-12

[2 Setting appl
®E> [gettins numb
actory setfina

+ Back

S 4

87:35
Sunday ga-al-siz

& settins nunb
Ailr Alrflow B |
Ailr Alrflow 1
Air Alrflow 2
Air Alrflow 3
Bvpaszs Temo.
Ewpass Hwster.
BEvpazs Mode

CH + HCU
Unbalan. Hode
Unbalan. Flow
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Extra Heater
Teme postheater
Ul mode

UL Unin

Ul Unax

CH1 courling

CH1 in. Mode

CH1 extract mode
Uz mode

Uz Unin

U2 Unax
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CH2 extract mode
Geo heat onsoff
Geo Temp. Min
Geo Teme. Max
RHT sensor
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+ Back
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[H setting appl
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+ Back

@]=n =
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+ Back

[\l FABRIEKSINSTELLING

(€] FACTORY SETTING

[D]Sl WERKSEINSTELLUNG
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La rotation du bouton de réglage droit permet de sélectionner a partir du
menu principal le MENU DE REGLAGE DE L’APPAREIL (Setting appliance);
confirmer ce choix par pression sur ce bouton. Une sélection entre 2 sous-
menus peut étre effectuée dans ce menu, a savoir:
- Réglage des numeéros d’étape (Setting numb)

B7:35 A7:35 - 4 i ]
- e . 07235 Réglage usine (Factory setting)
SE Main menu £ setting appl (A) Réglage des numéros d’étape(Setting numb)
it ing oantrol unit I:> Factors metting La sélection “parameter” permet d'afficher une liste succincte de tous
A R T + Back les numéros d’étape de I'appareil comme cela est mentionné dans le
p pp
e chapitre 12. Ce menu permet de consulter ces valeurs et au besoin de
oo $ L les adapter.
T ENU DE REGLAGE Des réglages incorrects pourraient perturber le bon foncti-
PRINCIPAL Bl DE |'APPAREIL onnement de I'appareil !
VENY L Vo VEOSTAZON! Réglage usine (Factory setting)
MENU S MENU USTAWIER La sélection du réglage usine permet de réinitialiser tous les numéros
GLOWNE URZADZENIA d’étape au réglage usine. Ceci entraine également la suppression de

tous les avertissements de dérangement.

L T
H Ruotando la manopola di regolazione destra selezionare il MENU IM-
ATr Alrflow B | POSTAZIONI DELL’APPARECCHIO (Setting appliance) dal menu principale e
Bir BirElon 2 confermare la scelta premendo la manopola di regolazione destra.
Borans e Da questo menu & possibile scegliere tra i 2 menu sottostanti:
b= iwmer | - Impostazione dei parametri (Setting numb)
EE‘::LZEE' Hode - Impostazioni di fabbrica (Factory setting)
nbalan. Flow
EE:E;EE& (&) Impostazione dei parametri (Setting numb) .
UL node Sele2|or}ando paramet_rl Si entra_nell elenco di tutti i parame\:tn delllalp-
s 87:35 Ut Unax parecchio, come descritto al capitolo 12. Da questo menu & possibile
- EHL in. Hode leggere e, se necessario, modificare detti valori.
=] Sett ina appl Sgingzract mods
®E>E%lg ':> b2 nin _ Impostazioni non corrette possono pregiudicare il funzio-
ENE “oee i wode namento dell’apparecchio!
CHZ extract mode
%5 Eg Eﬁén;” Impostazioni di fabbrica (Factory setting) o .
RHT senzor Selezionando ‘Impostazioni di fabbrica’ i valori di tutti i parametri
A opneteiviey vengono riportati a quelli preimpostati dalla fabbrica. Inoltre vengono
% 4 cancellati tutti i messaggi di guasto

S8 REGLAGE DES NUMEROS D'ETAPE
(I IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

Ml USTAWIANIE PARAMETROW Poprzez przekrecenie prawego przycisku ustawien w menu giéwnym mozna
wybra¢ MENU USTAWIEN URZADZENIA (Setting appliance) i potwierdzi¢ je
poprzez wcisniecie prawego przycisku ustawien.

........... W tym menu mozna wybra¢ jedng z dwdch ponizszych opcji, a mianowicie:
- Ustawianie parametrow (Setting numb)
- Ustawienia fabryczne (Factory setting)

@7:35 @7:35 o
Sunday 0901712 Sunday 2812 (A) Ustawianie parametroéw (Setting numb)
[H Setting apel H Factory set. Po wybraniu parametru wyswietlana jest lista w wykazem wszyst-
[Fectory ssttins] Execute kich parametrow urzadzenia, wymienionych w rozdziale 12. W tym
+ Back
+ Beck menu mozna sprawdzi¢ i w razie koniecznosci zmieni¢ wprowadzone
—%=z wartosci.
5 & &
Niewtasciwe ustawienia moga w powaznym stopniu
=" REGLAGE USINE zakiécaé prace urzadzenia!
LI 'MPOSTAZIONI DI FABBRICA Ustawienia fabryczne (Factory setting)
{8 USTAWIENIA FABRYCZNE Poprzez wybranie ustawien fabrycznych wszystkie parametry

powracajg do ustawien fabrycznych. W takiej sytuacji wszystkie komu-
nikaty o btedach/awarii zostang usuniete.
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6.5.4 Informatiemenu installateur/ Information menu installer/ Informationsmend flr den Installateur
Menu d'information installateur/ Menu Diagnostica/ Menu informacyjne dla instalatora
Selecteer door draaien met de rechterinstelknop vanuit hoofdmenu
het INFORMATIEMENU INSTALLATEUR (Information install.) bevestig
deze keuze door indrukken van de rechterinstelknop.

In dit menu worden een 4-tal actuele waarden weergegeven nl.:

- Actuele druk toevoer (in Pa) (Supply press.)

- Actuele druk afvoer (in Pa) (Extract press.)

- Actueel luchtdebiet toevoerventilator (in m3/h) (Airflow supply)
- Actueel luchtdebiet afvoerventilator (in m%h) (Airflow extract)

In dit menu kunnen alleen waarden worden uitgelezen en niet
worden aangepast.

From the main menu, rotate the right-hand setting knob to select the
INFORMATION MENU INSTALLER (Information install.) and confirm this

. . . . B87:35 @7:35
choice by pressing the right-hand setting knob. Sunday B3Blo12 Sunday p3-01-12
Enain nenu E 1nfo install
i H : Seruice menu Supely eress, @.8Pa
This menu shows four current values, including: Settins control unit |:> Extract pres: 8.0P3
. Setting appliance 2."’:{0"' S”:'Dlyi g”,;::
- Current pressure supply (|.n Pa) (Supply press.) I:> (JInfornstion tnstall. o tow extract B
- Current pressure extract (in Pa) (Extract press.) -
- Current air flow rate supply fan (in m¥h.) (Airflow supply) e ¥ &
- Current air flow rate extract fan (in m*h.) (Airflow extract)
HOOFDMENU Nl '\FORMATIEMENU
. . MAIN MENU
In this menu you can only read out values, not modify them. - INFORMATION MENU
HAUPTMENU GB v
INFORMATIONSMENU
B]=l FUR DEN
--------------------------------------------------------------------------- INSTALLATEUR

= Vahlen Sie durch Drehen des rechten Einstelltasters direkt aus dem
Hauptmeni das INFORMATIONSMENU FUR DEN INSTALLATEUR (In-
formation install.). Bestatigen Sie durch Driicken des rechten Einstell-
tasters.

In diesem Men( werden 4 aktuelle Werte angezeigt:

- Aktueller Zuluftdruck (in Pa) (Supply press.)

- Aktueller Abluftdruck (in Pa) (Extract press.)

- Aktueller Luftdurchsatz des Zuluftventilators (in m¥h)
(Airflow supply)

- Aktueller Luftdurchsatz des Abluftventilators (in m3/h)
(Airflow extract)

In diesem Men( kénnen nur Werte ausgelesen und nicht ange-
passt werden.
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a87:35
Sunday B3-81-12

[HHain nenu

Seruice menu

Setting control unit

Setting aeeliance
rInFormatlon install.

+ Back

4

MENU

MENU
NOTIFICHE

MENU
GLOWNE

PRINCIPAL

Sundaw \@9-01-12
E 1nfo install

Supp Ly press, H.8Pa
Extract eres: B.8P3
Airflow supely  Befoh
Airflow extract Bmf-h
+ Back

%

B7:35

MENU D’INFORMATION
INSTALLATEUR

MENU DIAGNOSTICA

MENU INFORMACYJNE
DLA INSTALATORA

Sélectionner le MENU D’INFORMATION INSTALLATEUR (Information install.) ==
par rotation du bouton de réglage droit a partir du menu principal ; confirmer
ce choix par pression sur ce bouton.

4 valeurs actuelles sont affichées dans ce menu, & savoir :

- Pression actuelle d'amenée (en Pa) (Supply press.)

- Pression actuelle d’extraction (en Pa) (Extract press.)

- Débit d'air actuel du ventilateur d’amenée (en m3/h) (Airflow supply)
- Débit d'air actuel du ventilateur d’extraction m®h) (Airflow extract)

Les valeurs peuvent étre consultées dans ce menu sans pouvoir
étre modifiées.

Ruotando la manopola di regolazione destra selezionare il MENU DIAGNOS-
TICA (Information install.) dal menu principale e confermare la scelta pre-
mendo la manopola.

In questo menu compaiono 4 valori correnti:

- Pressione corrente in entrata (in Pa) (Supply press.)

- Pressione corrente in uscita (in Pa) (Extract press.)

- Portata d’aria in atto del ventilatore di immissione (in m*/h)
(Airflow supply)

- Portata d’aria in atto del ventilatore di scarico (in m¥h)
(Airflow extract)

A Questo menu permette solo la lettura dei valori, non la loro modifica.

MENU INFORMACYJNE DLA INSTALATORA (Information in-
stall.) i potwierdzi¢ je poprzez wcisniecie prawego przycisku ustawien.

W tym menu wy$wietlane sg 4 aktualne wartosci, a mianowicie:

- Aktualne cisnienie doprowadzanego powietrza (w Pa) (Supply press.)

- Aktualne cisnienie odprowadzanego powietrza (w Pa) (Extract press.)

- Aktualny wydatek powietrza wentylatora nawiewnego (w m3/h)
(Airflow supply)

- Aktualny wydatek powietrza wentylatora wywiewnego (w m3/h)
(Airflow extract)

W tym menu mozliwe jest wylacznie odczytywanie warto$ci; ich zmi-
ana nie jest mozliwa.
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7.1 Storingsanalyse/ Trouble shooting/ Stérungsanalyse
Analyse des dérangements/ Analisi dei guasti/ Analiza btedéw

E104 | < -C--hoqieent | ()
o0 sl oo
i © 1 [$ =)
Nl Wanneer de regeling in het toestel een storing detecteert, door middel van een sleutelsymbooltje, eventueel samen met
wordt dit op het display van de klokregeling weergegeven een storingsnummer.
When the appliance control system detects a fault, it is indi- possibly together with a fault code.
cated on the display of the control unit with a spanner symbol,
Wenn die Steuerung im Gerat eine Stérung erkennt, wird bol ggf. zusammen mit einer Stérungsnummer angezeigt.

dies im Display des Bedienmoduls durch ein Schliisselsym-

Niet vergrendelende storing/ Non-locking fault/ Nicht-sperrende Stdrung
Dérangement non verrouillant/ Guasto che non provoca il blocco/ Btad nie powodujacy blokady

Gi1 08:30
Monday 230112

les)] When the appliance detects a non-locking fault, it will still The display does show the fault symbol (spanner).
keep running (limitedly).
= Venn das Gerat eine nicht-sperrende Stérung erkennt, wird Im Display wird das Stérungssymbol (Schliissel) angezeigt.

es noch (beschrankt) weiterhin funktionieren.

Lorsque I'appareil signale un dérangement non verrouillant, L'écran affiche alors le symbole de dérangement (clé plate).
I'appareil continuera de fonctionner (de fagon limitée).

- In presenza di un guasto che non provoca il blocco, I'appa- Sul display compare tuttavia il simbolo di guasto (chiave).
recchio continua a funzionare (in modo limitato).

Jesli urzadzenie sygnalizuje btgd nie powodujacy blokady, to Na wyswietlaczu pojawia sie symbol btedu (klucz).
moze jeszcze one (w ograniczony sposob) dziataé.
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Vergrendelende storing/ Locking fault/ Sperrstérung

Dérangement verrouillant/ Guasto di blocco/ Btad powodujacy blokade

uuuuu

-

E104 | < -igaii | ()

[yl

Wanneer het toestel een vergrendelende storing signaleert
dan zal het toestel niet meer functioneren. Op het (permanent
verlicht) display wordt het storingssymbool (sleutel) tezamen
met een storingscode worden weergegeven. Op de standen-
schakelaar (indien van toepassing) zal het rode ledje knippe-

When the appliance detects a locking fault, it will no longer
work. The (permanently lighted) display shows the fault symbol
(spanner) together with fault code. The red LED on the multiple

Wenn das Gerat eine Sperrstorung erkennt, wird es nicht mehr
funktionieren. Im (permanent beleuchteten) Display wird das
Stérungssymbol (Schlissel) zusammen mit einem Stérungs-
code angezeigt. Am Stufenschalter (sofern zutreffend) wird die

Lorsque I'appareil signale un dérangement verrouillant, I'ap-
pareil ne fonctionnera plus. Le symbole de dérangement (clé
plate) s'affichera a I'écran (de fagon permanente) en méme
temps que le code de dérangement. La lampe rouge du sélec-

In presenza di un guasto di blocco, I'apparecchio non funzio-
nera piu. Sul display (permanentemente illuminato) compare
il simbolo di guasto (chiave) accompagnato da un codice. La
spia rossa sul selettore (se presente) lampeggia. In questo
caso si deve contattare I'installatore per rimediare al problema.
Un guasto di blocco non pud essere risolto togliendo I'apparec-

Jesli urzadzenie sygnalizuje blokade, to urzgdzenie przerywa
prace. Na (stale oswietlonym) ekranie jest wyswietlany symbol
klucza maszynowego razem z kodem btedu. Miga czerwona
dioda na sterowniku (jesli jest on w nig wyposazony).

ren. Neem contact op met de installateur voor herstel van deze
storing. Een vergrendelende storing is niet op te heffen door

het spanningsloos maken van het toestel; eerst dient de storing

te worden verholpen.

switch (if applicable) will be blinking. Contact the installer to
remedy this fault. A locking fault cannot be remedied by taking
the voltage from the appliance; first the fault must be solved.

rote LED blinken. Setzen Sie sich bitte mit dem Installateur in [[§}3
Verbindung, um diese Stdrung zu beheben. Eine Sperrstérung
lasst sich nicht aufheben, indem man das Gerét kurz span-
nungslos macht. Zun&chst ist die Stdérung zu beheben.

teur de position (le cas échéant), clignotera. Contacter l'instal-
lateur pour résoudre ce dérangement. Un dérangement ver-
rouillant ne se résout pas en mettant I'appareil hors tension ; le
dérangement doit tout d’abord étre résolu.

chio dalla tensione: occorre prima rimediare al guasto.
L'apparecchio rimane in questo stato fino a quando non verra
risolto il problema. Successivamente I'apparecchio effettuera
un ripristino automatico e il display tornera alla modalita nor-
male di funzionamento.

W celu usuniecia tego btedu nalezy skontaktowac sie z instala-
torem. Btedu blokady nie mozna usung¢ odtgczajgc urzgdzenie
od zasilania - najpierw nalezy usuna¢ jego przyczyne.

Waarschuwing

Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.

Warning

¢l \When working on the appliance, always take the voltage from the appliance by first switching it off through software

and subsequently pulling the power plug.

Zu beachten

]l Sind Arbeiten im Inneren des Gerats vorgesehen, ist das Gerat immer durch vorheriges Ziehen des Netzsteckers

spannungslos zu machen.

Avertissement

S8 Lors de travaux sur I'appareil, commencez toujours par mettre I'appareil hors tension en le coupant a l'aide du

logiciel et débranchez ensuite la fiche secteur.

Avvertenza

Il Prima di effettuare manutenzione all'apparecchio, scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica staccando la spina

dalla presa.

Ostrzezenie

=il Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urzgdzeniu zawsze nalezy odtgczyé napiecie wytgczajac je poprzez op-
rogramowanie oraz wyciggajac wtyczke zasilania z gniazdka
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7.2 Foutcodes/ Display codes / Fehlercodes/ Code d’erreur/ Codici d’errore/ Kody btedow

Foutcode | Oorzaak Actie toestel Actie installateur
- Geen. » Maak toestel spanningsloos
(Stroom te laag — stappenmotor niet goed | Controleer aansluiting sta 'en_
E103 | Bypass defect. aangesloten of defect; . g stapp
I motor; vervang bedrading resp.
stroom te hoog — kortsluiting in bedra- stappenmotor
ding of stappenmotor). PP '
- Beide ventilatoren worden uitgeschakeld. |« Maak toestel spanningsloos.
- Voorverwarmer wordt uitgeschakeld. + Vervang afvoerventilator.
E104 | Afvoerventilator defect. - Indien van toepassing: Naverwarmer + Zet weer spanning op toestel;
wordt uitgeschakeld. storing is automatisch gereset.
- Elke 5 minuten herstart. + Controleer bekabeling.
- Beide ventilatoren worden uitgeschakeld. |« Maak toestel spanningsloos.
- Voorverwarmer wordt uitgeschakeld. » Vervang toevoerventilator.
E105 | Toevoerventilator defect. - Indien van toepassing: Naverwarmer + Zet weer spanning op toestel;
wordt uitgeschakeld. storing is automatisch gereset.
- Elke 5 minuten herstart. » Controleer bekabeling.
» Maak toestel spanningsloos.
De temperatuurvoeler die de | - Beide ventilatoren worden uitgeschakeld. |+ Vervang buitentemperatuurvoe-
E106 | buitenluchttemperatuur meet |- Voorverwarmer wordt uitgeschakeld. ler.
is defect. - Bypass sluit en wordt geblokkeerd. + Zet weer spanning op toestel;
storing is automatisch gereset.
De temperatuurvoeler die de * Maak toestel spanningsloos.
E107 | temperatuur van de binnen- - Bypass sluit en wordt geblokkeerd. * Vervang binnentemperatuur-
temperatuur meet is defect. voeler.
, . _ |- Indien van toepassing: Naverwarmer
E108 :33:,32 gzp\gizzé% 5)3 ;?nn;ﬁg:_ wordt uitgeschakeld. * Vervang externe temperatuur-
eratuur meet is defect - Indien van toepassing: Aardwarmtewisse- voeler.
P ’ laar wordt uitgeschakeld.
Indien aanwezig: RH-sensor de- * Maak toestel spanningsloos.
E111 I wezd ' - Toestel blijft functioneren panning
fect. * Vervang RH-sensor
_— . . - Toestel doet niets; ook rode storingsledje I - "y
Dipswitches op besturingprint ’ ' ' + Zet dipswitches op juiste positie
niet juist ingesteld. op standenschakelaar wordt niet aange (zie § 9).
stuurd.
Let op!

Indien stand 2 bij een standenschakelaar niet werkt dan is de modulaire connector standenschakelaar verkeerd om aangesloten.
Eén van de RJ-connectoren naar de standenschakelaar afknippen en een nieuwe connector omgekeerd monteren.
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el Cause Action appliance Action installer
code
None.
(Current too low — stepper motor not + Take the voltage from the appliance.
E103 | Bypass fault. correctly connected or effective; + Check connection stepper motor;
current too high — short-circuit in replace wiring or stepper motor
wiring or stepper motor)
Both fans are switched off. + Take the voltage from the appliance.
. Preheater is switched off. * Replace extract fan. .
E104 | Extract fan defective. Postheater is switched off. . Byt voltage pack on appliance; Fault
Restart every 5 minutes will automatically be reset.
y ' + Check cabling.
Both fans are switched off. + Take the voltage from the appliance.
. Preheater is switched off. * Replace .
E105 | Supply fan defective. Postheater is switched off. . Pgt voltage pack on appliance; Fault
Restart every 5 minutes will automatically be reset.
' + Check cabling.
The temperature sensor that Both fans are switched off. * Take the voltage from the appliance.
: . + Replace temperature sensor
E106 | measures the outdoor tempe- Preheater is switched off. : )
. . ; + Put voltage back on appliance; fault
rature is defective. Bypass closes and is blocked. . .
will automatically be reset.
The temperature sensor that + Take the voltage from the appliance.
E107 | measures the temperature of Bypass closes and is blocked. * Replace indoor temperature
the extract air is defective. sensor
If present: The temperature If applicable: Postheater is switched off.
. ' : + Replace external temperature
E108 | sensor that measures the ex- If applicable: Geo heat exchanger is
: . ; sensor
ternal temperature is defective. switched off.
If : The RH- h
present: The lsgnsjort at , , + Take the voltage from the appliance.
E111 | measures the huminity is de- Appliance continues to operate
. * Replace RH-sensor.
fective.
Dip switches on control board Appllanp € doe§ no.t hing; req fault LED Put dip switches incorrect position.
on multiple switch is not activated
not set correctly. . (see §9).
either.
Note!

If mode 2 of a multiple switch does not work, the modular connector of the multiple switch has been connected the wrong way round.
Cut off one of the RJ connectors to the multiple switch and mount a new connector the other way round.
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Feuchtigkeit misst, ist defekt.

Fehlercode | Ursache Aktion des Geréts MaRnahme des Installateurs
- Keine. . ’?eis Gerat spannungslos schal-
(Strom zu niedrig — Schrittmotor nicht . ) .
E103 Bypass defekt. richtig angeschlossen oder defekt; Den Anschluss .de_s Schrittmo
; tors Uberprifen: Die Verdrahtung
Strom zu hoch — Kurzschluss in der bzw. den Schrittmotor austau-
Verkabelung bzw. im Schrittmotor). :
schen.
+ Das Gerat spannungslos schal-
- Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. ten.
- Das Vorheizregister wird ausgeschaltet. * Abluftventilator austauschen.
E104 | Abluftventilator defekt. - Sofern zutreffend: Das Nachheizregister |« Wieder Spannung an das Gerét
wird ausgeschaltet. anlegen: Stérung wurde automa-
- Alle 5 Min. Neustart. tisch zurlickgesetzt.
* Verkabelung uberprifen.
+ Das Gerat spannungslos schal-
- Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. ten.
- Das Vorheizregister wird ausgeschaltet. + Zuluftventilator austauschen.
E105 Zuluftventilator defekt. - Sofern zutreffend: Das Nachheizregister » Wieder Spannung an das Gerat
wird ausgeschaltet. anlegen: Stérung wurde automa-
- Alle 5 Min. Neustart. tisch zurlickgesetzt.
+ Verkabelung Gberprifen.
» Das Gerat spannungslos schal-
ten.
Der Temperaturfiihler, der die | - Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. |+ Den Aullentemperaturfiihler
E106 | AuRenlufttemperatur misst, |- Das Vorheizregister wird ausgeschaltet. austauschen.
ist defekt. - Bypass schlieRt und wird blockiert. » Wieder Spannung an das Gerat
anlegen; Stérung wurde automa-
tisch zurlickgesetzt.
Der Temperaturfiihler, der die ) E;S Gerat spannungslos schal-
E107 Temperatur der Raumtempe- | - Bypass schlieft und wird blockiert. . Austauschen des Raumtempera-
ratur misst, ist defekt. ;
turfiihlers.
Sofern vorhanden: Der Tem- | Spfern zutreffend: Das Nachheizregister * Wechseln Sie den Temperatur-
, . wird ausgeschaltet. o o
E108 peraturfiihler, der die externe Sof treffond- Der Erdwarmet h fuhler fiir die externe Temperatur
Temperatur misst, ist defekt. |~ ofern zutrefiend: Ler Erdwarmetauscher aus.
' wird ausgeschaltet.
Sofern vorhanden: Der . E;S Gerat spannungslos schal-
E111 RH-Sensor, der die relative | - Das Gerat weiterhin in Betrieb. '

Wechseln Sie den RH-Sensor
aus.

Die Mikroschalter auf der
Steuerplatine sind nicht rich-
tig eingestellt.

- Gerat reagiert nicht: Auch rote Stérungs-
LEDs am Stufenschalter werden nicht
angesteuert.

Die Mikroschalter richtig einstel-
len. (siehe § 9).

Bitte beachten!
Wenn die Stufe 2 bei einem Stufenschalter nicht funktioniert, ist der Modularstecker des Stufenschalters verkehrt herum angeschlos-
sen. Eine der RJ-Steckverbindungen zum Stufenschalter abschneiden und eine neue Steckverbindung umgekehrt montieren.
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C,Ode Cause Action de I'appareil Action de l'installateur
d'erreur
- Aucun. , . .
(Courant trop faible — le moteurpasa |, g/lgrt]ttr%llearpigabr;ea:lnr;ﬂ;snﬁggfgg.
E103 | Bypass hors service. FS):fvif:::_St pas bien connecteé ou est hors moteur pas a pas ; remplacer le
(Courant trop élevé— court circuit dans czglage resp. le moteur pas a
le cablage du moteur pas a pas). pas.
+ Mettre I'appareil hors tension.
- Les deux ventilateurs sont arrétés. ) fi? r:nplacer le ventilateur d'extrac-
Ventilateur d'extraction hors - Le préchauffeur est arréte. . ' . . .
E104 service. - Le réchauffeur secondaire est arrété. IRe(;T'lettre Iappe:relltsgpsltltelr'ls!on,
- Redémarrage toutes les 5 minutes. © derangement est reiniialise
automatiquement.
+ Contrdler le cablage.
+ Mettre I'appareil hors tension.
- Les deux ventilateurs sont arrétés. ) II:{éeénplacer le ventilateur d'ame-
E105 Ventilateur d'amenée hors - Le préchauffeur est arréte. - + Remettre I'appareil sous tension;
service. - Le réchauffeur secondaire est arrété. le dérangement est réinitialisé
- Redémarrage toutes les 5 minutes. automatiquement,
+ Controler le cablage.
+ Mettre I'appareil hors tension.
La sonde thermostatique qui - Les deux ventilateurs sont arrétés. ) ::ii(;aurr;placer la sonde thermosta-
E106 | mesure la température exté- - Le préchauffeur est arrété. : . . .
. : . + Remettre I'appareil sous tension;
rieure est hors service. - Le bypass ferme et est bloqué. le dérangement est réinitialisé
automatiquement.
La sonde thermostatique qui + Mettre I'appareil hors tension
E107 | mesure la température de I'air |- Le bypass ferme et est bloqué. + Remplacer la sonde thermosta-
aspiré est défectueuse. tique intérieure .
Si elle est installée : La sonde |- Le cas échéant : Le réchauffeur secon-
E108 thermostatique qui mesure la daire est arrété. + Remplacer la sonde thermosta-
température extérieure est hors | - Le cas échéant : Le puits canadien est tique extérieure.
service. arrété.
Capteur d’humidité hors ser- , . , . . + Mettre I'appareil hors tension.
E111 vice. - L’appareil continue & fonctionner. . Remplacer la capteur RH,
Les interrupteurs du circuit - L'appareil ne fait rien ; la lampe de . . .
imprimé de commande ne sont dérangement rouge du sélecteur de til\/cl)e;lttgzrlrescltr;te(:/rgi;:tleeugsgin post
pas réglés correctement. position n'est pas commandée. ' '
Attention !

Si la position 2 d'un sélecteur de position ne fonctionne pas, alors le connecteur modulaire du sélecteur de position a été branché a
I'envers. Sectionner I'un des connecteurs RJ en direction du sélecteur de position et monter un nouveau connecteur dans le bon sens.
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C,odlce Causa Intervento apparecchio Intervento installatore
d’errore
- Nessuno. + Togliere la tensione dall'appa-
(Tensione troppo bassa — motore passo recchio.
passo non collegato correttamente o gua- + Controllare il collegamento del
E103 | Guasto della valvola bypass. sto; motore passo passo; sostituire
(Tensione troppo alta — corto circuito nel il cablaggio o il motore passo
cablaggio o nel motore passo passo). passo.
- Disattivazione di entrambi i ventilatori. ) ;I;c;%l;ﬁcr)e la tensione dall'appa-
- Disattivazione del preriscaldatore. . A . . .
Guasto del ventilatore di estra- | - Se applicabile: Disattivazione del post- Sostituire 'I, ventilatore i Seanco
E104 Zione riscaldatore + Collegare I'apparecchio all'a-
. - Tentativo di.riavviamento ad intervalli di limentazione; i gL!asto ¢ stato
5 minuti resettato automaticamente.
' + Controllare il cablaggio.
+ Togliere la tensione dall'appa-
- Disattivazione di entrambi i ventilatori. recchio.
- Disattivazione del preriscaldatore. + Sostituire il ventilatore di immis-
E105 Guasto del ventilatore di immis- | - Se applicabile: Disattivazione del post- sione.
sione. riscaldatore. + Collegare I'apparecchio all'a-
- Tentativo di riavviamento ad intervalli di limentazione; il guasto & stato
5 minuti. resettato automaticamente.
+ Controllare il cablaggio.
+ Togliere la tensione dall'appa-
e . . . . recchio.
- Disattivazione di entrambi i ventilatori. A
E106 Guasto del sensore cherileva |- (Disattivazione del preriscaldatore. gggﬁr';eeitse?ggore della tem-
la temperatura esterna. - :_aa valvola bypass si chiude e viene blocca- |, Collegare I'apparecchio all’a-
: limentazione; il guasto & stato
resettato automaticamente.
+ Togliere la tensione dall'appa-
E107 Il sensore termico cherilevala |- La valvola bypass si chiude e viene blocca- recchio.
temperatura interna é guasto. ta. + Sostituire il sensore della
temperatura interna.
Se presente: guasto del sen- - S_e aﬁjplicablle: Disattivazione del post- . Sestiuirei Gl
E108 | sore che rileva la temperatura rscaldatore. =~ ostituire It sensore detla
- Se applicabile: Disattivazione dello scam- temperatura esterna.
esterna. : ;
biatore aria-terra.
) . + Togliere la tensione dall'appa-
E111 fSe?tggzsente. RH sensore di - Apparecchio continua a funzionare recchio.
+ Sostituire il sensore RH
Impostazione errata dei dip- - L’apparecchio non reagisce; non viene atti- ) nM:ilt;erz ;?Z:gxgtfofri'tgp'sw'mh
switch sulla scheda di controllo. vata nemmeno la spia rossa sul selettore. -lla pos :
(siveda il § 9).
Attenzione!

Se non funziona la posizione 2 del selettore, il connettore modulare del selettore non € collegato correttamente.
Tagliare uno dei connettori RJ del selettore e montare un nuovo connettore, invertendo la sua posizione rispetto a quella precedente.




Storing/ Fault/ Stérung

Dérangement/ Guasti/ Bledy w pracy urzadzenia

Kod 2 . . o
bledu Powaod Reakcja urzadzenia Reakcja instalatora
- bez reakcji + Odigczy¢ zasilanie od
(Zbyt niska wartos¢ pradu —silnik krokowy urzadzenia.

E103 | Awaria bypassu. btednie podtgczony lub wadliwy; + Sprawdzi¢ przylgczenie silnika
zbyt wysoka wartos¢ pragdu —zwarcie w krokowego; wymieni¢ okablowa-
okablowaniu lub w silniku krokowym) nie lub silnik krokowy.

+ Odigczy¢ zasilanie od
- Oba wentylatory sg wytgczone. urzadzenia.
Awaria wentylatora wywiew- - Na’glr;ewmca wstepna J.est wquczgna. . Wymlenlcl wen_tyla.tor wywiewny

E104 nedo - Jedli jest to wymagane: Nagrzewnica + Podtgczyé zasilanie do

go. wtdrna zostanie wytgczona. urzadzenia; btad zostanie zre-
- Ponowne uruchomienie co 5 minut. setowany automatycznie.
+ Sprawdzi¢ okablowanie.
+ Odtgczyé zasilanie od
- Oba wentylatory sg wytgczone. urzadzenia.
. . - Nagrzewnica wstepna jest wytgczona. +  Wymieni¢ wentylator nawiewny.
Awaria wentylatora nawiewn- A s . o
E105 00 - Jesli jest to wymagane: Nagrzewnica + Podigczy¢ zasilanie do
go. wtdrna zostanie wytgczona. urzadzenia; btgd zostanie zre-
- Ponowne uruchomienie co 5 minut. setowany automatycznie.
+ Sprawdzi¢ okablowanie.
+ QOdtgczy¢ zasilanie od
- Oba wentylatory sg wytgczone urzadzenia.
Awaria czujnika mierzgcego ylatory 53 wy'a : +  Wymieni¢ czujnik temperatury.
E106 - Nagrzewnica wstepna jest wytaczona. AN
temperature na zewnatrz. S . + Podtaczy¢ zasilanie do
- Bypass zamyka sig i zostaje zablokowany. . .
urzadzenia; btad zostanie zre-
setowany automatycznie.
Awaria czujnika mierzgcego ) Od+qczyc.zaS|Ian|e od
E107 |temperature powietrza wywie- |- Bypass zamyka sie i zostaje zablokowany urzadzenia.
" |+ Wymieni¢ czujnik mierzacy
wanego.
temperature zewnetrzna.
o . - Jesli jest to wymagane: Nagrzewnica
Jesli zainstalowano: Awa- - : Co
: - : wtérna zostanie wytaczona. + Wymieni¢ czujnik mierzacy
E108 | ria czujnika mierzacego L ) .
- Jedli jest to wymagane: Gruntowy wymien- temperature zewnetrzna.
temperature zewnetrzng. o .
nik ciepta jest wytgczony.
S . ) + Odtgczy¢ zasilanie od
E111 igzh Zzlpesktfolfvéla_ro' Uszkod- Urzadzenie nadal funkcjonowac. urzgdzenia.
y ' + Wymieni¢ detektor RH
Btedne ustawienie - Urzadzenie nie dziata; rowniez czerwona |« Ustawi¢mikroprzetaczniki w
mikroprzefacznikéw na ptytce dioda btedu na zespole wytgcznikdw nie poprawnym potozeniu.
sterownicze;. jest aktywowana. (patrz § pkt. 9).
Uwaga!

Jesli tryb 2 sterownika nie dziata poprawnie, to modutowe ztacze tego zespotu musiato zosta¢ odwrotnie podtgczone.

Odtgczy¢ jedno potaczenie RJ z zespotem wytgcznikéw i poprawnie zamontowac nowe ztgcze.
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Entretien/ Manutenzione/ Btedy w pracy urzadzenia

Onderhoud gebruiker/ User maintenance/ Wartung durch den Benutzer
Maintenance par I'utilisateur/ Mantenuta da user/ Uzytkownik utrzymanie

NL

G:1 08:30
1 Monday 23/01/12
2 08:00 - 23:00
O O |FILTEI;| 2l O O
S ——
B e =)
]

Het filter dient te worden gereinigd indien dit wordt aangege-
ven op het display van de klokregeling (hierop verschijnt tekst
“FILTER”) of, indien een standenschakelaar met filterindicatie
is geplaatst, het rode ledje bij deze schakelaar brandt.

leder jaar dienen de filters vervangen te worden.

Het toestel mag nooit zonder filters worden ge-
bruikt!

User maintenance is limited to periodically cleaning or repla-
cing the filters. The filter only has to be cleaned when that is
indicated on the display (it shows the text “FILTER”) or, if a
multiple switch with filter indication is mounted, when the red
LED at the switch lights up.

The filters must be replaced every year.

It is not permitted to use the appliance without
filters!

Der Filter braucht erst gereinigt zu werden, wenn dies im
Display des Bedienmoduls angezeigt wird (es erscheint der
Text ‘FILTER’) bzw. bei einem montierten Stufenschalter mit
Filterstatusanzeige beim Leuchten der roten LED bei diesem
Schalter.

Die Filter sind jahrlich zu wechseln.

Das Gerat darf niemals ohne Filter betrieben wer-
den!

Le filtre ne doit seulement étre nettoyé que si cela est indi-
qué a l'affichage (le texte “FILTRE” s’affiche alors) ou, si un
sélecteur de position avec un indicateur de filtre a été posé ; la
lampe LED rouge de ce sélecteur s'allumera.

Chaque année, les filtres doivent étre remplacés.

A L’appareil ne peut jamais étre utilisé sans filtres.

Il filtro deve essere pulito quando sul display del pannello di
comando compare la scritta “FILTER” o, in presenza di un
selettore con spia del filtro, quando si accende la spia rossa
presente sul selettore.

| filtri devono essere sostituiti ogni anno.

A Non é consentito usare I'apparecchio senza filtri!

Filtr nalezy wyczy$ci¢ po ukazaniu si¢ odpowiedniego komuni-
katu na ekranie (,FILTER” [Filtr]) lub gdy na sterowniku zapali
sie czerwona dioda z sygnalizacja stanu filtra.

Filtry nalezy wymienia¢ co rok.

Urzadzenia nie mozna uzywac bez zatozonych fil-
trow!
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G:1 08:30
Monday 230112
3:00

6

3

N/ Afvoerluchtfilter G4

€I:0 Extract air filter G4

D=8 Abluftfilter G4

Filtre d’extraction d’air G4

Filtro dell'aria in uscita G4

Filtr powietrza wywiewanego G4

\[M8 Toevoerluchtfilter G4 / F7

€28 Supply air filter G4 / F7

D=8 Zuluftfilter G4 / F7

23 Filtre d’'amenée d’air G4-F7

I Filtro dell’aria in entrata G4 / F7

M Filtr powietrza nawiewanego G4 / F7
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Filterreset

€I2] Filter reset

B]=l Filterreset.

FR Réir)itialiser l'indicateur
de filtre

Il Resettare la spia del filtro

W Filtr zresetowaéd

aaaaaaaaaaaaa

o |

O
i
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8.2 Onderhoud installateur/ Maintenance installer/ Wartung durch den Installateur
Maintenance par I'installateur/ Mantenuta da installer Monter utrzymanie

0

%
9
O

& O
ZO0
go

Draai het voorpaneel open (kan eventueel

Al ook worden losgenomen van de scharnieren).

Swing open the front panel (can also be

GB taken from the hinges, if required).

Die Frontplatte 6ffnen (kann ggf. auch von

DE den Scharnieren abgehoben werden).

Faire pivoter le panneau avant (il peut

FR éventuellement étre libéré de ses charniéres).

Aprire il pannello anteriore (eventualmente lo
si puo toglieredai cardini).

Odkreci¢ panel przedni (ewentualnie wyjgé z
zawiasow).




SIS

Bij plafondmontage de condenbak voorzichtig losnemen;
er kan namelijk nog een geringe hoeveelheid condenswa-
ter in de condensbak staan!

For ceiling mounting, carefully remove the condensate
bin; there may still be some condensate left in the con-
densate bin!

Bei Deckenmontage den Kondensatbehélter vorsichtig
|6sen. Es kann sich namlich noch eine geringe Kondens-
wassermenge im Kondensatbehélter befinden!

FR En cas de montage en plafond, déposer prudemment le
bac de condensation; il peut en effet encore rester une
petite quantité d’eau de condensation dans le bac de con-
densation!

In caso di montaggio a soffitto rimuovere con cautela il
contenitore della condensa; pud esserci ancora una pic-
cola quantita di acqua di condensa nel contenitore!

Jesli urzadzenie zamontowane jest na suficie, to ostroznie
wyja¢ pojemnik do kondensatu (skroplin), poniewaz w po-
jemniku moze znajdowac sie¢ niewielka ilos¢ kondensatu!

Onderhoud/ Maintenance/ Wartung
Entretien/ Manutenzione/ Btedy w pracy urzadzenia

Reinigen met warm
water en gangbaar
afwasmiddel.

Rinse the exchanger
with hot water and a
regular detergent.

Mit heillem Wasser und
einem handelsublichen
Spulmittel reinigen.
Nettoyez a I'eau
chaude et avec un
détergent ordinaire.
Pulire con acqua calda
e un detersivo neutro.
Wyczysci¢ wymiennik
cieptg wodg ze standar-
dowym detergentem.
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Filterreset; zie §6.5.1
\/M Met de Return-toets (©) kan elk gekozen menu worden
verlaten en komt toestel terug in de bedrijfssituatie.

Filter reset; see §6.5.1
€128 Press the Return key (9) to leave any selected menu
and the appliance will return to operating mode.

Filterreset; siehe §6.5.1
D]=W Mit der Return-Taste(D) kann jedes ausgewahlte Menii
und das Gerat kehrt zurlick in die Betriebsart ‘Betrieb’.

Réinitialiser I'indicateur de filtre; voir le §6.5.1
338 La touche Entrée (D) permet de quitter chaque menu
@ sélectionné et 'appareil revient en situation de service.

Resettare la spia del filtro; si veda il §6.5.1
/'(% I Per mezzo del pulsante ‘Invio’ () si esce dal menu per
tornare alla modalita normale di funzionamento.

Filtr zresetowac; patrz § pkt. 6.5.1

Za pomocg klawisza Enter (D) mozna wyjs¢ z kazdego
menu po czym urzadzenie wraca do normalnego trybu
pracy.

PL




Elektrische schema/ Electric connections/ Elektroanschliisse/

Schémas électriques/ Schemi elettrici/ Schematy elektryczne

9 Aansluitschema/ Wiring diagram/ Gesamtschaltplan
Les schémas de cablage/ Schemi di connessione/ Schemat podstawowy
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Cil Cc2 @8 C5 C6 C7 | C10 | Ccu11
\[B bruin | blauw | groen/geel wit | nr.1 | nr2 | geel |groen
[¢l:W brown blue | greenl/yellow | white | nr.1 | nr.2 | green |yellow
D[l braun blau grin/gelb | wei | Nr.1 | Nr.2 | griin | gelb
FR Ry bleu vertjaune | blanc | N°1 | N°2 | vert |jaune
(I marrone |  blu verde/giallo |bianco| nr.1 | nr2 | verde | giallo
&/Wl brazowy |niebieski| zielony/zotty | biaty | nr.1 | nr.2 |zielony| zétty
A B C D = & G H J K L M N (6} P Q R z
buiten- ) ) niet van ) sensor . extern RH-
standen-  |voorver- regel- |toevoer-  |afvoer-  |binnentemp. |service motor by- |klok- naver- |uitgang ingang

NL temp. ” " _ |toepas- naver- 24V. schakel- sensor

schakelaar (warmer unit vent. vent. voeler aansluiting |pasklep |regeling | . warmer |0-10V 0-10V .
voeler sing warmer contact (optie)
multiple  |pre- outdoor Control  [Supply Extract Indoor service Motor control  |notap- |post- output |sensor 0-10V extlernal RH-
itch heat temp. board P " temp. " bypass it licable heat 010V theat 24V. |, t switch sensor
switcl eater | cor oar an an sensor connector | o uni plicable |heater |0- postheater inpu contact (optional)
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g fiihler s ) fiihler klappe bar register |0-10V |gister 939 |y ontakts (Option)
sélecteur Sonde Vent Sonde connexion |Moteur  [Module |ne s'ap- contactde  |RH-
préchauf- Circuit de|Ventilateur |~ thermosta- ) I P réchauf- |sortie  [réchauffeur I'entrée .

FR BB de temp. . X . |d’extrac- | de main-  |clapet de |de plique 24V. commutation |Sonde
» feur L. réglage |d'amenée | tique , feur 0-10V |de capteur 0-10V. )
position extérieure tion L tenance bypass [reglagé |pas externe (option)

intérieure
posizione . Sensore  |Scheda |Ventilatore ) Sensore Portaper |Motore  |Regola- |non postri- . |sensore allin-  |contattodi  |RH-
dell preriscal- . A Vent. di |della L . . Uscita . .
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Elektrische schema accesoires/ Electric connections accessories/

10 Elektroanschlusse Zubehorteile/ Acc. de raccordements électriques/
Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do potaczen elektrycznych

10.1 Aansluitingen connectoren/ Connections connectors/ Steckverbindungen
Connecteurs de raccordement/ Collegamento dei connettori/ Przytaczenie ztaczy

1 B\I™ Service connector
€2} Service connector
D]=W Service-Anschluss
238l Connexion de maintenance
Il Porta per I'assistenza
{8 Ztacze serwisowe

2 B\ Modulaire connector t.b.v. toerenregeling
€20 Modular connector for rpm control
D=8 Modularsteckverbindung fir die Drehzahlregelung
| 238 Connecteur modulaire pour le réglage du régime
| O Il Connettore modulare per la regolazione dei giri
XM 7t5cze modutowe do sterowania obr./min

3 M Extra kabel doorvoermogelijkheid

Additional cable feed option

D=l Zusatzliche Durchfiihrung Kabel

H Possibilité de passage de céble supplémentaire
1M Ulteriori passaggio del cavo

=W Dodatkowe przytacze do kabla

o]
I

0

4 B\ EBus connector

EBus connector

D=l eBus-Steckverbindung
Connecteur EBus
Connettore eBus
Ztacze eBus

Negen-polige schroefconnector (alleen bij Plus uitvoering)
Nine-pole screw connector (only for Plus version)

D[ Neunpolige Schraubsteckverbindung (nur bei Plus-Ausfiihrung)
3l Connecteur a vis a neuf pbles (modéle Plus)

Il Connettore a vite a 9 poli (solo nella versione Plus)

O MM 9-biegunowe ztgcze wkrecane (tylko dla wersji Plus)

0 O 0006
\H‘
&

Dooouooool (oo
68L9SVECT||ICT
\_ @
()]
SEQR=3

6 QM Kabel doorvoermogelijkheid t.b.v. naverwarmer

| ¢l:0 Cable feed option for postheater
-(_ /=8 Durchfiihrung Kabel fir Nachheizregister
! H Passage de cable du réchauffeur

Il Passaggio del cavo per il postriscaldatore
=W Przytgcze do kabla nagrzewnicy czujnik

7 M Netvoedingskabel 230V.
€2} Power plug 230V.
D=8 Netzversorgungskabel 230V
33 Fil avec prise secteur 230 volt
Il Cavo alimentazione di rete 230V.
{8 Przewdd z wtyczkg 230 V
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Elektroanschlisse Zubehorteile/ Acc. de raccordements électriques/ 10
Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do potaczen elektrycznych

10.2 Aansluiten draadloze afstandbediening/ Connecting wireless remote control/
Anschluss drahtloser Fernbedienung/ Raccordement des accessoires/
Collegamento accessori/ Podtaczy¢ bezprzewodowe zdalne sterowanie

\
7

Max 6

M
)

RJ12/6

\I [ et op:
Bij gebruik van meerdere afstandbedieningen zal het toestel altijd draaien volgens de afstandbediening
met de hoogste ingestelde ventilatiestand.

C:B  Note:
When several remote controls are used, the appliance will always run according to the remote control with
the highest set ventilation mode.

Bl Bitte beachten:
Bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen wird das Gerat immer nach der Fernbedienung mit der hochst
eingestellten Luftungsstufe betrieben.

A N Attention :

En cas d'utilisation de plusieurs télécommandes, 'appareil fonctionnera toujours selon la télécommande
qui a le réglage de régime de ventilation le plus éleve.

Il Attenzione:
in caso di utilizzo di piu telecomandi, il funzionamento dell’'apparecchio sara sempre determinato dal tele-
comando dove € impostata la velocita piu alta del ventilatore.

W Uwaga:
Jesli do sterowania pracg urzadzenia uzywa sie kilku pilotéw, to urzadzenie reagowac bedzie na pilota o
najwyzszym trybie wentylacji.
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10 Elektroanschlisse Zubehorteile/ Acc. de raccordements électriques/
Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do potaczen elektrycznych

10.3 Koppelen meerdere toestellen/ Coupling several appliances
Koppeln mehrerer -Geréate/ Connexion de plusieurs appareils
Collegamento in rete degli apparecchi

Master Slave
BCS
°
De toestellen moeten als slave worden ingesteld voordat de Voor elk toestel dient een aparte 230 volt wandcontactdoos

toestellen via eBus met elkaar worden doorverbonden! Zie aanwezig te zijn.
voor verder instructie meegeleverde service-tool handleiding!

les] [he slave appliances must be set as slaves before the appli- There must be a separate 230 volt wall socket for every ap-
ances are interconnected through eBus! Refer to the supplied pliance.
service tool manual for further instructions!

5jal Die Slave-Geréte missen als Slave eingestellt werden, bevor Fur jedes Gerat muss eine separate 230V-Wandsteckdose
die Gerate Uber eBus miteinander verbunden werden! Fur die vorhanden sein.
richtige Einstellung der ‘Slave’-Gerate siehe die zum Service-
Tool mitgelieferte Anleitung.
Les appareils esclaves doivent étre réglés comme esclaves Chaque appareil doit disposer d’'une prise murale 230 volt dis-
avant que les appareils ne soient reliés ensemble par 'eBus ! tincte.
Voir pour de plus amples instructions le manuel outil-entretien
fourni avec I'appareil !

Gli apparecchi ‘slave’ devono venire impostati come tali prima Per ogni apparecchio ci deve essere una presa a parete se-

di collegare in rete gli apparecchi tramite eBus! Per impostare parata di 230 volt.
gli apparecchi “slave” consultare il manuale fornito insieme al
programma di assistenza.

Sl Przed potgczeniem urzadzen za pomocg zigcza eBus, Kazde urzgdzenie wymaga osobnego gniazdka $ciennego z

podporzgdkowane urzgdzenia (Slave) nalezy skonfigurowac pragdem o napieciu 230 woltow.
jako Slave (urzadzenia podporzadkowane). Dodatkowe in-

formacje znalez¢ mozna w zatgczonej instrukcji dotyczacej

oprzyrzgdowania serwisowego.
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Master Slave 1

nr.l nr.2

A A

A0

Belangrijk: l.v.m. polariteitsgevoeligheid altijd de eBus contacten nr.1 met elkaar doorverbinden en de contacten

NL nr.2 met elkaar doorverbinden. Maximaal 10 toestellen (1 x Master + 9 x Slave)

Important: Because of polarity sensitivity, always connect contacts X1-1 to X1-1 and contacts X1-2 to X1-2. Ne-

s ver connect X1-1 and X1-2. A maximum of 10 appliances (1 Master + 9 Slave max.)

DE Wichtig: Wegen der Polaritatsempfindlichkeit immer die eBus-Kontakte Nr. 1 miteinander verbinden und die Kon-
c takte Nr. 2 miteinander verbinden. Max. 10 Gerate (1 Master + max. 9 Slave-Gerate)

Important; En raison de la sensibilité aux polarités, il faut toujours relier les contacts eBus X1-1 ensemble, et les
contacts X1-2 ensemble. Maximum de 10 appareils (1 Maitre + max. 9 Esclaves)

FR

Importante: Per motivi di polarita, nel collegamento del pannello di comando alla porta eBus, i contatti n. 1 devo-

T no essere collegati tra loro. Lo stesso vale per i contatti n. 2. Massimo 10 apparecchi (1 Master + max. 9 Slave)

Wazne: Biorgc pod uwage ustawienie biegunowosci, zawsze nalezy tgczy¢ styki eBus X1-1 ze sobg oraz styki

PL X1-2.Maksymalnie 10 urzadzen (1 urzadzenie gtéwne Master + maks. 9 urzgdzen podporzadkowanych Slave)

10.4 Aansluiten RH (vocht)-sensor/ Connection RH (humidity)-sensor
Anschluss RH (Feuchtigkeit)-Sensor/ Racc.sonde-RH (humidity)
Posizionamento RH(umidita)-sensore/ Placement RH (wilgotnosci) -detektor

] | ——

Parameter 28 & 29 instellen (§12)

Setting parameter 28 & 29 (§12)
Schrittnummer umstellen 28 & 29 (§12)
Réglage du parametre 28 & 29 (§12)
L'impostazione del parametro 28 & 29 (§12)
Ustawienie parametru 28 & 29 (§12)

\|N Kabeldoorvoer

¢l:} Cable sleeve

/=8 Kabel Durchflihrung
33l Passage du cable
Il Passaggio del cavo

HM Przytagcze kabla

73
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10.5 Aansluiting naverwarmer of extra voorverwarmer/ Connection postheater or extra preheater
Anschluss des Nachheizregister oder des zusétzlichen Vorheizregisters/
Branchement du réchauffeur sec. ou le préchauffeur supplémentaire/
Collegamento post-riscaldatore o preriscaldatore supplementare/
Podtaczenie nagrzewnicy wtérnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstepnej

De naverwarmer of extra voorverwarmer (alleen mogelijk bij
Renovent Sky Plus) worden elektrisch aangesloten op connec-
tor X14; alleen is bij een naverwarmer ook nog een tempera-
tuurvoeler aanwezig welke op de alleen bij de Plus uitvoering
aanwezige 9-polige connector nr. 7 en nr. 8 moet worden aan-
gesloten.

- The postheater or extra preheater (only possible for Renovent
Sky Plus) are electncally connected to connector X14; just for
a postheater there is also a temperature sensor that must be
connected to no. 7 and 8 of the 9-pole connector that is only
installed in the Plus version.

Das Nachheizregister oder das zusatzliche Vorheizregister
werden elektrisch in ahnlicher Weise angeschlossen. Aller-
dings ist bei einem Nachheizregister auch noch ein Tempera-
turfuhler vorhanden, der an den nur bei der Plus-Ausfiihrung
vorhandenen 9-poligen Stecker Nr. 7 und Nr. 8 anzuschlief3en
ist.

Le post-chauffage ou le préchauffeur supplémentaire (possible
uniquement pour le modéle Renovent Sky Plus) est branché
électriquement sur le connecteur X14 ; pour le post-chauffage
s’ajoute une sonde thermostatique qui doit étre branchée, seu-
lement sur le modéle Plus qui dispose du connecteur 9 points,
sur les connecteurs n° 7 et n° 8.

Il post-riscaldatore o il preriscaldatore supplementare vengono
collegati al connettore X14; solo il post-riscaldatore € anche
dotato di un sensore termico che deve essere collegato al con-
nettore a 9 poli presente solo nella versione Plus n. 7 e n. 8.
In presenza di un post-riscaldatore o di un preriscaldatore

S Prad do nagrzewnicy wtornej lub dodatkowej nagrzewnicy
wstepnej (tylko w wersji Renovent Sky Plus) przytacza sie za
pomocg ztgcza X14; nagrzewnica wtérna wyposazona jest do-
datkowo w czujnik temperatury, ktéry w wersji Plus ze ztgczem
9-biegunowym nalezy podtgczy¢ do ztgcza nr 7 i 8.

W przypadku nagrzewnicy wtornej lub dodatkowej nagrzew-

Bij toepassing van een naverwarmer of extra voorverwarmer
dient stapnummer 11 te worden in gesteld (en bij extra voor-
verwarmer ook stapnummer 12). Voor uitgebreidere informatie
betreffende de montage van de naverwarmer of extra voorver-
warmer, zie de bij de verwarmer meegeleverde montage in-
structie.

When using a postheater or extra preheater, step number 11 is
applied (and for extra preheater also step number 12). Please
refer to the mounting instructions that came with the heater for
more extensive information regarding installation of the post-
heater or the extra preheater.

Bei Anwendung eines Nachheizregisters oder eines zusatzli-
chen Vorheizregisters siehe Schritthummer 11 (und bei einem
zusatzlichen Vorheizregister siehe auch die Schritnummer
12). Fir ausflhrlichere Informationen bezliglich der Montage
des Nachheizregisters oder des zuséatzlichen Vorheizregisters
siehe die zum Heizregister mitgelieferte Montageanleitung.

En cas d'application d’'un post-chauffage ou d’un préchauffeur
supplémentaire, il convient de suivre I'étape numéro 11 (et en
cas de préchauffeur supplémentaire, également I'étape nu-
méro 12). Pour de plus amples informations a propos du mon-
tage d’un post-chauffage ou d’un préchauffeur supplémentaire,
consulter les instructions de montage livrées avec I'élément de
chauffage correspondant.

supplementare selezionare il parametro 11 (e nel caso di un
preriscaldatore supplementare anche il parametro n. 12). Per
ulteriori informazioni sul montaggio del post-riscaldatore o del
preriscaldatore supplementare, si rimanda alle istruzioni di
montaggio del produttore.

nicy wstepnej postepowac¢ zgodnie z pozycjg 11 (przy dodat-
kowej nagrzewnicy wstepnej réwniez zgodnie z pozycjg 12).
Szczegdtowe informacje o montazu nagrzewnicy wtornej lub
dodatkowej nagrzewnicy wstepnej znalezé mozna w zatgczonej
do nagrzewnic instrukcji montazu.
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Aansluiting
naverwarmer

Connection

el postheater

DE Anschluss des
Nachheizregister

Branchement du
FR
réchauffeur sec.

Collegamento

I post-riscaldatore
pL Podtgczenie
nagrzewnicy wtornej
| 230V H m
1
! QD
1 1 2
1
1
: _- \[l Temperatuurvoeler naverwarmer 7 - 8.
| @ ¢l=0 Temperature sensor postheater 7 - 8.
: - /=8 Temperaturfiihler Nachheizregister 7 - 8.
H3ll Sonde thermostatique du post-chauffage 7 - 8.
/!\ I Sensore termico post-riscaldatore 7 - 8.
\L Parameter 11 & 12 8 Czujnik temperatury nagrzewnica wtérna 7 - 8.
instellen (§12) [~~~ "~ """ T T T T T T T TS T T T T T TS S TS T ST ST T TS !
GB Setting parameter Door installateur te plaatsen trekontlaster (niet meegeleverd bij toestel) t.b.v. doorvoer 230 volt

11 &12(§12) Al abel naar naverwarmer of extra voorverwarmer.

Schrittnummer 11 & GB The strain reliever to be installed by the installer (not supplied with the appliance) for feeding
12 umstellen (§12) the 230 volt cable to the postheater or extra preheater.

Réglage du para- DE Um ein zweites Vorheizregister oder Nachheizregister zu installieren benétigt man fir die
meétre 11 & 12 (§12) *) Durchfiihrung des 230V Kabels einen Durchfiihrungsnippel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Limpostazione del FR Dispositif anti-arrachement (non fourni avec I'appareil) pour le passage de cébles d’alimentation
parametro 11 & 12 230 volt vers le post-chauffage ou le préchauffeur supplémentaire.

(812) T Passacavo da montare a cura dell'installatore (non in dotazione) per il passaggio del cavo 230
Ustawienie para- volt del post-riscaldatore o del preriscaldatore supplementare.

instellen (§12)
Setting para-
meter 11 (§12)
Schrittnr. 11
umstellen

métre 11 (§12)
L'impostazione del

A v parametro 11 (§12)

PL Ustawienie

VAN

metru 11 & 12 (§12) PL Ztgcze (nie jest dostarczone z urzadzeniem) powinno zostaé zamontowane przez instalatora
i stuzy do prowadzenia kabla do nagrzewnicy wtérnej lub dodatkowej nagrzewnicy wstepne;.
Aansluiting extra 7 \\\ :
voorverwarmer /o i
Connection :‘:la[g @ i :
extra preheater \ J D ’ / i
1
Anschluss zuséatzlichen RN H,E '
DE . ;
Vorheizregisters ! :
=l Branchement pré- _ F e 230V,
chauffeur supplémentaire :
n Collegamento preriscal- !
datore supplementare |
pL Podtgczenie dodatkowej |
nagrzewnicy wstepnej Parameter 11 EqRéglage du para- .
:
1
1
1
1

parametru 11 (§12)




Elektrische schema accesoires/ Electric connections accessories/

10 Elektroanschlisse Zubehorteile/ Acc. de raccordements électriques/
Accessori schemi elettrici/ Akcesoria do potaczen elektrycznych

10.6 Aansluiting Aardwarmtewisselaar/ Connection geo heat exchanger/ Anschluss Erdwarmetauscher
Raccordement de puits canadien/ Esempio dello scambiatore di calore geotermico/
Przyktad potaczenia - gruntowy wymiennik ciepta GWC

0°C I \[l Minimale temperatuur
I €28 Minimum temperature
- A [Nl Mindesttemperatur
33 Température minimale
Temperatura minima
2 M Minimalna temperatura

[— Bypass =
|

\[W Maximale temperatuur
5@ Maximum temperature
B D[ Hochsttemperatur
‘| — v A3 Températur maximale
| Il Temperatura massima
%»Ccp-——-————————————— 48 Maksymalna temperatura

m \[B@ Naar woning
- ¢:} To dwelling
I D=l Zuluft

H \/ers le logement
I 1Ml Verso I'abitazione
X8 Do pomieszczenia

0 /M Naar buiten
15°C ——
v ¢ To atmosphere
] [——— v I D)=l Fortluft
B3l Vers I'extérieur
I \Verso |'esterno
I M Na zewnatrz

— \[W§ Uit woning
€2} From dwelling

m RS Abluft
28 En provenance de I'habitation
Il Proveniente dall’abitazione
2" 7 pomieszczenia

—Bypass —

10°C I

~——d

v \\/I \/an buiten
L1 —— N €@ From atmosphere
][ v /=W AuRenluft
3°C __A ____________________________ Z3 En provenance de I'extérier
I I Proveniente dall'esterno
X8 Z zewnatrz

0°C N Parameter 25, 26 & 27 instellen (§12)

€2l Setting parameter 25, 26 & 27 (§12)

~——d D[=8 Schritthummer 25, 26 & 27 umstellen (§12)
A 23 Réglage du parametre 25, 26 & 27 (§12)

Limpostazione del parametro 25, 26 & 27

- W (§12)
W8 Ustawienie parametru 25, 26 & 27 (§12)

— Bypass -
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10.7 Aansluiten extern schakelcontact/ Connecting external switch contact/
Anschluss des externer Schaltkontakts/ Branchement du contact de commutation externe/
Collegamento di un contatto di commutazione esterno/ Podtaczenie styku zewnetrznego przetacznika

Op de Renovent Sky Plus kan een extern schakelcontact (bijv.
schakelaar of relaiscontact) worden aangesloten.

An external switch contact (e.g. switch or relay contact) can be
connected to the Renovent Sky Plus.

An den Renovent Sky Plus kann ein externer Schaltkontakt
(z.B. Schalter oder Relaiskontakt) angeschlossen werden.

Un contact de commutation externe peut étre branché sur le
Renovent Sky Plus (par ex. un commutateur ou un contact
relais).

E possibile collegare al Renovent Sky Plus un contatto di com-
mutazione esterno (ad es. un interruttore o un contatto di relé).

Styk zewnetrznego przetgcznika (np. przefacznik lub styk
przekaznika) moze zosta¢ podtgczony do urzgdzenia Reno-
vent Sky Plus.

\[M Parameter 16, 17 & 18 instellen (§12)
€2l Setting parameter 16, 17 & 18 (§12)
& D]=8 Schritthummer umstellen 16, 17 & 18 (§12)
H3 Réglage du paramétre 16, 17 & 18 (§12)
I | 'impostazione del parametro 16, 17 & 18 (§12)
2 M Ustawienie parametru 16, 17 & 18 (§12)

Indien er nog een tweede ingang nodig is als extern schakel-
contact, dan kunnen zo nodig de aansluiting nr.3 en nr.4 wor-
den omgeprogrammeerd.

If a second input is required as external switch contact, if ne-
cessary connections no. 3 and no. 4 can be reprogrammed.

Wenn noch ein zweiter Eingang als externer Schaltkontakt not-
wendig ist, kdnnen erforderlichenfalls der Anschluss Nr. 3 und
Nr. 4 umprogrammiert werden.

Si deux autres entrées sont nécessaires pour un contact de
commutation externe, les connexions n°3 et n°4 peuvent alors
étre reprogrammees.

Qualora sia necessario creare un secondo ingresso per un
contatto di commutazione esterno, € possibile riprogrammare
ipolin.3en.4.

Jesli wymagane jest drugie wejscie jako styk zewne,trzny
przetgcznika, mozna przeprogramowac styki nr 3 i nr 4.

AP
000000077

7

1 2

Aansluiting nr. 1 en nr. 2 standaard externschakelcon-
tact; optioneel zijn aansluiting nr.3 en nr.4 ook te gebrui-
ken als extern schakelcontact.

Connections no. 1 and no. 2 standard external switch
contact; connections no. 3 and no. 4 can optionally be
used as external switch contact as well.

Verbindung Nr. 1 und Nr. 2 Standard externer Schaltkon-
takt, Nr. 3 und Nr. 4 sind optional. Verbindung kann auch
als externe Schaltkontakt verwendet werden.

Branchements n° 1 et n® 2 pour commutateur externe
23l standard ; en option les branchements n° 3 et n° 4 peu-
vent aussi étre utilisés comme commutateur externe.

Collegamento n. 1 e n. 2 standard per contatto di com-

T mutazione esterno, il collegamento n.3 e n.4 possono
anche venire usati come contatto di commutazione
esterno (optional).

Potagczenia nr 1 i 2 to standardowe styki zewnetrzne
M przetgcznika; opcjonalnie mozna uzywac potgczen nr 3 i
4 jako styki zewnetrzne.
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10.8 Aansluiting op 0- 10 V. ingang/ Connection to 0-10 V input/ Anschluss an 0-10V-Eingang
Branchement a I’entrée 0 - 10 V./ Collegamento all’ingresso 0-10V/ Podtaczenie do wejscia0 - 10 V

Op de Renovent Sky Plus kan een extern voorziening met 0-10 De aansluitingen X15-3 en X15-4 zijn standaard ingesteld als
Volt worden aangesloten. 0-10 V. ingang; deze is standaard geactiveerd.
-] The Renovent Sky Plus can be equipped with an external pro- Connections X15-3 and X15-4 are set as standardas 0- 10 V
vision with 0-10 volt control. input; it is activated as standard.
An den Renovent Sky Plus kann eine externe Einrichtung mit Die Anschlisse X15-3 und X15-4 sind standardméfig als
0-10 Volt-Steuerung angeschlossen werden. 0-10V-Eingang eingestellt. Dieser ist standardméRig aktiviert.
Un équipement externe avec une commande 0-10 Volt Les connexions X15-3 et X15-4 sont réglées standard comme

des entrées 0 - 10 V. ; elles sont activées standard.

E possibile collegare al Renovent Sky Plus un dispositivo | poli X15-3 e X15-4 sono impostati standard come ingresso
esterno con comando 0-10 Volt 0-10V che ¢ attivo nella configurazione standard.

Urzadzenie Renovent Sky Plus moze zosta¢ wyposazone w Ztgcza X15-3 i X15-4 sg standardowo ustawione jako wejscie
element zewnetrzny w zakresie sterowania 0 - 10V 0- 10V, ktdre jest standardowo aktywowane.

e

Aansluiting nr. 3 en nr. 4 standaard 0-10 volt ingang;
optioneel zijn aansluiting nr.1 en nr.2 ook te gebruiken
als 0-10 volt ingang.

Connections no. 3 and no. 4 standard 0-10 volt input;
connections no. 1 and no. 2 can optionally be used as
0-10 volt input as well.

Klemme Nr. 3 und Nr. 4 Standard 0-10 Volt-Eingang,
D]l Nr. 1 und Nr. 2 sind optional Anschluss kann auch als
0-10 Volt-Eingang verwendet werden.

Branchements n° 3 et n° 4 pour entrée 0-10 volt ; en

\IM Parameter 19, 20 & 21 instellen (§12) Ml option les branchements n° 1 et n° 2 peuvent aussi

) étre utilisés comme entrée 0-10 volt.
€2 Setting parameter 19, 20 & 21 (§12)

. Collegamento n. 3 e n. 4 ingresso standard 0-10 volt;
RSy Schritthummer 19, 20 & 21 umstelien (§12) Il uso opzionale del collegamento n.1 e n.2 come ingres-

A 38 Réglage du paramétre 19, 20 & 21 (§12) s0 0-10 volt.
I L'impostazione del parametro 19, 20 & 21 (§12) Potgczenia nr 3 i 4 sg standardowymi wejsciami 0-10
. M woltowymi; opcjonalnie mozna uzywac potgczen nr 1 i

HM Ustawienie parametru 19, 20 & 21 (§12) 2 jako wejscia 0-10 woltowe.
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11.1 Exploded view/ Exploded view/ Explosionszeichnung

Vue éclatée/ Esploso/ Widok zespotu rozebranego

Bij bestelling van onderdelen, naast het betreffende artikelco-
denummer (zie exploded view) ook het type warmteterugwin-
toestel, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel
op geven:

N.B.:

Type toestel, serienummer en bouwjaar staan vermeld op
de opschriftplaat welke aan buitenzijde van het toestel is ge-
plaatst (naast elektrische aansluitingen).

When ordering parts, in addition to the article code number
(see exploded view), please state the type of the heat recovery
appliance, the serial number, the year of production and the
name of the part::

N.B.:
Appliance type, serial number and year of production are sta-
ted on the identification plate on the top of the appliance.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind, neben der jeweiligen
Artikelnummer (siehe Explosionszeichnung), auch die Typen-
bezeichnung des Warmerlckgewinnungsgeréts, die Serien-
nummer, das Baujahr sowie die Bezeichnung des Ersatzteils
anzugeben:

Zu beachten:

Die Typenbezeichnung des Geréts, die Seriennummer sowie
das Baujahr sind auf dem Typenschild, das an der AufRensei-
te des Geréts (neben den Elektroanschliissen) angebracht
worden ist, vermerkt.

En cas de commande de piéces, veuillez également spécifier,
outre le code d'article spécifique (voir vue éclatée) le type d’ap-
pareil a récupération de chaleur, le numéro de série, 'année de
construction et la désignation de la piéce:
N.B.:
Le type d’appareil, le numéro de série et 'année de construc-
tion sont mentionnés sur la plague constructeur qui se trouve
derriere le couvercle avant de l'appareil.

Allordinazione dei pezzi di ricambio, & necessario che venga-
no indicati il codice dell'articolo (si veda I'esploso), il tipo di
apparecchio di ventilazione con recupero di calore, il numero di
serie, I'anno di produzione e il nome del particolare.
N. B.:
Il tipo di apparecchio, il numero di serie e 'anno di produzio-
ne sono indicati sulla targhetta applicata all'esterno dell’appa-
recchio (accanto ai collegamenti elettrici).

Podczas zamawiania czesci zamiennych, oprécz numeru kodu
artykutu (patrz widok zespotu rozebranego), nalezy podac typ
rekuperatora, numer seryjny, rok produkcji oraz nazwe czesci:

N.B.:
Typ urzadzenia, numer seryjny oraz rok produkcji sg podane
na tabliczce identyfikacyjnej w gdrnej czesci urzgdzenia.

Voorbeeld

Type toestel : Renovent Sky 150
Serienummer : 423000130801
Bouwjaar 12013

Onderdeel : Ventilator
Artikelcode : 533003

Aantal 1

Example

Appliance type

: Renovent Sky 150

Serial number 423000130801
Year of production |: 2013

Part :Fan

Article code : 533003

Qty 1

Beispiel

Bauart des Gerats | : Renovent Sky 150
Seriennummer : 423000130801
Baujahr 12013

Teil : Ventilator
Artikelnummer : 533003

Anzahl 1

Exemple

Type d’'appareil : Renovent Sky 150
Numéro de série : 423000130801
Année de fabrication |: 2013

Piece : Ventilateur

Code darticle : 533003

Nombre 1

Esempio

Tipo di apparecchio

: Renovent Sky 150

Numero di serie : 423000130801
Anno di produzione |: 2013
Particolare : Ventilatore
Codice dell'articolo |: 533003
Quantita 1

Przyktad

Typ urzgdzenia : Renovent Sky 150
Numer seryjny : 423000130801
Rok produkgiji 12013

Czesc¢ : Wentylator

Numer artykutu : 533003

Liczba elementéw | : 1
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11.2 Serviceartikelen/ Service parts/ Service-Artikel
Articles de maintenance/ Pezzi di ricambio/ Elementy serwisowe

w O @ O0OwOO O

Code Code
1 NN Boordringen (4 stuks) 4  W\M Motor bypassklep
€I=8 Air duct connections (4 pcs) €18 Motor bypass valve
2y Coliers é pieces) 533004 5y ioleurciapes do bypase 531778
Il Bocchette (4 pz) [Nl Motore valvola bypass
MM Obroza (4 szt.) [H® Silnik bypassu
2 M Ventilator (1 stuks) 5 NN\IM Temperatuursensor (1 stuks)
€I=N Fan (1 pcs) €28 Temperature sensor (1 pcs)
B]= \entilator (1 Stiick) B]=8 Temperatursensor (1 Stiick)
J3l Ventilateur (1 unité) 533003 438 Sonde thermostatique (1 piece) 531775
I Ventilatore (1 pz.) (NN Sensore termico (1 pz.)
MM Wentylator (1 szt.) {8 Czujnik temperatury (1 szt.)
3 \IM Bypassklep 6 R\IM \Warmtewisselaar
€|=N Bypass valve GB Hg_at exchanger
B it e bypass 533008 2 ccringeur oo chaeur 533006
(I \alvola bypass [Nl Scambiatore di calore
MMl Przepustnica bypassu H® \Wymiennik ciepta
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Code Code
7 W\IM \Voordeksel met scharnieren 11 E\IS Snoer met netsteker 230 volt *
€l=¥ Front cover with hinges (CI=8 Cable with power plug 230 volt *
B]=8 Filtertiir mit Scharnieren D=l Kabel mit Netzstecker 230 volt *
Z3 Capot avant avec charniéres A Fil avec prise secteur 230 volt *
NN Pannello anteriore con cardini LIl Cavo di alimentazione con spina 230 volt*
{® Piyta przednia z zawiasami 48 Przewod z wtyczkg 230 V
8  WNIM set filterhouders (2 stuks) A NL Verwarmingspiraal 375 W. voorver-
€120 Filter holder set (2 pieces) warmer
p]=ll Filterhaltersatz (2 Stiick) (€13 Heating coil 375 W preheater
S8 Ensemble porte-filtre (2 piéces) D]=l Heizspirale 375 W Vorheizregister
Wl Set alloggiamento filtro (2 pz.) Ay Spirale de chauffage 375 W. de
W Zestaw filtrow uchwyt (2 szt.) préchauffeur
[Nl Serpentina di riscaldamento 375 W per
9 WM Filtermatset 2x G4 filter (standaard preriscaldatore
uitvoering) 2 Ml Spirala grzejna 375 W - nagrzewnica
€120 Filter kit 2x G4 filter (standard version) wstepna
B]=W Filtersatz 2x G4 filter (Standard
Ausfiihrung) 13 EN/M Kiokregeling
J3l Ensemble filtre 2x filtres G4 €I=8 Control unit
(modéle standard) B]=l Bedienmodul
I Set alloggiamento 2x G4 filtro (2 pz.) 238 Module de reglagé
M Zestaw filtra 2 x filtr G4 (wersja I Regolazione del modulo
standardowa) B Modut regulacji
10 WM Regelprint (Plus uitvoering) Denk bij ver-
vanging om juiste instelling dipswitches.
€I=Q Control board (Plus version) When repla-
cing, note the correct dip switch settings.
B]= Steuerplatine (Plus-Ausflihrung) Beim
Austausch an die richtige Einstellung der
Mikroschalter denken.
J3 Circuit imprimé de réglage (modéle
Plus). Penser au bon réglage des inter-
rupteurs lors du remplacement.
I Scheda di regolazione (versione Plus).
In caso di sostituzione, ricordarsi di impo-
stare correttamente i dip-switch.
Ml Plytka sterownicza (wersja Plus);
podczas wymiany zanotowac poprawne
ustawienia mikroprzetgcznikow.
*  Het netsnoer is voorzien van een print connector. Bestel voor vervanging hiervan altijd bij Brink een vervangend netsnoer.

Om gevaarlijke situatie te voorkomen, beschadigde netaansluiting altijd door een gekwalificeerd persoon laten vervangen!

*  The mains cable has a print connector. When replacing it, always order a replacement mains cable Brink
To avoid dangerous situations, a damaged mains should only be replaced by a qualified person!

Das Netzkabel ist mit einem Anschlussstecker flr die Platine ausgeristet. Bei dessen Austausch bei Brink immer ein neues Netzkabel DE
bestellen.

Um gefahrliche Situationen zu vermeiden, darf ein beschadigter Netzanschluss nur von einer dazu qualifizierten Person aus-
getauscht werden!

*  Lefil d'alimentation est pourvu d’'un connecteur de circuit imprimé.
En cas de remplacement de capot d’écran, commander le toujours chez Brink avec un fil d’alimentation de remplacement.
Pour éviter les situations dangereuses, si un capot d’écran que par une personne qualifiée pour étre remplacé!

Il cavo di alimentazione & dotato di un connettore di scheda. Rivolgersi sempre a Brink per I'ordinazione di un cavo di sostituzione.
Per evitare situazioni pericolose, il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato!

Przewdd zasilania jest wyposazony w nadrukowane ztgcze. W celu wymiany nalezy zawsze zamawia¢ zamienny przewdd zasilania
Brink.

W celu unikniecia niebezpiecznych sytuacji wszelkie naprawy uszkodzen taczy elektrycznych powinni wykonywaé wykwali-
fikowani pracownicy!




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

STAP NR. |[OMSCHRIJVING FABRIEKSINSTELLING INSTELBEREIK STAP
1 |Luchtdebiet stand & / ] 30 m¥h 0 m¥h of 30 m¥h
2 Luchtdebiet stand 1 / _ﬂ 75 m¥h 30 m¥%h t/m 150 m¥h 5m¥h
3 Luchtdebiet stand 2 / _{ 100 m3h 30 m¥h t/m 150 m3h 5 m¥h
4 Luchtdebiet stand 3 / ‘ 125 mé/h 30 mé/h t/m 150 méh 5 m3h
5 Bypasstemperatuur 22,0°C 15,0°C-35,0°C 0,5°C
6 Bypass hysterese 20°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C
0 (= Automatisch werken)
7 Werking bypassklep 0 1 (= Bypassklep gesloten)
2 (= Bypassklep open)
AAN (= CV+WTW ingeschakeld)
8 [CV+WTW Uit UIT (= CV+WTW uitgeschakeld)
AAN (= debiet toe- afvoer gelijk)
9 Onbalans toelaatbaar AAN UIT (= onbalans toelaatbaar)
10  |Vaste onbalans 0 m3h -100 m%h t/m 100 m%h 1 m¥h
STAP NR. [OMSCHRIJVING RIS L BRI E S INSTELBEREIK STAP
0 (=geen extra verwarmer)
11 |Verwarmer 0 1 (= extra voorverwarmer)
2 (= naverwarmer)
12 |Temperatuur naverwarmer 21,0°C 15,0 °C t/m 30,0 °C 0,5°C
0 (= maakcontact)
1 (=0-10Vingang)
2 (= verbreekcontact)
13 |Selectie ingang 1 0 3 (= schakeluitgang 1/ bypas open = 12V,
bypass gesloten=> 0V)
4 (= schakeluitgang 1/ bypas open = 0V;
bypass gesloten=> 12V)
14 |Minimale spanning ingang 1 0,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
15  |Maximale spanning ingang 1 10,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
0 (= Uit)
1 (= Aan)
16 Voorwaarden 0 2 (= Aan wanneer aan voorwaarden
schakelingang 1 bypass open voldaan)
3 (= Bypass aansturing)
4 (= Slaapkamerklep)
0 (= Toevoerventilator uit)
1 (= Absoluut min.debiet 50m?h)
2 (= Debiet stand 1)
17 Toevoerventilator mode 5 3 (= Debiet stand 2)
schakelingang 1 4 (= Debiet stand 3)
5 (= Standenschakelaar)
6 (= Maximale debiet)
7 (= Geen aansturing toevoerventilator)
0 (= Afvoerventilator uit)
1 (= Absoluut min.debiet 30 m3/h)
2 (= Debiet stand 1)
18 Afvoerventilator mode 5 3 (= Debiet stand 2)
schakelingang 1 4 (= Debiet stand 3)
5 (= Standenschakelaar)
6 (= Maximale debiet
7 (= Geen aansturing afvoerventilator)




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

STAP NR. | OMSCHRIJVING FABRIEKSINSTELLINGEN INSTELBEREIK STAP
0 (= maakcontact)
1 (=0-10V ingang)
2 (= verbreekcontact)
19  |Selectie ingang 2 1 3 (= schakeluitgang 2/ bypas open 212V,
bypass gesloten 20V)
4 (= schakeluitgang 2/ bypas open 20V,
bypass gesloten 212V)
20  |Minimale spanning ingang 2 0,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,5V
21 Maximale spanning ingang 2 10,0V 0,0 Volt- 10,0 Volt 05V
0 (=Uit)
1 (= Aan)
22 Voorwaarden 0 2 (= Aan wanneer aan voorwaarden
schakelingang 2 bypass open voldaan)
3 (= Bypass aansturing)
4 (= Slaapkamerklep)
0 (= Toevoerventilator uit)
1 (= Absoluut min.debiet 30 m3/h)
2 (= Debiet stand 1)
23 Toevoerventilator mode 5 3 (= Debiet stand 2)
schakelingang 2 4 (= Debiet stand 3)
5 (= Standenschakelaar)
6 (= Maximale debiet)
7 (= Geen aansturing toevoerventilator)
0 (= Afvoerventilator uit)
1 (= Absoluut min.debiet 30 m%h)
2 (= Debiet stand 1)
o4 Afvoerventilator mode 5 3 (= Debiet stand 2)
schakelingang 2 4 (= Debiet stand 3)
5 (= Standenschakelaar)
6 (= Maximale debiet)
7 (= Geen aansturing afvoerventilator)
UIT (= Klepsturing aardwarmte-
. wisselaar uitgeschakeld)
25  |Aardwarmtewisselaar uIT AAN (= Klepsturing aardwarmte-
wisselaar ingeschakeld)
Minimum temperatuur
aardwarmtewisselaar o o o o
2% (Onder deze temperatuur 50°C 00°C-10,0"C 0,5°C
gaat klep open.)
Maximum temperatuur
aardwarmtewisselaar 0 o o 0
27 (Boven deze temperatuur 25,0°C 15,0°C-40,0°C 05°C
gaat klep open.)
STAP NR. IOMSCHRIJVING FABRIEKSINSTELLINGEN INSTELBEREIK STAP
UIT (= RH-sensor uitgeschakeld)
28 |RH-sensor uim AAN (= RH-sensor ingeschakeld)
+2 meest gevoelig
Gevoeligheid o
29 RH-sensor 0 (i balS|s instelling RH-sensor
-2 minst gevoelig

Wijzigingen voorbehouden
Brink Climate Systems B.V. streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving
veranderingen in de specificaties aan te brengen.




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

STEP NO. | DESCRIPTION FACTORY SETTING ADJUSTING RANGE STEP
1 Air flow rate mode ‘S‘\ /iﬂ 30 m¥/h 0 m3h or 30 m¥h
2 |Airflow rate mode 1/ 4] 75 m¥h 30 m¥h - 150 m3h 5 m¥h
3 Air flow rate mode 2 /J] 100 méh 30 m%/h - 150 m3/h 5m3h
4 Air flow rate mode 3/ J 125 méh 30 m%h - 150 m3/h 5 m¥h
5 Bypass temperature 22,0°C 15,0°C-35,0°C 05°C
6 Bypass hysterese 2,0°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C
0 (= Automatic)
7 Operation bypass valve 0 1 (= Bypass valve closed)
2 (= Bypass valve open)
8 Central heating + OFF ON (= Central heating+heat recovery on)
heat recovery OFF (= Central heating+heat recovery off)
. ON (= flow rate supply equals extract)
9 Imbalance permissible ON OFF (= imbalance permissible)
10  |Fixed imbalance 0 m¥h -100 m%h - 100 m%h 1 m¥h
STEP NO. | DESCRIPTION FNGTTRIRY B ADJUSTING RANGE STEP
0 (= no additional heater)
11 |Heater 0 1 (= additional preheater)
2 (= postheater)
12  |Temperature postheater 21,0°C 15,0°C-30,0°C 05°C
0 (= normally open contact)
1 (=0-10V input active)
2 (= normally closed contact)
13 |Selection input 1 0 3 (=input 1/ bypas open 212V,
bypass closed 20V)
4 (= input 1/ bypas open 20V;
bypass closed 212V)
14 |Minimum voltage input 1 0,0V 0 Volt - 10 Volt 0,5V
15 Maximum voltage input 1 10,0V 0 Volt - 10 Volt 0,5V
0 (=off)
o 1 (=on)
16 an d|t}0h3l 0 2 (= On if conditions bypass open satisfied)
switching input 1 _
3 (= Bypass control)
4 (= Bedroom valve)
0 (= Input fan off)
1 (= Absolute min. flow rate 50mh)
2 (= Flow rate mode 1)
17 Supply fan mode 5 3 (= Flow rate mode 2)
switching input 1 4 (= Flow rate mode 3)
5 (= Multiple switch)
6 (= Maximum flow rate)
7 (= No input fan activation)
0 (= Extract fan off)
1 (= Absolute min. flow rate 30 m¥h)
2 (= Flow rate mode 1)
18 Extract fan mode 5 3 (= Flow rate mode 2)
switching input 1 4 (= Flow rate mode 3)
5 (= Multiple switch)
6 (= Maximum flow rate)
7 (= No extract fan activation)




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

-2 least sensitive

STEP NO. |[DESCRIPTION FACTORY SETTING ADJUSTING RANGE STEP
0 (= normally open contact)
1 (= 0-10V input active)
2 (= normally closed contact)
19  |Selection input 2 1 3 (= input 2/ bypas open 212V,
bypass closed 20V)
4 (=input 2/ bypas open 20V,
bypass closed 212V)
20 |Minimum voltage input 2 0,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 05V
21 Maximum voltage input 2 10,0V 0,0 Volt- 10,0 Volt 05V
" Con
22 Co_rt1dr|lt_|on§ 9 0 2 (= On if conditions bypass open satisfied)
Switching inpu 3 (= Bypass control)
4 (= Bedroom valve)
0 (= Input fan off)
1 (= Absolute min. flow rate 30 m¥h)
2 (= Flow rate mode 1)
23 Supply fan mode 5 3 (= Flow rate mode 2)
switching input 2 4 (= Flow rate mode 3)
5 (= Multiple switch)
6 (= Maximum flow rate)
7 (= No input fan activation)
0 (= Extract fan off)
1 (= Absolute min. flow rate 50m?%h)
2 (= Flow rate mode 1)
o4 Extract fan mode 5 3 (= Flow rate mode 2)
switching input 2 4 (= Flow rate mode 3)
5 (= Multiple switch)
6 (= Maximum flow rate)
7 (= No extract fan activation)
OFF (= Valve control geo heat
exchanger off)
25 |Geo heat exchanger OFF ON (= Valve control geo heat
exchanger on)
Minimum temperature
gg |9e0 heat exchanger 50°C 0,0°C-10,0°C 05°C
(Below this temperature
the valve opens.)
Maximum temperature
g7 |9e0 heat exchanger 25,0 °C 15,0 °C - 40,0 °C 0,5°C
(Above this temperature
the valve opens.)
STEP NO. |[DESCRIPTION CCRENIES ADJUSTING RANGE STEP
) OFF (= RH-sensor not active)
28 |RH-sensor OFF ON (= RH-sensor active)
+2 most sensitive
Sensitivity o
29 RH-sensor 0 (i delfault setting RH-sensor

Modifications reserved
Brink Climate Systems B. V. continuously strives after improvement of products and reserves the right to change the specifications
without prior notice.




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

SC:EITT- BESCHREIBUNG WERKSEINSTELLUNG EINSTELLBEREICH SCHRITT
1 |Luftdurchsatz Stufe & / ;| 30 m¥h 0 m*h oder 30 m*h
2 Luftdurchsatz Stufe 1 /jﬂ 75 méh 30 m/h bis 150 m%/h 5 m3h
3 Luftdurchsatz Stufe 2 / _‘] 100 méh 30 mé/h bis 150 m%/h 5m3h
4 Luftdurchsatz Stufe 3 / J 125 m3/h 30 m¥h bis 150 m¥h 5m3h
5 Bypass-Temperatur 22,0°C 15,0°C-35,0°C 05°C
6 Bypass-Hysterese 2,0°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C
0 (= Automatische Funktion)
7 Funktion der Bypass-Klappe 0 1 (= Bypass-Klappe geschlossen)
2 (= Bypass-Klappe gebffnet)
EIN (= ZH+WRG eingeschaltet)
8 CV+WTW (ZH + WRG) AUS AUS (= ZH+WRG ausgeschaltet)
. . o EIN (= Luftdurchsatz Zuluft/Abluft gleich)
9 Druckungleichgewicht zulassig EIN AUS (= Druckungleichgewicht zulissig)
10  |Festes Druckungleichgewicht 0 m¥h -100 m®/h bis 100 m%h 1 m¥h
SC:EITT. BESCHREIBUNG e e EINSTELLBEREICH SCHRITT
0 (= kein zusatzliches Heizregister)
1 Heizregister 0 1 (= zusétzliches Vorheizregister)
2 (= Nachheizregister)
12 |Temperatur Nachheizregister 210°C 15,0 °C bis 30,0 °C 0,5°C
0 (= SchlieRerkontakt)
1 (= 0-10V Eingang)
2 (= Offnerkontakt)
13 |Auswahl Eingang 1 0 3 (= Schalteingang 1/ Bypass geoffnet
= 12V; Bypass geschlossen = 0V)
4 (= Schalteingang 1/ Bypass geoffnet
= 0V; Bypass geschlossen 2 12V)
14 |Mindestspannung Eingang 1 0,0V 0 Volt - 10 Volt 0,5V
15  |Héchstspannung Eingang 1 10,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
0 (=Aus)
1 (= Ein)
16 Voraussetzungen 0 2 (= Ein, sofern Voraussetzungen
Schalteingang 1 Bypass gedffnet erflllt)
3 (= Bypass-Ansteuerung)
4 (= Schlafzimmerklappe)
0 (= Zuluftventilator aus)
1 (= Entfeuchtugungst Liftung 30 m3/h)
2 (= Reduzierte Liftung.)
17 Zuluftventilator-Modus 5 3 (= Nenn Liftung)
Schalteingang 1 4 (= Intensiv Liftung, Stufe 1)
5 (= Stufenschalter, Stufe 2)
6 (= Max. Luftdurchsatz, Stufe 3)
7 (= Keine Ansteuerung Zuluftventilator)
0 (= Abuluftventilator aus)
1 (= Entfeuchtugungst Liftung 30 m3/h)
2 (= Reduzierte Liiftung.)
18 Abluftventilator-Modus 5 3 (= Nenn Luftung)
Schalteingang 1 4 (= Intensiv Luftung, Stufe 1)
5 (= Stufenschalter, Stufe 2)
6 (= Max. Luftdurchsatz, Stufe 3)
7 (= Keine Ansteuerung Abluftventilator)




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

SCRRITT BESCHREIBUNG WERKSEINSTELLUNGEN | & \sTELLBEREICH SCHRITT
0 (= SchlieRerkontakt)
1 (=0- 10V Eingang)
2 (= Offnerkontakt)
19  |Auswahl Eingang 2 1 3 (= Schalteingang 2/ Bypass gedffnet
- 12V; Bypass geschlossen > 0V)
4 (= Schalteingang 2/ Bypass geoffnet
= 0V; Bypass geschlossen = 12V)
20  |Mindestspannung Eingang 2 0,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 05V
21 Hochstspannung Eingang 2 10,0V 0,0 Volt- 10,0 Volt 0,5V
0 (=Aus)
1 (= Ein)
29 Voraussetzungen 0 2 (= Ein, sofern Voraussetzungen
Schalteingang 2 Bypass geoffnet erflllt)
3 (= Bypass-Ansteuerung)
4 (= Schlafzimmerklappe)
0 (= Zuluftventilator aus)
1 (= Entfeuchtugungst Liftung 30 m3/h)
2 (= Reduzierte Liftung.)
23 Zuluftventilator-Modus 5 3 (= Nenn Liftung)
Schalteingang 2 4 (= Intensiv Liftung, Stufe 1)
5 (= Stufenschalter, Stufe 2)
6 (= Max. Luftdurchsatz, Stufe 3)
7 (= Keine Ansteuerung Zuluftventilator)
0 (= Abuluftventilator aus)
1 (= Entfeuchtugungst Liftung 30 m3/h)
2 (= Reduzierte Liftung.)
4 Abluftventilator-Modus 5 3 (= Nenn Liftung)
Schalteingang 2 4 (= Intensiv Liftung, Stufe 1)
5 (= Stufenschalter, Stufe 2)
6 (= Max. Luftdurchsatz, Stufe 3)
7 (= Keine Ansteuerung Abluftventilator)
AUS (= Ventilsteuerung Erdwarmetauscher
- ausgeschaltet)
25 |Erdwarmetauscher AUS EIN (= Ventilsteuerung Erdwarmetauscher
eingeschaltet)
Mindesttemperatur
Erdwarmetauscher 0 0 0 °
26 (Unterhalb dieser Temperatur 50°C 00°C-100°C 05°C
6ffnet sich das Ventil)
Hdchsttemperatur
Erdwarmetauscher o o o o
21 (Oberhalb dieser Temperatur 250°C 15,0°C-40,0°C 05°C
oOffnet sich das Ventil)
SCHRITT BESCHREIBUNG WERKSEINSTELLUNGEN | ¢\ sTELLBEREICH SCHRITT
) AUS (= RH-Sensor ausgeschaltet)
28 |RH-Sensor AUS EIN (= RH-Sensor eingeschaltet)
+2 empfindlichtsten
SR 11
29 Eﬂ?g'gggg?ke't 0 (1) Grlundeinstellung RH-Sensor
-2 wenigsten empfindlich

Anderungen vorbehalten
Brink Climate Systems B.V. ist bestrebt, ihre Produkte standig zu verbessern und behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Anzeige die
Leistungsmerkmale zu andern.



Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

':;gg DESCRIPTION REGLAGE PAR DEFAUT PLAGE DE REGLAGE PHASE
1 |Débit d'air position / & / ;] 30meh 0 m*h ou 30 m*h
2 |Débit d'air position 1 / jﬂ 75 m¥h 30 m¥h a 150 m¥h 5m3h
3 |Débit dair position 2 / j] 100 m¥h 30 m¥h a 150 m¥h 5 m¥h
4 |Débit d'air position 3 / _‘ 125 m¥h 30 m¥h a 150 m3h 5 m¥h
5 |Température de bypass 22,0°C 15,0°C-35,0°C 05°C
6 |Bypass hysterese 2,0°C 0,0°C-50°C 0,5°C
. 0 (= Fonctionnement automatique)
7 Zgr;)ctloansnement clapet 0 1 (= Clapet de bypass fermé)
yp 2 (= Clapet de bypass ouvert)
OFF (= Chaudiére chauffage central +
8 Chaudiére chauffage central + OFF Récupérateur de chaleur arrétés)
Récupérateur de chaleur ON (= Chaudiere chauffage central +
Récupérateur de chaleur en marche)
P OFF (= débit amenée/extraction identique)
9 |Déséquilibre acceptable ON ON (= déséquilibre acceptable)
10 |Déséquilibre constant 0 m¥h -100 m¥h a 100 méh 1 méh
':;gg DESCRIPTION REGLAGE PARDEFAUT | 5| \GE DE REGLAGE PHASE
0 (= chauffage supp. n’est pas connecté)
11 |Chauffeur 0 1 (= préchauffeur supplémentaire)
2 (= réchauffeur)
12 |Temp. réchauffeur secondaire 21,0°C 15,0°Ca 30,0 °C 0,5°C
0 (= PAS de contact {NO})
1 (= entrée 0 - 10 volt active)
2 (= Contact a ouverture {NC})
13 |Sélection entrée 1 0 3 (= Sélection entrée 1/ bypass ouvert
= 12V, bypass fermé=> 0V)
4 (= Sélection entrée 1/ bypass ouvert
= 0V; bypass fermé=> 12V)
14 |Tension minimale entrée 1 0,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
15 |Tension maximale entrée 1 10,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
0 (= Arrét)
1 (= En marche)
16 Conditions 0 2 (= En Marche lorsque répond
entrée commutation 1 aux cond. bypass ouvert)
3 (= Commande bypass)
4 (= Clapet chambre a coucher)
0 (= Ventilateur d’amenée arrété)
1 (= Débit min. absolu 50m3h)
2 (= Débit position 1)
17 Mode ventilateur d’'amenée 5 3 (= Débit position 2)
entrée commutation 1 4 (= Débit position 3)
5 (= Sélecteur position)
6 (= Débit maximum)
7 (= Ne pas de fonct. du vent. d’'amenée arrété)
0 (= Ventilateur d’extraction arrété)
1 (= Débit min. absolu 50m%/h)
2 (= Débit position 1)
18 Mode ventilateur d’extraction 5 3 (= Débit position 2)
entrée commutation 1 4 (= Débit position 3)
5 (= Sélecteur de position)
6 (= Débit maximum)
7_(=Ne pas de fonct. du vent. d’extraction arrété)




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

F”\IHAdSeE DESCRIPTION REGLAGE PARDEFAUT | o oo o 1 o0 nce

= PAS de contact {NO})

= entrée 0 - 10 volt active)

= Contact a ouverture {NC})

= Sélection entrée 2/ bypass ouvert
= 12V, bypass fermé=> 0V)

= Sélection entrée 2/ bypass ouvert
= 0V; bypass fermé=> 12V)

20 Tension minimale entrée 2 0,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 05V

21 Tension maximale entrée 2 10,0V 0,0 Volt- 10,0 Volt 05V

0 (= Arrét)
1 (= En marche)
29 Conditions 0 2 (= En Marche lorsque répond
entrée commutation 2 aux cond. bypass ouvert)
Commande bypass)

Clapet chambre & coucher)

(:

(:

(= Ventilateur damenée arrété)
(= Débit min. absolu 50m?%h)
(= Débit position 1)

( = Débit position 2)
(:
(:
(:
(:

19 Sélection entrée 2 1

23 Mode ventilateur d’'amenée 5

entrée commutation 2 Debit position 3)

Sélecteur de position)

Débit maximum)

Ne pas de fonctionnement du
ventilateur d’amenée arrété)

(= Ventilateur d’extraction arrété)
(= Débit min. absolu 50m?h)

(= Débit position 1)

(= Débit position 2)
(:
(:
(:
(:

~NoO b WN—_~O (W

o4 Mode ventilateur d’extraction 5

entrée commutation 2 Débit position 3)

Sélecteur de position)

Débit maximum)

Ne pas de fonctionnement du
ventilateur d’extraction arrété)
OFF (= Commande clapet du

. . puits canadien arrétée)
25  |Puits canadien OFF ON (= Commande clapet du

puits canadien en marche)

~NOoO Ok~ W N -~ O

Température minimum

puits canadien . o . .
26 (Au-dessous de cette tempéra- 50°C 0,0°C-10,0°C 0,5°C

ture le clapet s’ouvre.)
Température maximum

puits canadien o o _ 0 °
27 (Au-dessus de cette tempéra- 250°C 15,0°C-40,0°C 0.5°C
ture le clapet s’ouvre.)

F’,\:Adsi DESCRIPTION REGLAGE PAR DEFAUT PLAGE DE REGLAGE PHASE
OFF (= capteur RH hors)
28 |Capteur RH OFF ON (= capteur RH activé)
+2 plus sensibles
o9  |Densibilite 0 +01 réTIa e usine capteur RH
capteur RH 1 ? g P

-2 moins sinsible

Sous réserve de modifications
Brink Climate Systems B.V. vise en permanence a I'amélioration de ses produits et se réserve le droit d’apporter des modifications aux
spécifications sans notification préalable.



Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

PARAME- IMPOSTAZIONE DI FABBRI- , INCRE-
TRO N. DESCRIZIONE CA CAMPO D’'IMPOSTAZIONE MENTI
1 |Portata d'aria, posizione & / ;| 30 m¥h 0 m3¥h o 30 m¥h
2 Portata d’aria, posizione 1 /j:ﬂ 75 méh 30 m¥h fino 150 méh 5 m3h
3 Portata d'aria, posizione 2 / J] 100 m¥/h 30 m¥h fino 150 m%h 5 m3h
4 Portata d’aria, posizione 3/ ‘ 125 méh 30 m¥/h fino 150 m%h 5 m?h
5 Temperatura bypass 22,0°C 15,0°C-35,0°C 05°C
6 Isteresi bypass 2,0°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C
0 (= funzionamento automatico)
7 Funzionamento valvola bypass 0 1 (= valvola bypass chiusa)
2 (= valvola bypass aperta)
. AAN (= riscaldam.+recup. calore disattivati)
8 Riscaldam. + recupero calore U UIT (= riscaldam.+recup. calore attivati)
9 Squilibrio ammesso AAN AAN (f portlgta_lmmlss./scarlco uguale)
UIT (= squilibrio ammesso)
10  |Squilibrio fisso 0 m¥h -100 m¥h fino 100 mé/h 1 méh
PARAME- IMPOSTAZIONE DI FABBRICA , INCRE-
TRON. DESCRIZIONE CAMPO D’'IMPOSTAZIONE MENTI
0 (= nessun riscaldatore supplementare)
11 Riscaldatore 0 1 (= preriscaldatore supplementare)
2 (= post-riscaldatore)
12 |Temperatura post-riscaldatore 21,0°C 15,0 °C fino 30,0 °C 0,5°C
0 (= contatto NO)
1 (=ingresso 0-10V 1 attivo)
2 (= contatto di riposo NC)
13 |Selezione ingresso 1 0 3 (=ingresso 1/ bypass aperta = 12V,
bypass chiusa=> 0V)
4 (=ingresso 1/ bypass aperta 2 0V,
bypass chiusa=> 12V)
14 |Tensione minima ingresso 1 0,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
15 Tensione massima ingresso 1 10,0V 0 Volt - 10 Volt 0,5V
0 (= disattivato)
1 (= attivato)
16 Condizioni 0 2 (= attivato quando sussistono
ingresso di contatto 1 le condizioni per apertura bypass)
3 (= controllo bypass)
4 (= valvola camera da letto)
0 (= ventilatore di immissione disattivato)
1 (= portata minima assoluta 50m%/h)
2 (= portata posizione 1)
17 Modalita ventilatore di immissione 5 3 (= portata posizione 2)
ingresso di contatto 1 4 (= portata posizione 3)
5 (= selettore)
6 (= portata massima)
7 (= Nessun controllo di vent. di immissione)
0 (= ventilatore di scarico disattivato)
1 (= portata minima assoluta 30 m%h)
2 (= portata posizione 1)
18 Modalita ventilatore di estrazione 5 3 (= portata posizione 2)
ingresso di contatto 1 4 (= portata posizione 3)
5 (= selettore)
6 (= portata massima)
7 (= Nessun controllo di vent. di scarico)




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

PARAME-

IMPOSTAZIONE DI FABBRICA

INCRE-

-2 piu sensible

TRO N |PESCRIZIONE CAMPO D'IMPOSTAZIONE VLT
0 (= contatto NO)
1 (=ingresso 0-10V 1 attivo)
2 (= contatto di riposo NC)
19  |Selezione ingresso 2 1 3 (=ingresso 2/ bypass aperta > 12V,
bypass chiusa=> 0V)
4 (=ingresso 2/ bypass aperta = 0V,
bypass chiusa=> 12V)
20  |Tensione minima ingresso 2 0,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,5V
21 Tensione massima ingresso 2 10,0V 0,0 Volt- 10,0 Volt 0,5V
0 (= disattivato)
1 (= attivato)
29 Condizioni 0 2 (= attivato quando sussistono
ingresso di contatto 2 le condizioni per apertura bypass)
3 (= controllo bypass)
4 (= valvola camera da letto)
0 (= ventilatore di immissione disattivato)
1 (= portata minima assoluta 30 m%/h)
2 (= portata posizione 1)
23 Modalita ventilatore di immis- 5 3 (= portata posizione 2)
sione ingresso di contatto 2 4 (= portata posizione 3)
5 (= selettore)
6 (= portata massima)
7 (= Nessun controllo di ventilatore di immissione)
0 (= ventilatore di scarico disattivato)
1 (= portata minima assoluta 30 m%/h)
2 (= portata posizione 1)
o4 Modalita ventilatore di scarico 5 3 (= portata posizione 2)
ingresso di contatto 2 4 (= portata posizione 3)
5 (= selettore)
6 (= portata massima)
7 (= Nessun controllo di ventilatore di scarico)
OFF (= controllo valvola scambiatore
25 Scambiatore di calore geoter- uIT geotermico disattivato)
mico ON (= controllo valvola scambiatore
geotermico attivato)
Temperatura minima
2% sgamblatore d|_ calore geoter- 5,0°C 0,0°C-10,0°C 0,5°C
mico (valvola si apre a
temperature inferiori)
Temperatura massima
27 sgamblatore dl' calore geoter- 250 °C 15,0 °C - 40,0 °C 0,5°C
mico (valvola si apre a
temperature superiori)
PARAME- IMPOSTAZIONE DI FABBRICA , INCRE-
TRO N |PESCRIZIONE CAMPO D'IMPOSTAZIONE VLT
UIT (= RH-sensore di sconto)
28 |RH-sensore uIT AAN (= RH-sensore attivato)
+2 meno sensible
Sensibilta o
29 RA-sensor 0 (i |mlposta2|one di base RH-sensore

Con riserva di modifiche
Brink Climate Systems B.V. si prefigge di migliorare i propri prodotti e si riserva il diritto di modificare e aggiornare senza alcun preavviso le
relative specifiche tecniche.
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Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

NR PARA- USTAWIENIE FABRYCZNE ’
veTry |OP'S ZAKRES USTAWIEN KROK

1 |Wydatek powietrza-bieg & / (|| 30 m3h 0 m¥h of 30 m*h

2 |\Wydatek powietrza - bieg 1/ ] 75 m¥h 30 m*h do 150 m¥h 5 mh

3 Wydatek powietrza - b|eg 2 /J] 100 m3h 30 m3/h do 150 m¥h 5md/h

4 Wydatek powietrza - b|eg 3/ ‘ 125 mé/h 30 m®h do 150 m¥h 5 mdh

5  |Temperatura bypassu 22,0°C 15,0°C-35,0 °C 0,5°C

6 |Histereza bypassu 2,0°C 0,0°C-5,0°C 0,5°C

0 (= automatycznie)
7  |Praca przepustnicy bypassu 0 1 (= przepustnica zamknieta)
2 (= przepustnica otwarta)

8 CV + WTW [centralne ogrzewa- OFF [wyt] OFF (= wyl. centralne ogrzewanie + rekuperacja)

nie + rekuperacja] yh ON (= wh centralne ogrzewanie + rekuperacja)
. OFF (= wydatek nawiewu = wydatek wywiewu)

9  |Dopuszczalna nieréwnowaga ON [wt.] ON (= dopuszczalna nieréwnowaga)

10 |Stata nieréwnowaga 0 mdh -100 m%h do 100 m%¥h 1 mé¥h
NR PARA-| 1 ¢ USTAWIENIE FABRYCZNE |\ or o LstaiEN e
METRU

0 (= Off [wyt])
11 |Nagrzewnica 0 1 (= nagrzewnica wstepna dodatkowy)
2 (= nagrzewnica wtérna)
12  |Temperatura nagrzewnicy wtornej 21,0°C 15,0 °C t/m 30,0 °C 05°C
0 (=styk NO)
1 (= wejscie 0 - 10V 1 aktywne)
2 (= styk rozwierny NC)
13 |Wybér wejscia 1 0 3 (= wejscia 1/ Otwarty bypass > 12V,
Bypass zamkniety 2 0V)
4 (= wejscia 1/ Otwarty bypass =2 0V,
Bypass zamknietyn=> 12V)
14 |Minimalne napiecie wejscia 1 0,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
15 |Maksymalne napiecie wejscia 1 10,0V 0 Volt - 10 Volt 05V
0 (wyt)
1 (=wh)
16 Warunkiprzetgczanie 0 2 (= wk jesli spetnione sg warunki
wejscia 1 otwarcia obejscia)
3 (= sterowanie obejsciem)
4 (= wor obstugujacy sypialnie)
0 (= wentylator nawiewny wyt.)
1 (= bezwzgledne min. natezenie przeptywu 30 m¥h)
2 (= tryb natezenia przeptywu 1)
17 Tryb wentylatora nawiewnego - 5 3 (= tryb natezenia przeptywu 2)
przetgczanie wejécia 1 4 (= tryb natezenia przeptywu 3)
5 (= zespot wylgcznikow)
6 (= maks. natezenie przeptywu)
7 (= ma kontroli wentylator nawiewny)
0 (= wentylator wywiewny wyt.)
1 (= bezwzgledne min. natgzenie przeptywu 30 m¥h)
2 (=tryb natezenia przeptywu 1)
18 Tryb wentylatora wywiewnego - 5 3 (= tryb natezenia przeptywu 2)
przetgczanie wejscia 1 4 (=tryb natezenia przeptywu 3)
5 (= zespdt wytgcznikdw)
6 (= maks. natezenie przeptywu)
7 (= ma kontroli wentylator wywiewny)




Instelwaarden/ Setting values/ Einstellwerte

Valeurs de réglage/ Parametri/ Ustawienia wartosci

NRPARA- | o USTAWIENIE FABRYCZNE ZAKRES USTAWIEN KROK
METRU
0 (=styk NO)
1 (= wejscie 0 - 10V 1 aktywne)
2 (= styk rozwierny NC)
19  |Wybor wejscia 2 1 3 (= wejscia 1/ Otwarty bypass = 12V;
Bypass zamkniety = 0V)
4 (= wejscia 1/ Otwarty bypass = 0V;
Bypass zamknietyn=2> 12V)
20 Minimalne napiecie wejscia 2 0,0V 0,0 Volt - 10,0 Volt 0,5V
21 Maksymalne napiecie wejscia 2 10,0V 0,0 Volt- 10,0 Volt 05V
0 (wyth)
1 (=wh)
29 Warunki - 0 2 (= wt jesli spetnione sg warunki
przetgczanie wejscia 2 otwarcia obejscia)
3 (= sterowanie obej$ciem)
4 (= otwor obstugujacy sypialnie)
0 (= wentylator nawiewny wyt.)
1 (= bezwzgledne min. natezenie
przeptywu 30 m3/h)
. i 2 (= tryb natezenia przeptywu 1)
23 ggglgcezr:r{ilgt\?vgénc?:f wnego 5 3 (= tryb natezenia przeptywu 2)
4 (= tryb natezenia przeptywu 3)
5 (= zespot wytgcznikow)
6 (= maks. natezenie przeptywu)
7 (= ma kontroli wentylator nawiewny)
0 (= wentylator wywiewny wyt.)
1 (= bezwzgledne min. natezenie
przeptywu 30 m¥/h)
. 2 (= tryb natezenia przeptywu 1)
24 :Fryrtéélilegztglnaig);z:e\(\gé\i/\gezwnego 5 3 (= tryb natezenia przeptywu 2)
przeia ) 4 (= tryb natezenia przeptywu 3)
5 (= zespot wytgcznikow)
6 (= maks. natezenie przeptywu)
7 (= ma kontroli wentylator wywiewny)
OFF (= przepustnica sterownicza gruntow-
25 Gruntowy wymiennik ciepta OFF [wyt] ego wymiennika ciepta GWC wytgczona)
GWC v ON (= przepustnica sterownicza gruntow-
ego wymiennika ciepta GWC wtgczona)
Minimalna temperatura
gruntowego wymiennika ciepta o o~ o o
26 GWC (przepustnica otwiera sie 50°C 00°C-100°C 05°C
ponizej tej temperatury)
Maksymalna temperatura
gruntowego wymiennika ciepta 0 o _ 0 0
27 GWC (przepustnica otwiera sie 250°C 15,0°C-400°C 05°C
powyzej tej temperatury.)
NRPARA- | o USTAWIENIE FABRYCZNE ZAKRES USTAWIEK KROK
METRU
_ OFF (= RH-detektor wytgczy¢)
28 |RH-detektor OFF [wyt] ON (= RH-detektor aktywowany)
+2 najmniej wrazliwa
29 Wrazliwosc 0 +01 usTtawienie odstawowe
RH-detektor 1 P
-2 najbardziej wrazliwe

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian

Firma Brink Climate Systems B.V. stale dgzy do doskonalenia swych produktéw i w zwigzku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.




